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Capítulo 1
Introdução.
A desregulamentação dos mercados de energia elétrica, considerada a maior re­
estruturação ocorrida nas ultimas décadas neste setor, tem sido motivada por diferentes 
objetivos. Na Inglaterra e na América Latina, a privatização tem oferecido oportunidades 
para investimentos no setor privado, para substituir pesados subsídios públicos. No centro 
e no leste europeu, a desverticalização é resultado da tendência geral de abandonar o poder 
público centralizado, para construir uma economia de mercado, tomando-se uma maneira 
de atrair investimentos estrangeiros. Nos países onde a indústria foi privatizada, a 
tendência tem sido aumentar a competição e diminuir a regulamentação [6].
As vantagens pretendidas desta nova realidade são a diminuição do preço ao 
usuário final e o incentivo proporcionado pela concorrência à incorporação de tecnologias 
mais eficientes. Em contrapartida, a complexidade do mercado de energia elétrica e a falta 
de ferramentas adequadas para a interpretação das relações entre seus integrantes têm sido 
citadas como principais desvantagens deste processo.
No novo ambiente, os contratos entre vendedores e compradores, referidos como 
transações bilaterais de energia, constituem novas variáveis de decisão na análise da 
operação dos sistemas de potência. Num mercado competitivo, vários tipos de transações 
são possíveis, cada uma requerendo um tratamento diferente no que tange à sua formulação 
analítica e correspondente inclusão na análise da operação das redes de potência.
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As atividades do sistema interconectado agregadas de forma implícita à venda de 
energia elétrica e que não estão diretamente associadas à demanda, tais como as perdas e o 
suporte de energia reativa, são elementos constituintes do que se denomina Serviços 
Ancilares. O mercado competitivo requer que esses serviços sejam desmembrados, que a 
eles sejam atribuídos preços, e que os mesmos sejam comercializados separadamente em 
subconjuntos para os usuários que deles necessitarem [6]. Destes serviços as perdas de 
potência ativa serão tratadas neste trabalho.
A confiabilidade é um requerimento básico para todo sistema elétrico. O controle 
do uso da rede de transmissão é feito principalmente através do despacho dos geradores. O 
acesso aberto à rede implica num acesso aberto ao despacho de potência. Na análise da 
operação dos mercados de energia elétrica, algumas das principais questões são: definir as 
interações entre a transmissão e o despacho, os procedimentos e preços, que são o suporte 
do mercado competitivo [6],
O operador independente do sistema (.Independent System Operator - ISO) é uma 
entidade encarregada de zelar pela segurança do sistema. Entre as suas atribuições, está 
aquela de modificar as transações que podem afetar a segurança do mesmo. Um exemplo 
disto, é o “England and Wales Power Pool” (EWPP) e o “Califórnia ISO” , onde o 
operador do sistema tem a autoridade para alterar os contratos de geração se eles causarem 
congestionamento na rede ou violação de restrições [6,15].
De acordo com a importância estabelecida pelos integrantes do sistema e fornecida 
ao operador, dois tipos de mercados podem ser distinguidos: o mercado 
predominantemente “Pool” e o mercado baseado em Transações Bilaterais. No modelo 
“Pool”, o Operador Central recebe as ofertas dos geradores, selecionando a forma mais 
eficiente de suprir a demanda e satisfazer as restrições do sistema. Transações de energia 
podem serem implementadas no modelo “Pool” [11,12]. No modelo Bilateral geradores e 
consumidores estabelecem transações de acordo com os seus próprios objetivos 
financeiros. A eficiência econômica esta intrinsecamente relacionada ao mercado, ao 
serem preferidos os preços mais baixos entre os geradores [11].
A combinação dos modelos “Pool” e Bilateral é conhecida como modelo Misto, o 
que pode ser considerado como um terceiro modelo.
Nos três tipos de modelos, não existe ainda uma metodologia bem definida em 
termos de tarifação do uso da rede e Serviços Ancilares em relação às transações 
individuais. As metodologias atualmente em uso apresentam problemas quando se
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considera o congestionamento das linhas de transmissão ou a alteração nos coeficientes de 
perda de potência nas linhas de transmissão [4]. Propostas de tarifação dos Serviços 
Ancilares são encontradas na referência [4], As referências [12,23,26] propõem modelos 
para o tratamento do congestionamento em sistemas desregulamentados.
A modelagem das transações bilaterais no problema de Fluxo de Potência Ótimo é 
um tópico ainda em desenvolvimento. Galiana e Ilic [2,3,6] modelam os contratos 
bilaterais através de uma Matriz de Transações, a qual representa a rede elétrica de forma 
semelhante ao fluxo de potência CC. O problema de otimização é formulado em função 
das variáveis dos contratos bilaterais e resolvido para se obter o estado de operação 
normal, tomando como restrições de segurança os limites de geração e de fluxo de potência 
nas linhas de transmissão. As metodologias propostas nas referências [2, 3] caracterizam- 
se pelo elevado número de variáveis no problema de otimização. A utilização do modelo 
linearizado para a rede impede a otimização do despacho de energia reativa e por 
conseguinte o estabelecimento de um perfil de tensão adequado.
Hogan [16] considera a possibilidade das transações serem modeladas no mercado 
“Spot” (“short run”) por meio da sua inclusão no despacho econômico com restrições. As 
transações bilaterais seriam informadas ao Operador Independente do Sistema, e os não 
participantes dessas transações realizariam operações no mercado “Spot” (“Pool” residual).
O presente trabalho considera a incorporação das transações bilaterais no problema 
do Fluxo de Potência Ótimo não-linear através da alteração do limite de capacidade dos 
geradores, mediante a suposição de que a carga demandada em cada barra é fixa e deve ser 
suprida num determinado intervalo de tempo. Os níveis de carga correspondentes a cada 
transação bilateral são estimados com certas aproximações, sendo atribuição do operador 
do sistema o rastreamento da carga para proceder o despacho. A metodologia proposta 
permite a adequação da transação bilateral à demanda de uma forma simples por meio de 
coeficientes variando de forma contínua no intervalo de zero a um.
Devido ao estreitamento dos limites de capacidade dos geradores, o algoritmo 
proposto neste trabalho altera a característica de convergência do método de pontos 
interiores convencional [21]. Para superar essa dificuldade, a solução do Fluxo de Potência 
Ótimo com os limites de geração alterados é realizada através do algoritmo de otimização 
do Máximo Passo no Caminho Central, o qual fornece uma melhor convergência neste 
caso.
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As perdas de potência ativa são determinadas após o despacho, não existindo uma 
metodologia consagrada de atribuição destas perdas às transações bilaterais. No presente 
trabalho, seis abordagens são utilizadas para a atribuição das perdas de potência ativa nas 
linhas de transmissão às transações bilaterais: a utilização dos multiplicadores de 
Lagrange, no enfoque clássico, e o de Finney, Othman e Rutz [23], obtidos como 
subproduto na solução do problema de otimização, a formulação baseada em aproximações 
lineares de Gross e Tao [14], o uso de relações de sensibilidade entre as variáveis do 
sistema de potência, com simples e múltiplas barras de folga [1,4], e o método de Cuervo e 
Galiana [25].
Os coeficientes de Lagrange, obtidos como um subproduto na solução dos 
problemas de otimização, são interpretados no despacho econômico como o custo 
marginal para se consumir uma unidade de potência adicional na barra, na ausência de 
congestionamento. Isto implica em que o custo da transmissão de uma transação bilateral 
unitária será a diferença entre os custos marginais do comprador e do vendedor. Esse custo 
de transmissão, na ausência de congestionamento, compensaria os custos em que incorre o 
sistema para transmitir uma unidade adicional de potência entre duas barras. No caso dos 
multiplicadores de Lagrange correspondentes ao balanço de potência ativa, essa 
compensaçãot corresponderia às perdas da transação mais o congestionamento [6,13]. 
Finney, Othman e Rutz [23] formulam uma relação de sensibilidade que permite a 
separação dos custos de perdas de potência ativa do valor associado ao congestionamento, 
nos multiplicadores de Lagrange.
Gross e Tao, na referência [14], apresentam uma formulação que utiliza as 
simplificações feitas no fluxo de potência linearizado e aloca as perdas correspondentes a 
cada transação baseando-se em fluxos fixos. Sob essas considerações, demonstra-se que a 
função de perdas da rede pode ser aproximada por uma função quadrática das transações 
presentes no sistema, e que a sensibilidade da função de perdas com respeito à cada 
transação é uma função linear.
Cuervo e Galiana, na referência [25], mostram que as perdas correspondentes a 
cada transação são dependentes do caminho utilizado e da ordem na qual as transações são 
implementadas. A contribuição de cada transação é calculada através de uma equação 
diferencial, que utiliza coeficientes específicos para o cálculo das perdas incrementais. A 
integração é feita a través da resolução do fluxo de potência em cada intervalo.
4
Zobian e Ilic, na referência [4], mostram que as perdas do sistema resultantes de 
cada transação são uma função das transações em vigor no mesmo. O desbalanço de 
potência causado por uma transação particular pode ser compensado, mediante a alocação 
desta em diferentes geradores através dos fatores de participação do Despacho Econômico. 
A formulação apresentada nessa referência para o problema de fluxo de potência com 
barras de folga distribuídas foi aplicada nas relações de sensibilidade entre as variáveis do 
sistema e na implementação do método de Cuervo e Galiana. Os resultados dessas 
formulações e os decorrentes do caso de sensibilidade com barra de folga simples são 
apresentados.
No Capítulo 2 desta monografia, são apresentados os conceitos preliminares 
utilizados neste trabalho, englobando as transações, os agentes econômicos, o Fluxo de 
Potência Ótimo (FPO) e as perdas de potência ativa.
O Capítulo 3 descreve as formulações utilizadas para a inclusão das transações 
dentro do FPO, o método de Máximo Passo na Direção do Caminho Central e as diferentes 
abordagens encontradas na literatura para a divisão das perdas entre as transações.
O Capítulo 4 apresenta os resultados numéricos enfocados nos três objetivos 
principais deste trabalho. Primeiramente são mostrados os resultados da aplicação da 
metodologia proposta para a inclusão das transações no FPO; posteriormente são 
apresentados os resultados da aplicação do algoritmo de Máximo Passo na Direção do 
Caminho Central; por último, são mostrados os resultados das diferentes abordagens para 
alocação de perdas.
No Capítulo 5 são enunciadas as conclusões e sugestões para próximos trabalhos.
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Capítulo 2
Conceitos Preliminares
2.1.Introdução.
Neste capítulo são apresentados os conceitos preliminares e as definições 
necessárias para a compreensão desta monografia. Em primeiro lugar são descritos os 
agentes econômicos que integram o mercado de energia, encontrados nas estruturas 
desregulamentadas. É mostrado como a interrelação estabelecida entre esses integrantes 
permite a definição de três modelos de operação: “Pool”, Bilateral e Misto. Os diferentes 
tipos de transação são definidos posteriormente, os nomes atribuídos a elas implicam numa 
ordem de prioridade baseada na hierarquização existente nos mercados atuais. A 
formulação de Fluxo de Potência Ótimo é apresentada a seguir, enquanto que, nas últimas 
seções, o enfoque das perdas de potência ativa como serviço ancilar é mostrado dentro dos 
diferentes enfoques existentes na bibliografia.
2.2.0s Agentes Econômicos.
Intercâmbios econômicos entre as entidades produtoras e consumidoras do sistema 
de potência constituem uma rede econômica, distinta da rede física. Estes intercâmbios são 
realizados basicamente através de transações pré-contratadas entre produtores e 
consumidores, e via compra de energia do sistema como um todo.
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Os agentes dos intercâmbios econômicos são:
• Entidades Geradoras, que representam os interesses de venda de energia dos 
geradores da rede.
• Entidades Consumidoras, que são as entidades de compra de energia do mercado.
• Entidades Comerciais, que são empresas financeiras que compram e vendem 
energia no seu próprio beneficio, sem gerá-la nem consumi-la.
• Operador do sistema (ISO), que é uma entidade independente cujo objetivo é a 
coordenar os serviços existentes em um mercado aberto, controlar fluxos de 
potência na rede e monitorar a segurança do sistema. O ISO tem o poder de alterar 
àqueles contratos que provocarem congestionamento na rede ou violarem restrições 
de segurança do sistema.
Os agentes destes intercâmbios econômicos se inter-relacionam conformando uma 
rede econômica, constituída dos agentes econômicos e dos valores contratados 
anteriormente à operação do sistema. As transações devidas ao intercâmbio com o mercado 
“Spot” (se existirem) não são pré-contratadas e não são consideradas nesta etapa.
Os intercâmbios pré-contratados formam uma rede econômica conforme ilustrado 
na Figura 1.
Figura 1: Rede Econômica.
As relações entre os agentes econômicos estão interrelacionadas com as 
considerações técnicas do sistema. A rede elétrica possui características que a diferenciam 
dos outros mercados: impossibilidade de armazenamento da energia, inter-relações 
estreitas entre as transações econômicas numa mesma rede, dependência das perdas do 
sistema com a quantidade e alocação da energia transmitida, etc. Estas considerações
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requerem a existência de um operador da rede, o qual controla os fluxos de potência, 
respeitando as transações pré-determinadas. De acordo com o tipo de comercialização da 
energia, três tipos de modelagens do mercado são distinguidos: o mercado “Pool”, o 
mercado baseado em Transações Bilaterais e a combinação dos dois anteriores, 
denominada “Modelo Misto”.
O modelo “Pool” baseia-se nas ações de um Operador Central, que recebe preços e 
quantifica as ofertas dos geradores, selecionando a forma mais eficiente de suprir a 
demanda e satisfazer as restrições do sistema. O operador controla as transações 
financeiras que envolvem pagamentos dos consumidores aos geradores. O preço de 
referência para esses pagamentos é baseado nos preços declarados pelos geradores 
despachados e ajustados pelo operador do “Pool”. Estes preços visam refletir a locação dos 
geradores em termos da sua contribuição às perdas e as restrições da rede de transmissão. 
Esses preços ajustados são chamados de preços “spot” das barras. Transações bilaterais 
podem ser implementadas no modelo “Pool”, mediante a forma de “Contratos por 
Diferenças”[ l l ,  12].
No modelo Bilateral, geradores e consumidores estabelecem transações de acordo 
com os seus próprios objetivos financeiros. Ao serem preferidos os preços mais baixos 
entre os geradores, a eficiência econômica se toma intrinsecamente relacionada ao 
mercado. Dois são os problemas associados a esta classe de mercado: as restrições de 
transmissão da rede, que requerem alguma forma de coordenação entre as transações para 
manter a segurança do sistema; e a distribuição das perdas do sistema de transmissão [11].
No modelo Misto, coexistem os dois anteriores, despachando-se as transações 
bilaterais e aplicando-se o modelo “Pool” ao resto (“Pool residual”).
A metodologia proposta neste trabalho é adequada para a sua utilização em qualquer 
um dos modelos antes citados.
2.3.As Transações.
Define-se transação como o intercâmbio de energia pré-contratado entre entidades 
compradoras e vendedoras [3]. Há um nível considerável de dificuldade em determinar os 
serviços ancilares (suprimento das perdas, suporte de reativo necessário para manter o 
perfil de tensão do sistema, etc.) antes da operação [4, 5], não sendo em geral estes 
serviços considerados como parte das transações pré-contratadas.
Vários tipos de transações podem ser definidos. Por simplicidade, neste trabalho 
serão considerados os seguintes quatro tipos de transação:
• Transações Firmes: ou de primeira ordem de prioridade (Tipo 1), as quais 
devem ser rigorosamente respeitadas sempre que a somatória das potências 
envolvidas neste tipo de transação não supere a potência demandada.
• Transações Não-Firmes: ou de segunda ordem de prioridade (Tipo 2), as quais 
devem ser consideradas sempre que a potência demandada na barra seja 
superior à somatória das Transações Firmes contratadas pela barra.
• Transações de Seguimento de Carga: ou de terceira ordem de prioridade 
(Tipo 3), as quais são consideradas quando a potência demandada é superior à 
somatória das transações Firmes e Não-Firmes. O valor atribuído a esse tipo de 
transação é o necessário para satisfazer a demanda (Esta classe de transações 
existe principalmente no Mercado Bilateral).
• Transações com o Mercado a Preço “Spot”: também de terceira ordem de 
prioridade (não especificadas como tipo de transação). Quando a potência 
demandada supera à somatória das transações Firmes e Não-Firmes, e não 
foram contratadas transações de seguimento de carga na barra, o mercado 
atribui a diferença ao preço “Spot” (calculado minimizando-se os custos de 
geração de potência ativa).
Seg. Preço
Carga Spot
N ão N ão
Firme Firme
Firme Firme
(a) (b)
Figura 2: Níveis de Transações.
2.4.0 Fluxo de Potência Ótimo
Durante as últimas décadas, o crescimento dos sistemas elétricos de potência em 
tamanho, número e complexidade, fez necessária a implementação de programas
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computacionais de análise cada vez mais sofisticados para seu controle. A necessidade de 
um melhor aproveitamento dos recursos resultou na operação dos sistemas cada vez mais 
próximos ao limite da sua capacidade, o que originou o aparecimento de novos conceitos 
relacionados à segurança, economia e confiabilidade da rede elétrica. Além disso, o 
desenvolvimento das ferramentas computacionais (a expansão do hardware e software), 
tomou possível a implementação dos Centros de Controle. Uma das tarefas dos Centros de 
Controle é a otimização do ponto de operação da rede elétrica, em regime permanente 
[1,17].
A obtenção da solução das equações não-lineares associada à melhoria de um 
índice de desempenho da rede elétrica, representada por um problema de otimização 
definido como o Fluxo de Potência Ótimo (FPO), foi proposta na década de 60. No FPO, o 
objetivo é a determinação das potências ativa e reativa geradas, magnitude e ângulo da 
tensão nas barras e “taps” de transformadores, visando otimizar um determinado índice de 
desempenho.
O Fluxo de Potência Ótimo pode ser matematicamente representado como um 
problema de otimização da forma mostrada na equação (2.1 ).
Minimizar f(x) (2 .1)
s.a h(x) = 0
g(x) <0
onde; x  é o vetor das variáveis de decisão, ou seja as variáveis que são direta ou 
indiretamente controladas para se atingir a otimalidade desejada;/é a função objetivo, ou 
seja, o índice de desempenho a ser otimizado; h(x) é o vetor das restrições de igualdade, 
isto é, as equações de balanço de potência ativa e reativa; e g(x) é o vetor das restrições de 
desigualdade que representam as limitações da operação.
As variáveis de decisão para alcançar a otimalidade desejada são, em geral: 
magnitude e ângulos das tensões nas barras, geração de potência ativa e reativa, fluxos de 
potência, taps dos transformadores LTC e elementos shunt (capacitores, reatores, etc.).
As restrições de igualdade e desigualdade geralmente utilizadas na modelagem são 
as equações convencionais do fluxo de potência e limites de todas as variáveis do sistema 
elétrico que possuam significado físico. A título de exemplo podem ser citados os limites
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de fluxos de transmissão, limites de geração de potência ativa e reativa, limites de tensão 
nas barras e reservas ativa e reativa mínimas, etc.
A representação matemática dos elementos do problema de otimização conduz a 
um problema não-linear, estático, de grande porte, de complexidade e dificuldade 
acentuadas.
Da formulação anterior verifica-se que a otimização de um índice de desempenho 
não é mais concebida como um procedimento complementar ao da solução do Fluxo de 
Potência convencional, procurando-se agora a obtenção de soluções simultâneas das 
equações representativas da rede elétrica e do valor ótimo da função matemática que 
expressa o índice de desempenho a ser otimizado. Isto possibilita que um programa de 
Fluxo de Potência Ótimo seja usado com a mesma função anteriormente exercida pelo 
Fluxo de Carga do Operador.
Trabalhos recentes mostram que o Fluxo de Potência Ótimo pode se tomar viável 
nesta função principalmente sob dois aspectos [17]:
• o da operação em tempo real, isto é, efetuar o cálculo da solução ótima em 
tempo real, partindo dos dados reais correntes da carga e da operação.
• o de modo previsão, no qual são utilizados os dados de carga fornecidos pelo 
previsor de carga, para os próximos 15 ou 30 minutos, a partir do instante de 
fornecimento dos dados.
Apesar do desenvolvimento já  alcançado, esforços ainda estão sendo direcionados 
no sentido de redução dos tempos de processamento e principalmente aumento na robustez 
e na confiabilidade da aplicação dos algoritmos do FPO a sistemas práticos.
No presente trabalho, visa-se a aplicação do FPO em sistemas que operam sob 
condições de mercados desregulamentados.
2.5. Serviços ancilares e perdas de potência ativa
De acordo com [3,4,5], Serviços Ancilares são definidos como todas as atividades 
agregadas de forma implícita à venda de energia elétrica, realizadas pelos usuários 
individuais no sistema interconectado e que não correspondem à venda explícita de 
energia.
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Estes serviços podem ser efetuados por qualquer integrante da rede, mas a sua 
coordenação é centralizada. O mercado competitivo requer que estes serviços sejam 
desmembrados, tal que a eles sejam atribuídos preços, de forma que os mesmos sejam 
comercializados separadamente em subconjuntos para os usuários que deles necessitarem. 
Os serviços ancilares podem ser classificados da seguinte forma :
• Serviços Ancilares Requeridos Pelos Usuários Individuais: por exemplo, o caso 
do suporte de potência reativa para manter o fator de potência dentro das 
especificações aceitáveis;
• Serviços Necessários À Operação Do Sistema De Transmissão: a natureza 
desses serviços é reagir em resposta às incertezas provocadas por modificações 
nas transações. Seu objetivo principal é facilitar um mercado competitivo em 
função de se operar o sistema de forma ótima.
Os serviços ancilares dependem, entre outros fatores, do nível de tensão do sistema 
assim como da distribuição de potência ativa e reativa gerada. Isto resulta em problemas na 
determinação de coeficientes para estabelecer preços fixos para a transmissão. Em geral, 
esses coeficientes devem ser calculados para cada nível de carga do sistema, o que exige a 
execução de um fluxo de potência convencional ou de um fluxo de potência ótimo. A 
inclusão de transações livres dentro da nova realidade obriga o mercado a atribuir 
individualmente aos diferentes participantes do mercado competitivo o custo dos Serviços 
Ancilares.
As perdas de potência ativa representavam um custo não trivial sob a estrutura 
integrada vertical do passado. Um estudo da industria elétrica citado na referência [14] 
estima que as mesmas representam aproximadamente 4% do total de energia gerada, 
enquanto que na referência [3] são consideradas de 2% a 5% da potência ativa total 
gerada. Na nova realidade, com a possibilidade do estabelecimento das transações 
bilaterais, cada participante do mercado deve compensar a empresa de transmissão pela 
perda no sistema devida a cada transação efetuada. Apesar da importância deste fato, não 
existe ainda uma metodologia consagrada de alocação de perdas entre participantes de um 
mercado de energia elétrica. Para abordar este complexo problema, diferentes formulações 
foram propostas para refletir uma participação estimada nas perdas, desde cálculos 
baseados em históricos (recomendação da FERC) a formulações baseadas em preços 
nodais (New York ISO). Num mercado competitivo, podem ser consideradas pelo menos
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três maneiras qualitativamente diferentes de compensar as perdas de transmissão incorridas 
pelas transações em vigor [6, pág. 53]:
• cada participante do mercado produz localmente a potência necessária para 
compensar as perdas de transmissão resultantes da sua própria transação;
• cada participante do mercado paga um preço adicional para que as perdas de 
transmissão sejam compensadas por outro participante do mercado, em forma 
independente do operador do sistema;
• o operador do sistema busca uma geração adicional para compensar a 
totalidade das perdas incorridas no sistema, minimizando o custo total das 
mesmas e distribuindo-as aos participantes do sistema.
A primeira alternativa apresenta o problema de que as perdas são dependentes do 
estado do sistema. Considerando a pouca disponibilidade de dados, é extremamente difícil 
pré-determinar para cada participante a quantidade de geração extra necessária para manter 
o sistema num ponto de equilíbrio.
A segunda alternativa apresenta grau de dificuldade semelhante ao da anterior e 
implica na execução de um contrato de seguimento de carga com um terceiro participante, 
tendo que se pré-estabelecer a quantidade a ser gerada para cobrir as perdas incorridas.
A terceira alternativa é a mais factível de ser implementada, sendo o operador do 
sistema responsável pela compensação das perdas de forma centralizada e em beneficio 
comum de todos os integrantes do sistema [6]. Por isto, a compensação das perdas de 
potência ativa se qualifica como um serviço ancilar e dessa forma é tratada no texto 
subseqüente.
2.6.Conclusões.
Em sistemas de energia elétrica re-estruturados, verifica-se a existência de uma rede 
econômica distinta da rede física. A inter-relação entre os diferentes agentes componentes 
desta rede modifica o modelo de operação do sistema, o qual basicamente pode ser do tipo 
Bilateral, Pool ou Misto. Dentro desta realidade, surgem os conceitos e tipos de transação 
de energia baseados na sua hierarquização. Adicionalmente, modelos representativos para 
a compensação das perdas de transmissão dentro da nova realidade do mercado têm sido 
estabelecidos. Com relação a esses modelos, o presente trabalho enfoca a minimização do 
custo das perdas como uma tarefa do operador do sistema, o que implica em que estas 
perdas são tratadas como um serviço ancilar. A formulação do FPO permite determinar o
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despacho econômico com restrições operativas, sendo uma ferramenta fundamental para 
que o operador do sistema minimize o custo das perdas de potência ativa do sistema de 
transmissão.
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Capítulo 3
Trabalho proposto
3.1.Introdução.
Neste capítulo são apresentados os fundamentos teóricos dos três tópicos enfocados 
no presente trabalho. Primeiramente, é apresentada a forma de inclusão das transações de 
energia na formulação no problema de Fluxo de Potência Ótimo (FPO) introduzindo-se 
uma quantidade mínima de variáveis, decorrente da modificação dos limites de geração de 
potência ativa. Posteriormente, é mostrada a base teórica do FPO, e das duas versões do 
algoritmo de pontos interiores Não-Linear (Primal-Dual Convencional e Máximo Passo na 
Direção do Caminho Central). Por fim, são apresentadas a formulações dos diferentes 
métodos encontrados na literatura para a alocação de perdas às transações de energia.
3.2.Representação das Transações.
Os agentes econômicos relacionam-se entre si pré-contratando energia, 
conformando uma rede econômica. As transações econômicas constituem uma complexa 
rede em vários níveis, estes relacionados às classes de transações pré-contratadas.
Na literatura [2, 3, 6], em geral uma única classe de transações tem sido analisada. 
Esta simplificação permite a representação da rede econômica por uma matriz 
(denominada de matriz de transações). Entretanto, esta consideração pode não ser realística
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em muitos sistemas. As transações econômicas na maioria dos sistemas desregulamentados 
são hierarquizadas, permitindo a existência de vários preços simultâneos que interagem 
numa única transferência de energia entre duas barras.
A representação fornecida na Figura 1 para a rede econômica pode ser dividida em 
vários níveis, dependendo das classes de transações consideradas. As classes de contratos 
apresentadas na seção 2.3, fornecem três matrizes de transações, correspondentes às 
transações Firmes, Não-Firmes e de Seguimento de Carga. Na presente formulação, as três 
matrizes são tratadas conjuntamente.
As transações pré-contratadas no sistema são armazenadas em forma esparsa, 
segundo representado na Figura 3.
Transação Entidade
Vendedora
Entidade
Consumidora
Valor Pré- 
contratado
Tipo de 
Transação
1 X X XX X
Nt X X XX X
Figura 3: Representação das Transações na Rede Econômica.
De acordo com a Figura 3, as nt transações são representadas pelos números das 
entidades econômicas vendedora e compradora, o valor de potência ativa pré-contratada e 
o tipo de transação, segundo a hierarquização estipulada na seção 2.3. A representação 
requer 3 vetores inteiros e 1 vetor real (o valor pré-contratado).
3.3.Localização das Entidades Econômicas nas Barras do Sistema.
As Ne entidades econômicas devem ser relacionadas às barras nas quais atuam, o 
que é representado pelo vetor da Figura 4.
Entidade Econômica: 
Barra Atuante:
Ne
X X
Figura 4: Residência das Entidades Econômicas nas Barras do Sistema.
Note-se que é possível existir entidades econômicas não localizadas fisicamente em 
nenhuma barra do sistema. As Entidades Comerciais, sendo entidades financeiras que não
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produzem nem consomem energia, comportam-se na rede econômica como as barras de 
transferência da sistema elétrico. Para um tratamento efetivo das transações econômicas na 
rede elétrica, é necessário eliminar estas entidades.
As Entidades Comerciais são representadas na equação,
onde nt_ek é o número de transações de compra Tek da Entidade Comercial k; e nt_sk é o 
número de transações Tsk de venda da mesma entidade.
Nas diferentes formas de desregulamentação do mercado, as seguintes duas 
maneiras de representar as Entidades Comerciais são encontradas:
• Entidades Comerciais com barra de residência - Se as entidades comerciais 
possuem uma barra de residência, supõe-se que os fluxos de potência 
comercializados pela entidade devem fluir para esta barra. Assim, nesta 
modelagem as Entidades Comerciais podem ser representadas por uma entidade 
compradora e outra vendedora, atuantes na mesma barra.
• Entidades Comerciais sem barra de residência - nesta modelagem, as Entidades 
Comerciais são consideradas entidades estritamente financeiras.
Se as entidades não possuem barra de residência, elas são distinguíveis por um 
valor nulo no vetor da Figura 4. A energia vendida a uma entidade compradora por uma 
entidade comercial deve ser proveniente de uma entidade vendedora, satisfazendo a 
equação (3.1). A entidade comercial só modifica o preço de venda da energia, pelo seu 
trabalho em corrigir a transação. Se esta informação é disponível ao sistema, as entidades 
comerciais podem ser eliminadas das matrizes mostradas na Figura 3. Por exemplo: 
suponha-se uma transação firme de venda entre as entidades comercial Ei e compradora Cj. 
Então deve existir na representação da Figura 3 uma transação de compra entre a mesma 
entidade comercial Ei e uma entidade vendedora F* da mesma quantidade de energia. 
Assim, a entidade comercial pode ser eliminada incluindo uma transação entre as entidades 
Vk e Cj pela mesma quantidade de energia.
ní ek nt sk
(3.1)
i= 7 i= l
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O seguinte passo consiste na modelagem das transações no sistema elétrico, através 
do vetor da Figura 4, que atribui residências às Entidades Econômicas nas barras. Isto 
resulta na representação das Transações Equivalentes mostrada na Figura 5.
Transação Barra Origem Barra Final Valor Pré- 
contratado
Tipo de 
Transação
1 X X XX X
Nte X X XX X
Figura 5: Representação das Transações na Rede Elétrica.
onde nte é o número de transações equivalentes, depois de serem reduzidas às entidades 
comerciais.
Apesar de similar no seu conceito à modelagem utilizada na literatura [3, 6], a 
representação apresentada na Figura 5 permite a consideração de mais de uma classe de 
transações entre duas barras.
3.4.Relação entre as Transações Pré-Contratadas e a Demanda Real.
Na ausência de violações nas restrições do sistema, as transações pré-contratadas 
são efetivamente despachadas quando não superam o valor de potência demandada. Na 
realidade, as entidades compradoras estimam sua demanda num instante futuro. A fim de 
suprir essa demanda, as entidades consumidoras contratam o total ou parte deste valor, 
visando o menor custo da energia. Na hora do consumo efetivo podem ocorrer duas 
situações:
• se a demanda real supera a potência contratada, a entidade consumidora deverá 
comprar a diferença de energia ao mercado “Spot” ou através de contratos de 
seguimento de carga;
• se a demanda real é inferior à potência contratada, alguns dos contratos não 
serão satisfeitos integralmente.
A decisão de quais contratos serão total ou parcialmente satisfeitos, no caso em que 
não existe violação das restrições do sistema, deve ser tomada respeitando a decisão do 
consumidor e constitui um problema de difícil solução, que envolve fatores econômicos e 
técnicos. Em primeiro lugar, a hierarquização das classes de contratos está presente na
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maioria dos mercados desregulamentados. Uma classe de transações deve ser respeitada 
totalmente sempre que a somatória das transações na classe e nas precedentes na ordem de 
prioridade não supere a potência demandada. Como representado na Figura 2, o valor da 
potência demandada determina a classe na qual as transações não são totalmente satisfeitas, 
e indica se existem classes cujas transações não são consideradas. Por exemplo, se a 
demanda é superior à somatória das transações firmes pré-contratadas e inferior á soma das 
transações firmes e não-firmes, todas as transações Firmes serão respeitadas, as transações 
não-firmes serão reduzidas a fim de se adaptarem à demanda, e as transações pré- 
contratadas de seguimento de carga não são consideradas. Também, no presente caso, não 
são consideradas transações com o mercado “spot” para transferência de potência, apenas 
aquelas correspondentes à compensação de perdas (de acordo à definição feita na seção 
2.5).
Uma vez determinada a classe (se existir) na qual as transações devem ser 
reduzidas, deve-se escolher um critério para a redução. Existem pelo menos dois critérios 
que podem ser utilizados:
• Repartição Proporcional: as transações são reduzidas proporcionalmente, até 
que a somatória das transações efetivamente despachadas iguale a demanda. 
Para este critério, é calculado um fator de proporcionalidade horário que reduza 
as transações ao valor desejado;
• Repartição por Preferências: a entidade consumidora pode fornecer uma 
listagem da hierarquização desejada de corte de transações. Se for necessária a 
redução das transações, esta é realizada primeiro nas com hierarquia menor. As 
preferências podem ser devidas aos custos de venda da energia, relações 
comerciais, etc. Neste caso, basta utilizar fatores de proporcionalidade horários 
unitários para as transações a serem respeitadas totalmente, nulos para as 
desconsideradas, intermediário entre 0 e 1 para outros tipos de transação.
Os dois critérios anteriores podem coexistir, respeitando-se totalmente algumas 
transações pela preferência da entidade consumidora, e diminuindo as restantes transações 
proporcionalmente. Neste trabalho, por simplicidade a repartição proporcional estrita é 
utilizada.
Para a presente análise, podem ser considerados três casos:
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Caso 1: Potência consumida na barra menor do que a somatória das transações de 
potência firmes contratadas na barra.
As transações firmes são reduzidas proporcionalmente. Seja 7% a transação de Potência 
ativa Firme contratada entre as barras i e j. O Fator Horário da barra j  deve satisfazer a 
equação (3.2)
P / = FHj i=l ..n  (3.2)
í=l
onde, P^j é a potência demandada na barra j  ; F í f  j é o fator de proporcionalidade horário 
das transações firmes; e n o número de barras do sistema.
Neste caso, as transações não-firmes e de seguimento de carga não são consideradas na 
barra, atribuindo-se fatores horários nulos para estes intercâmbios FHNFj = 0.0 e 
FHSCj=0.0.
Caso 2: Potência consumida na barra maior ou igual do que a somatória das 
transações firmes contratadas na barra e menor à somatória das potências firmes e 
não-firmes contratadas na barra.
O valor de potências contratadas firmes na barra não sofre modificação, atribuindo-se 
fatores horários unitários para todas essas transações (FFFj = 1.0).
As transações não-firmes são diminuídas proporcionalmente. Seja l NFy a transação de 
potência ativa não-firme contratada entre as barras i e j ,
( p f - Z Tí ) = F i f r T , rr  '= '■•» p-3)
i=1 /=0
onde, FHNFj  é o fator de proporcionalidade horário das transações não-firmes.
As transações de seguimento de carga não são consideradas (FFJSCj=i0.0)
Caso 3: Potência consumida na barra maior ou igual à somatória das potências 
firmes e não-firmes contratadas na barra.
O valor de potências contratadas firmes e não-firmes não sofre modificação, F í f  j = 1.0, 
FHNFj = 1.0.
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As transações de seguimento de carga são sinalizadas por um fator FHSCj=l. 0
3.5.Relação entre as Transações Pré-Contratadas e a Geração Mínima.
Conforme explicitado anteriormente, a obrigatoriedade de fornecimento da potência 
pré-contratada impõe limites mínimos na geração das unidades, diferentes dos limites 
técnicos mínimos das máquinas. O gerador deve fornecer ao sistema pelo menos a potência 
pré-contratada. Além desta quantidade, a unidade geradora fornece ao sistema energia para 
possíveis vendas de energia ao Mercado “Spot”. Estas últimas quantidades são 
determinadas após o despacho, não sendo conhecidas "apriori".
A potência mínima a ser fornecida depende dos fatores de proporcionalidade 
horários determinados anteriormente. Em primeira instância, a unidade geradora deverá 
fornecer ao sistema uma quantidade mínima de potência ativa determinada pela somatória 
das potências pré-contratadas, afetadas pelos fatores de proporcionalidade horários, como 
expressa a equação
PI™m = £  (F H jT f  + F H f T ^  + F H f  (Pf -  £ (T f + T fF))) j= l...n  (3.4)
M i=o
onde, P i r  e o limite mínimo irrestrito de geração na barra i ; e n é o  número de barras do 
sistema.
Existem limites que condicionam o fornecimento da geração mínima. Algumas 
restrições para o fornecimento do valor mínimo de potência são:
• Limites na Geração da barra: Os limites dos geradores devem serem 
satisfeitos, pelo que devem ser consideradas as restrições seguintes:
Pgr <  PIimin < p /  i=l .. ng (3.6)
• Limites na capacidade de transmissão da barra: em situações de 
congestionamento, a barra pode gerar a potência mínima demandada, mas as 
linhas de transmissão podem impor limites na transferência. Define-se então o 
valor máximo de transmissão da barra p iTr~max como o valor máximo que pode 
ser transmitido pela barra i.
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Considerando-se estes limites, a potência mínima a ser gerada pela barra é 
determinada pelas equações (3.7) e (3.8).
0  7 ) 1  r t n i t i  • r  n r t n i n  n  A /  r \  T t - tyicix  )  / s \  r n \PRMi = min { Pli , Pgi ,P t } (3.7)
r \ i t i i n  f  t í 75s j fw tift  r> W1ZW ) o \P/ = mox { PRMl , Pgi } (3.8)
onde P R M r  é a potência mínima a ser gerada na barra i, restrita pelas equações de 
máximo; Pg,mm é o mínimo técnico do gerador; e P"nn é o valor mínimo de geração na 
mesma barra.
Após modificados os limites inferiores de geração de potência ativa para incluir as 
transações de energia pré-contratadas, executa-se o FPO. O algoritmo a seguir sumariza os 
passos tomados para esta finalidade.
Algoritmo
1- M ontagem das transações equivalentes.
2- Cálculo dos vetores dos fatores horários (critério proporcional).
Caso I  P*j < Z f y
F i f  i = min {Pfl] /(Z P l]), 1.0} i=l .. n
FHlW, = 0.0 i=l .. n
FHSCí =0.0 i=l .. n
Caso II  2 X <  Pd, < Z f , +  Z f F,
F i f ,  =1.0 i=l .. n
FHnf, = min { (P‘r Z f i )  /(ZP ij), 1.0} i=l .. n
FHSCt =0.0  i=7 ..n
Caso III ( I ’7Fí+ 2 7 7 ^  < Pd,
F l f i  = 1.0 
FHnfí =1.0
FHSCj =1.0 i=l .. n
3- Modificação das potências mínimas de geração.
P,min = m in{]T (F H  J T F + F H ^ FTfJNF + F H Sj C ( P f  -  £  ( r /  + T ? f ))), P j r_max} - "
y=i /=o
p m<^ p  min ^ p  M  
r gi — r i — r gi
4 -  FPO
5- Atribuição das perdas às transações.
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3.6.0 Fluxo de Potência Ótimo
Na etapa de despacho, o FPO é resolvido minimizando os preços de geração das 
potências ativas no sistema, com as potências mínimas de geração estipuladas conforme 
estabelecido na seção (3.5). Os intercâmbios não contratados são determinados em função 
das curvas de preços fornecidas pelos geradores num FPO convencional, respeitando-se as 
transações pré-contratadas. A função-objetivo utilizada é representada por:
min { £ (a, + b, * Pg, +c, *Pgf)} (3.9)
i
onde, Pgi  é a potência gerada na barra i ; at, bt e c, são os coeficientes constantes, linear e 
quadrático da curva de preço de geração da mesma barra, respetivamente.
As referências [2, 3, 6], propõem a solução do problema em questão, via 
minimização do desvio das transações pré-contratadas. É na modelagem do FPO onde 
estão as principais vantagens da presente proposta. Essas vantagens são citadas a seguir.
• Consideração das curvas de preço dos geradores na determinação das perdas e 
das prováveis transferências ao mercado “Spot”;
• Não necessidade da modelagem explícita das transações como variáveis de 
otimização, com manutenção da dimensão do problema de otimização;
• Não necessidade da representação dos limites máximo e mínimo nas transações, 
o que é de relativa aplicação prática e causa aumento no número de restrições 
do sistema;
Neste trabalho, são utilizados dois algoritmos de otimização não-lineares: o 
convencional de Pontos Interiores Primal-Dual [7, 8] e o do Máximo Passo na Direção do 
Caminho Central [21]. A base teórica destes algoritmos é apresentada nas seções 
seguintes.
Além das variáveis tradicionalmente utilizadas nos problemas de FPO (módulo e 
ângulo das tensões nas barras), por simplicidade na formulação é utilizada como variável 
de otimização a potência ativa gerada pelas unidades. As curvas de preços dos geradores 
são representadas por funções quadráticas. Maiores detalhes da implementação podem ser 
encontradas nos trabalhos [9, 10].
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3.7.0 Método de Pontos Interiores Primal-Dual, versão Não-Linear.
Considere-se o seguinte problema de otimização
Minimizar f(x) (3.10. a)
sujeito a h(x)=Q (3.10.b)
g(x) <0 (3.10.c)
onde x  é o vetor das variáveis de otimização; f é  a função objetivo; h(x) é o vetor das 
restrições de igualdade; e g(x) é o vetor das restrições de desigualdade.
A função Lagrangeana associada ao problema (3.10 ) é dada por 
LfaÃh, âg)=f(x) + d / h(x) + ÀgTg(x) (3.11)
onde Ãh e Ãg são os multiplicadores de Lagrange das restrições de igualdade e 
desigualdade, respectivamente.
A aplicação das condições de otimalidade de Karash-Kuhn-Tucker (KKT) ao 
problema (3.11 ) resulta nas equações (3.12).
¥ & L ( x , Â h , A g )  =  Q. ( 3 . 1 2 . a )
h ( x )  =  0 ( 3 . 1 2 . b )
g ( x )  < 0 ( 3 . 1 2 . C )
[ Á g J  g ( x )  =  0 ( 3 . 1 2 . d )
Ã g > 0 ( 3 . 1 2 . e )
onde J^L(x,Âh,Âg) = VJ~(x) + Vxh(x) Àh + P7xg(x) Ãg é a primeira derivada da função 
Lagrangeana em relação a i ; e a  notação [..] representa a matriz diagonal dos elementos 
considerados.
No processo iterativo baseado no Método de Pontos Interiores duas modificações 
das condições de KKT são realizadas: a conversão das restrições de desigualdade (3.10.c) 
em igualdades, através do uso de variáveis de folga, e a perturbação da condição de 
complementaridade (3.12.d). O Método de Pontos Interiores Primal-Dual para 
programação não-linear pode ser resumido nos seguintes passos [7]:
a) transformação das restrições de desigualdade (3.10.c) em igualdades através das 
variáveis de folga s> 0;
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b) perturbação da condição de complementaridade (3.12.d) através da introdução 
do parâmetro ju>0\
c) resolução do sistema de equações não-lineares resultante pelo Método de 
Newton.
A aplicação do itens a) e b) nas equações (3.12) resulta no sistema de equações não- 
lineares (3.13).
^ x L ( x , Â h , Ã g )  =  0 ( 3 . 1 3 .a )
h ( x )  =  0 ( 3 . 1 3 .b )
á [ ( x )  +  á  =  0 ( 3 . 1 3 .c )
[ A g ]  s - / / e  =  0 ( 3 . 1 3 .d )
(s , Ã g ,  ju )  > 0 ( 3 . 1 3 .e )
onde, ju é o chamado parâmetro de perturbação e e é o vetor unitário (1, .. , 1)T de 
dimensão adequada. O parâmetro de perturbação ju deve convergir a zero durante as 
iterações para que as condições de KKT (3.12) sejam satisfeitas no ponto ótimo, e deve ser 
não-negativo a fim de satisfazer (3.13.e). Uma forma de computar ju é através da distância 
primal-dual, calculando-se o parâmetro da perturbação como a média das distâncias ao 
ponto ótimo, medidas nas restrições de complementaridade. Este valor é afetado por uma 
constante 0 < a <  1, denominada parâmetro de combinação das direções. O parâmetro // 
pode ser calculado através da expressão (3.14) a seguir [8],
Á‘ s
ju = a = Z j  (3.14)
na
onde ndé o número de restrições de desigualdades presentes em g(x).
As condições necessárias para a utilização do método de Newton são [7]:
a) Existência de um ponto ótimo (x^, s^ _, Ã.h*, Ãg*), solução do problema (3.10) 
que satisfaça as condições de KKT (3.13);
b) Existência e continuidade das segundas derivadas parciais locais no ponto 
ótimo;
c) Regularidade: Os vetores gradiente das restrições de igualdade e restrições de 
desigualdade no limite, no ponto ótimo, são linearmente independentes;
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d) Suficiência de Segunda Ordem: Para todo Q * 0  que satisfaz Phj(x)‘ % = 0 e 
Vgrfx)1 n  = Ono ponto ótimo, é rj \?xL(x)1 t}> 0.
e) Complementaridade Estrita: Para todo i, Ãgi + gi(x) > 0 no ponto ótimo.
As equações não-lineares (3.13) são resolvidas via método de Newton. A base deste 
método consiste na expansão das funções não lineares em série de Taylor até o termo de 
primeiro grau, resultando numa aproximação linear. Assim, a solução do sistemas de 
equações não-lineares (3.13) é obtida iterativamente através da resolução de sistemas 
lineares da forma
" v 2xl V/z(x) Vg(x) 0 " Ax ^ xL(x,Ãh,Ã g)
Vh(x)‘ 0 0 0 * 4** h(x)
Vg(x) 0 0 [e] AAg g(x) + s
0 0 [s] As _ lâg]
Note-se que as submatrizes da última linha e coluna da equação (3.15) são 
diagonais. Isso permite, através de artifícios matemáticos simples conforme mostrado na 
referência [8], reduzir este sistema linear de forma a determinar numa primeira etapa as 
variáveis Ax e AÁ/,.
~H J Ax ÍL* — =
0 12
(3.16.a)
e posteriormente obter o valor das variáveis de folga e correspondentes multiplicadores.
As = - g ( x ) - s - V g ( x )  Ax
4^ =\âg\ e + hl]*\pi-Ug\ 4
(3.16.b)
(3.16.C)
onde: H  = V 2XL + V g ( \ X S ] V g (x ) ; 
J  = V h (x)
(3.17.a) 
(3.17.b)
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ti = - V xL(X’â h ’â g) - V g ( x ) t *(pe + \ãg]£(x)) (3-17.c)
tj_ = - h ( x ) (3.17.d)
Após a resolução das equações (3.16), devem ser tomadas precauções que garantam 
a não-negatividade dos elementos dos vetores s e Ag, tal como expresso nas equações 
(3.13.b). Nesse sentido são utilizados dois passos, um correspondente às variáveis primais 
e outro para as duais. Eles são calculados segundo a expressão (3.18).
a p = min
a d = min
min I—
Aj<0 \As ■
\ j \
min Ãg/ -,1.0
Mgi<0 \AÂJ
(3.18.a)
(3.18.b)
Calculados os fatores de passo, atualizam-se as variáveis primais e duais do 
problema, segundo a expressão (3.19) [8; 17; 21].
xk+1 = x + 0.99995 ap Ax
.k+l 
k+l_
s."' ‘ = s + 0.99995 Op As
ài = Âh + 0.99995 ad AÃh
k+l.
(3.19.a )
(3.19.b)
(3.19.C)
ãg™ = âg + 0.99995 ad AÂg (3.19.d)
onde o fator 0.99995 tem por finalidade que o novo ponto pertença ao conjunto de soluções 
fatíveis.
Da formulação anterior, é possível estabelecer o seguinte algoritmo para o método 
de Pontos Interiores Não-Linear Primal-Dual convencional.
Algoritmo do Método de Pontos Interiores Não-Linear Primal-Dual convencional.
1. Inicialização: Seja um ponto inicial ( xo,_so, Àho, àgo), com (s#, Ãgo) > O-
2. Cálculo de ju segundo ( 3.14).
3. Resolução do sistema linear ( 3.16.a) e as equações auxiliares ( 3.16.b e c).
4. Cálculo dos fatores de passo através de ( 3.18).
5. Atualização das variáveis via (3.19 ).
6. Teste de Convergência.
7. Atualização das equações (3 .16).
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3.8.0 Algoritmo de Máximo Passo na Direção do Caminho Central
Os algoritmos primais-duais de trajetória central se caracterizam por atingir o ponto 
ótimo através de um caminho central às restrições de desigualdade, medido em função das 
distâncias primais-duais. Define-se distância primal-dual numa restrição de desigualdade i, 
como o produto da expressão primai g,-(x) vezes o valor da variável dual correspondente Áj. 
Sendo, da expressão (3.13.c), s = - g ( x ) , a distância primal-dual é geralmente formulada 
em função das variáveis de folga s [21].
A equação (3.14), mostrada na seção anterior expressa o cálculo do parâmetro de
A
perturbação como a distância média primal-dual ( / / )  de todas as restrições de desigualdade 
do problema, afetadas pelo parâmetro cr, como expressa a equação (3.20).
A
ju = a/u (3.20)
a
onde, jU = —£— é o valor da média das distâncias primal-duais nas restrições de 
nd
desigualdade numa iteração e é única.
Considerando-se o parâmetro 0 < a  < 1, o processo iterativo diminui a média das
A
distâncias primal-duais ( / / )  a cada iteração, conforme é demostrado em [7]. Na 
convergência, para um valor de cr adequado, são satisfeitas as condições de otimalidade 
do problema original sem perturbação ( /u = 0 ),  tendo-se portanto atingido o ponto ótimo 
desejado. Entretanto, a equação (3.20) não é a única expressão possível para estabelecer a 
variação de //. Em princípio, é requerido apenas que / /  decresça a zero, com valores não- 
negativos, ao longo das iterações. Em [7], é provada a convergência de um algoritmo de 
otimização não linear de Pontos Interiores, calculando-se ju através da mínima distância 
primal-dual numa iteração. O cálculo do parâmetro <j também apresenta variações na 
literatura [8; 18; 20; 19].
A expressão (3.14), utilizada para o cálculo de //, contém o parâmetro de 
combinação das direções cr, com limites 0 < cr <1. Duas escolhas de cr são de particular 
interesse [19]:
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• a  = 0; denominado direção afim-escala. Se somente a direção afim-escala for 
utilizada ao longo do processo iterativo, a procura pelo ponto ótimo pode ser 
interpretada como a solução não perturbada das condições de KKT;
• ( 7 = 1 . denominado direção de centralização. Neste caso, um conjunto de 
equações não-lineares que não correspondem às condições de KKT do 
problema original é resolvido. Isso implica em que, se só a direção de 
centralização for utilizada no processo iterativo, uma solução não ótima é 
atingida sem uma considerável diminuição do valor inicial de /u..
O valor entre esses limites representa uma combinação linear das direções afim- 
escala e de centralização. Para reduzir o valor de /u durante o processo iterativo, é 
necessário que seja cumprida a restrição 0 < cr <1 [7]. Assim, os algoritmos de trajetória 
central estabelecem uma combinação entre as direções afim-escala e de centralização no 
interior da região viável, visando melhorar as características de convergência do processo 
iterativo.
No método de Pontos Interiores não linear primal-dual, na sua forma convencional, 
é proposta a especificação prévia do valor de cr entre os dois limites considerados, o que 
implica em que a combinação linear das direções é constante ao longo do processo 
iterativo. Em geral, um valor próximo a 0,1 fornece bons resultados de convergência, mas 
o valor ótimo de cr (aquele que requer o menor número de iterações para obter a solução) 
depende do problema a ser resolvido [19].
Baseado no princípio de superposição segue que os passos de Newton (3.16) 
satisfazem a equação
(Ax, ÁSj_ AÃh, AÃg) = cr(Axc, Ascu AÃ/tc, A ÁgC)+
(l-q)(Axa~s, Asa-\ AÃha-s, A Ãg™) (3.21)
onde (Axa~'\ Asa' \  AÀhas, A Ãgã's)  e (Ax, As^ A Ã A ÃgC)  são a solução das equações (3.16) 
na presente iteração com cr= 0 e  cr = 1 respectivamente.
Pode-se notar de (3.21) que, dependendo do valor de cr existem infinitos caminhos 
de busca que levam ao ponto ótimo. O ponto (x ,s ,Ã g )  realmente está no caminho central 
se ele satisfaz as equações (3.13.c), (3.13.e) e [Ã g]  s = ju e . Portanto, numa iteração
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qualquer é possível avaliar o desvio desta condição, definindo-se a proximidade primal- 
dual à trajetória central õ  como:
- e (3.22)
onde • • ’ll representa a norma euclidiana.
O algoritmo de máximo passo na direção do caminho central procura a solução 
ótima através de uma trajetória vizinha ao caminho central. Na próxima iteração o ponto 
deve estar a uma distância pré-especificada õ do caminho central. Para este propósito, cré 
calculado para satisfazer a equação
S{Ãg,s_,/u) =
r 2 *+i-ir *+1 \Âg ] s
A
cr/u
(3.23)
Os passos (XpG a<i são avaliados depois da determinação das direções de busca. Por 
isso a equação (3.21) pode ser aproximada pela expressão
(xk+1 ,sk+1 J , , ^ 1, Ãgk+l) ~ ( x , s ,Ã h ,Ã g) + (AxJ As^ AÃh, A Ãg) (3.24) 
Conseqüentemente o produto primal-dual é expresso na equação (3.25).
(Àgk+1) TÍ +l = (Ãg)Ts + (Àg)T As + (AÃg)r s + ( A Ã / As_ (3.25)
A substituição da equação (3.16.c) nas equações (3.23) e (3.25) resulta em
ô(a) =
[ A l  f  As
A
CTjU
(3.26)
Substituindo os valores de As e AÃg por aquelas obtidas na equação (3.21)
ô(a) =
(crÁÁ +  (1 -  cr)A Â  ) (crAx + (1 -  cr)Ás'
A
CT/U
= £ (3.27)
onde e>  0 é o valor pré-especificado da distância ao caminho central na próxima iteração 
em unidades de ju. .
O controle sobre o valor de s  modifica a proximidade da trajetória de busca ao 
caminho central. Em problemas de otimização com baixo grau de convexidade uma 
trajetória perto do caminho central é geralmente requerido. Isso implica num compromisso 
entre velocidade de convergência e robustez [21].
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Para um valor pré-especificado de s ,  a única variável de (3.27) é cr, a qual é obtida 
resolvendo uma equação quadrática. O valor de crpode ser obtido pelo método da bisseção, 
do que resulta a maior raiz da equação (3.27) no intervalo 0 < cr < 1 . Em algumas 
circunstâncias não existem raízes reais no intervalo, o que é resolvido atribuindo um valor 
a cr de forma que 0 < <t <1 como no caso do algoritmo convencional.
Os passos para a solução de um problema de otimização através do algoritmo não 
linear de Pontos Interiores de Máximo Passo na Direção da Trajetória Central são 
resumidos a seguir.
ALGORITMO
Dados Inicialização: e> 0 , ( xo, Ãgo)> (so»ãgo)> 0.
DO:
1. Cálculo da direção afim-escala : resolva (3.16) para cr= 0 ; obtendo (Ax°'s, 4$“'  ^
AÁh™, AÀga-s)
2. Cálculo da direção de centralização : resolva (3.16) para cr= 1 ; obtendo (Axc, Ascí 
AÃhc, A ÃzC)
3. Bisseção: encontre a maior raiz no intervalo 0 <<j <1 que satisfaça (3.24)
4. Combinação das direções: resolva (3.21)
5. Atualizar as variáveis: resolva (3.18) e (3.19)
6. Teste de convergência: Avalie as tolerâncias em (//, V xL(x, Áh, Ág), h(x))
END DO
3.9.Perdas
No texto a seguir, são descritas as abordagens utilizadas neste trabalho para a 
alocação das perdas de potência ativa nas linhas de transmissão nas transações.
I. Gross e Tao
Gross e Tao na referência [14] utilizam as simplificações feitas no fluxo de 
potência linearizado, propondo uma alocação das perdas para cada transação baseada em
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fluxos fixos. Sob essas considerações, os autores demonstram que a função de perdas da 
rede pode ser aproximada por uma função quadrática das transações presentes no sistema, 
e que a sensibilidade da função de perdas com respeito à cada transação é uma função 
linear.
A formulação do método é mostrada a seguir para o caso de transações bilaterais. 
Suponha-se que a linha de transmissão entre os nós i e j  é representada pela impedância de 
linha Rij+jXij=(Gij+jBij f I, e que os elementos “shunt” são desprezados. Nessas condições é 
possível definir a perda de potência ly da linha que conecta os terminais i e j  como
onde a divisão por 2 é introduzida para não duplicar as perdas em cada linha e o parâmetro 
Ç é definido como o conjunto de barras conectadas à barra i .
Assumindo as condições do Fluxo de potência CC, isto é,
2. as diferenças angulares entre as barras são suficientemente pequenas para poder 
aproximar o coseno da seguinte forma:
e aplicando-as à equação (3.28), as perdas totais podem ser representadas pela equação
Os ângulos da tensão são representados por 6 = \Q\,Oi ,...Ô n^ , sendo os mesmos
calculados pelo Fluxo de potência CC e a matriz B é a submatriz NxN  da matriz
susceptância nodal de dimensão (N+l)x(N+l). Baseado nestas definições, pode-se 
escrever
(3.28)
Note que ly -  Iß . As perdas totais do sistema são
(3.29)
1. os fluxos de potência reativa mantêm a magnitude de tensão nas barras em 1.00 
p.u.:
Vn =l .00 n = \,2 ,...N  (3.30)
(3.31)
(3.32)
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onde Ôim)t{m) é o vetor que representa a injeção de potência da transação m . O coeficiente 
S{m) é definido como 1 se a barra é provedora, -1 se a barra é compradora e 0 se a barra 
não participa na transação. O escalar positivo t(m) representa o valor da transação em MW.
Definindo-se D = [dy\ = ZT1, tem-se que
a M N
0  = Z S d- ‘í " ' C' > » = 1,2,...Aí (3.34)-  n m=1 k=\
Como a barra n=0 é especificada como barra de folga, define-se 0o = 0, 
rescrevendo
A M
0  h = 1,2,... JV (3.35)
-  n m=l
onde, também para para n = 1,2,... N ,
Definindo para a barra de folga =0 m = 1,2,... M  e dn0 = 0  « = l,2,...iV , pode-se 
escrever
A A A/
( 3 - * , )  = *'>•/ = O’1’2’- • ■ ■^  * > (3-37)
m=l
onde
m = = 0 ,l,...N  (3.38)
A aproximação das perdas do sistema, em termos das M  transações em vigor, pode ser 
expressa através da equação
' 4 í z -z /=i
y
R ; + x ;0 M  { ij ■ "y
* 1 R,.1 JV4zz y2 t í « [ í j + X ! O)y W=1
M  1 jV / ?  M
= Z  ^ Z Z t s - V m - ^ Z * ;
/•(»)
«=i 2 m=l
(3.39)
Definindo para m = 1,2,... M
^ M z z - s ^ w - ^ r  p . « )
^  /=0 j e f  K j  + ^ i j
As perdas totais do sistema / podem ser explicitamente expressas em fiinção das 
transações em vigor no sistema como
/ = ^ (mV m) (3.41)
m= 1
O coeficiente Á{m) pode ser aproximado como uma função linear de 6  .
1 N f? 1 M
* m) ^ Z Z ^ - f w  w - * jK  = j Z r r > m  (3.42)
^  i=0 j e £  K j j  + ^ i j  w=l
onde
* ^ £ z 1A r « r * r
Z  1=0 je<f K,J + ^ i j
As perdas totais do sistema, sob condições do Fluxo de Potência CC., podem ser 
aproximadas por uma função quadrática de t(k\ k  = l ,2 , . . .M . Sob essas condições a
sensibilidade das perdas do sistema com respeito à transação t (m> pode ser aproximada por 
uma função linear de todas as transações.
Definindo na equação (3.41)
~(™)
la =Á{m¥ m), m = \,2 ,...M  (3.44)
as perdas totais do sistema podem ser aproximadas pela equação
M _(m)
l = Y l a  (3.45)
m=1
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O coeficiente l a pode ser interpretado como a contribuição de cada transação m 
ao total de perdas do sistema. Note-se que em alguns casos o coeficiente Â(m) pode ser 
negativo, o que é interpretado como uma alocação de perdas negativa, refletindo uma 
transação que tende a diminuir os fluxos nas linhas.
II. Sensibilidade
Considere-se no Fluxo de Potência via Newton-Raphson, a expansão em série de 
Taylor, da injeção de potência ativa na barra de folga Pf  na direção (AV, AS) , no ponto
(V, S ) , e até o termo de primeira ordem, expressa como
Pf (V + AV, S + A S) = Pf (V , S) + dl L
ÔS
A S  +
(V,S)
dl L
ÔV
AV (3.46)
A relação de sensibilidade entre os incrementos na injeção de potência ativa na 
barra de folga e os ângulos e magnitudes das tensões nodais nas barras de geração do 
sistema de potência é dada por
APf  =
ÕPf T õPf T * AS
õS dV AV
(3.47)
õPf 7 õPf T
onde —— e — — são os vetores das derivadas da injeção de potência ativa da barra de 
Õô ÕV
folga com relação às variáveis do fluxo convencional ô  e V . O incremento destas 
variáveis é dado por:
A S
AV
H  N  
M  L
AP 
A Q
AP 
A Q
(3.48)
Na ultima expressão, J FXP é a inversa da matriz Jacobiana do Fluxo de Potência. 
Re-escrevendo a última equação em função do tipo de barra temos:
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<1
t^P p v
A ÔpQ _  j--1 * J  FP APpQ
£<
& Q pq
(3-49)
Considerando que a potência reativa da carga é constante, a equação do incremento 
de potência ativa na barra de folga é expresso como
AIBtotal=APf  =
ÔP/ ÕP,f
ôô  ÕV 
A IB total = X  (S'Fy *  AP ‘v ~  S>PQ * AP'PQ)
AP p v
* *
J  FP & PpQ
0 (3.50)
onde Spv e SPQ são vetores de ordem m cujos termos são as relações de sensibilidade 
entre os incrementos nas injeções da barra de folga e das barras PV  e PQ, AIBtolal é o
desbalanço de potência provocado pelas variações nas injeções de potência.
Para o caso de barras de folga distribuídas, levando em consideração a formulação 
da referência [4], as variações de potência podem ser expressas como:
AP
=
A Q
H
ÕPref
õô
M
PV+PQ
K e f
0
N
ÔPref
ÕV
L
Aâ
* MB
AV
(3.51)
onde H, M, N, L são as submatrizes da matriz Jacobiana do fluxo de potência Newton- 
Raphson, [kPV+PQ kref ] é um vetor que representa a percentagem das perdas a ser
assumida por cada barra. Esses coeficientes em geral são resultado do despacho econômico 
no caso do modelo “Pool”, ou de relações comerciais pré-estabelecidas no caso do modelo 
bilateral. A relação anterior pode ser expressa em função das variações de potência como
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A S H  kPy+PQ N AP
dP í- Ô P f
M B = r e f 7 , ref
8 S  ref ÔV
* ^ref (3.52)
Â V M  0 L A Q
Este expressão indica que o desbalanço de potência pode ser expresso em termos da 
inversa da matriz Jacobiana. Essa relação de sensibilidade permite definir coeficientes de 
sensibilidade tais que:
AIB = SP*APP (3.53)
onde SP representa o vetor de coeficientes de sensibilidade e APp a variação das potências 
nas barras de geração e carga. Observe-se que na presente relação de sensibilidade o 
esforço computacional é menor que no caso problema de simples barra de folga, já  que só 
é necessário resolver um sistema linear para obter o vetor de relações de sensibilidade.
Para alocar perdas às transações em vigor no sistema considere-se o seguinte 
problema de otimização:
Min a 1A!Bl + cz2AIB2 — AIBTOIAI ^  ^
s.a. A1B) + AIB2 = AIBtotal
onde A1B1 e AIB2 são os desbalanços de potência no sistema resultantes de duas 
transações, representando neste caso a totalidade da potência presente no sistema; os 
coeficientes a x e a 2 são definidos como segue.
a, = (SPVl* AP‘Vl- S PQl * AP‘Qír l (3.55)
onde APpvt e APPQi são as potências gerada e consumida na transação i; SPVt e SPQt são os
coeficientes de sensibilidade das barras PV e PQ presentes na transação.
Para encontrar o ponto ótimo do problema (3.54), a função Lagrangeana é 
formulada, isto é,
L(AIB], AIB2, Ã) -  a xhãB\ + a2tdB\ + Á(AIBl + A1B2 -  A1BT0TAL) (3.56)
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Aplicando as condições de KKT, obtém-se
ÕL(MBx,M B2,â ) = 2aAIB +à  = q (3.57)
ÕMBX 1 1
dLlèJB,, AIB2, Á) = 2 AIB +Ã = () (3 58)
ÕAIB2 2 2
5 Í Í ^ 3 ^ ^ ) = (A/Jj|+A/S2-A /S rom) = 0 (3.59)
ÕÃ
Igualando (3.57) e (3.58), obtém-se
2a lAIBl - 2 a 2tslB2 (3.60)
o que implica em
À/Bj = ^ M B 2 (3.61)
a x
e substituindo a equação (3.61) na equação (3.59)
AIB2 + ^  AIB2 = AIBtotal (3.62)
AIB2 = AIBtotal /(I + ^ - )  (3.63)
Repetindo este procedimento para AIB1 , obtém-se
MBl =AIBT0TAL/(l + ^ - )  (3.64)
a 2
Isto mostra que as perdas correspondentes às transações em vigor no sistema podem 
ser alocadas em forma proporcional aos coeficientes a  .
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III. Cuervo e Galiana
Cuervo e Galiana na referência [25] mostram que as perdas correspondentes a cada 
transação são dependentes do caminho utilizado e da ordem na qual as transações são 
implementadas.
Considere-se a demanda real na barra j  é denotada por Pdj  da qual uma parte , PJj, é 
suprida pelo “Pool”, enquanto a componente restante , , é satisfeita por contratos 
bilaterais, o que resulta:
P ^= P ^+ P Í  (3.65)
Os componentes de carga resultantes da soma de contratos bilaterais com geradores 
que suprem as mesmas, o que implica:
K = t , GD, (3-66)
(=1
onde GDij é formulada como na referência [25].
Da mesma forma, as injeções de potência dos geradores tem dois componentes: 
Pgi , que representa a componente correspondente ao “Pool”, e Pgj, que é a componente 
resultante dos contratos bilaterais estabelecidos pelo gerador.
P#= P£+ PÍ (3-67)
O problema de alocação de perdas consiste em determinar os níveis ótimos do 
“Pool”, de forma que se minimize os pagamentos do “Pool” aos provedores, o que é 
representado no problema
M '« J c ,(P ;+ /> s‘) (3.68)
Í = 1
s.a.
{pgp + p bg ) -{ p dp + p*)= p(â)
Alguns dos geradores terão a responsabilidade de suprir as perdas, o que implica
em que
K = È GD:, + Í L <3-69)
j =1 r,5=l
onde Lrsij  representa as perdas alocadas a uma transação bilateral GDrs obtendo suas perdas 
da barra i O último termo da equação (3.69) representa a soma de todos os componentes 
das alocações de perdas para os contratos bilaterais cujas perdas são supridas pelo gerador
39
i. Note-se que este procedimento não indica em que ordem de prioridade devem ser 
consideradas as componentes do “Pool” e do modelo bilateral. A ordem de prioridade 
mencionada deve ser pre-estabelecida para cada sistema de acordo à legislação vigente. O 
processo de alocação de perdas será desenvolvido para o modelo bilateral.
A consideração inicial a ser feita para a alocação de perdas é que uma variação 
infinitesimal numa transação bilateral produz um incremento infinitesimal nas barras 
afetadas pela transação: geração, carga e folga. Em geral, para um determinado conjunto 
de injeções infinitesimais de potência dPj com i como a barra de folga, tem-se
onde a derivada parcial é denominada coeficiente de perda incremental de transmissão 
(PIT), com i sendo a barra de folga. Para um incremento num contrato particular entre as 
barras r es, tem-se
O método proposto por Cuervo e Galiana consiste em incrementar cada contrato 
gradualmente, em passos de dGDrs, usando a equação (3.72) para estimar a os incrementos 
da alocação de perdas dLrSi, e utilizando a equação (3.70) para obter os novos níveis de
geração bilateral incluídas as perdas. Resolvem-se então as equações da rede para os 
ângulos de fase, perdas e os coeficientes incrementais de perdas. Esse processo se repete 
até que os níveis finais de geração dos contratos bilaterais sejam alcançados. Como é 
analisado na referência [25], o processo de alocação das perdas é dependente do caminho 
de integração e os resultados finais são dependentes da ordem na qual os contratos são 
incrementados.
No capítulo 2, foi definido que o operador do sistema é o responsável pela 
compensação das perdas, de forma centralizada e em benefício comum de todos os 
integrantes do sistema. Na implementação feita neste trabalho, o fluxo de potência via 
Newton-Raphson a ser resolvido em cada intervalo de integração tem que levar em conta 
as percentagens de perda pré-determinados pelo ISO a serem compensados em cada barra 
de geração. Na resolução do FP, como a demanda permanece constante, as perdas induzem 
um desbalanço de potência IB que não pode ser calculado a priori Isto motiva a
(3.70)
(3.72)
(3.71)
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formulação do FP com barras de folga distribuídas. A percentagem do desbalanço é 
distribuída às unidades de geração responsáveis da compensação das perdas da seguinte 
forma:
Pi = Pio + kiIB  (3.73)
onde, Pi é a potência ativa a ser gerada na barra, Pi0 é a potência pre-contratada original da 
barra, k{ é um vetor que representa a percentagem das perdas a ser assumida por cada barra;
k  = [kPV+PQ re fK e f  ] (3.74)
onde kFV+PQ é a percentagem das perdas a ser assumida pelos geradores não definidos
como barra de folga, e kref é a percentagem das perdas assumidas pela barra de referência
angular. Esses coeficientes em geral são resultado do despacho econômico no caso do 
modelo “Pool”, ou de relações comerciais pré-estabelecidas no caso do modelo bilateral. 
Na presente implementação esses coeficientes são o resultado da execução do FPO para 
minimizar as perdas.
As variações de potência podem ser expressas como:
AP
APref 
A  Q
H
ÕPref
õô
M
PV+PQ
kref
0
N
õPref
ÔV
L
Aô
AIB
AV
(3.75)
onde H, M, N, L são as submatrizes da matriz Jacobiana do fluxo de potência Newton- 
Raphson, [ kPV+PQ kref ] conforme definido anteriormente. Os elementos da coluna de kt
são os fatores de participação de cada gerador na compensação das perdas; 
õP
ÔIB
■ = k. (3.76)
Note-se que, em cada iteração são atualizados o módulo e ângulo da tensão e as 
injeções de potência ativa nas barras encarregadas da compensação das perdas. Os novos 
pontos de operação das unidades geradoras são calculados da seguinte forma:
P,n+I = Pin + k  AIBn (3.77)
Duas observações são interessantes. A primeira, é que não é especificado o número 
mínimo de intervalos de integração, e a segunda é que os métodos formulados sob o nome 
de sensibilidade correspondem à integração de um único intervalo deste método.
41
IV. Finney, Othman & Rutz
Finney, Othman e Rutz na referência [23] formulam uma relação de sensibilidade 
que permite a separação dos custos de perdas de potência ativa do valor associado ao 
congestionamento, nos multiplicadores de Lagrange.
Considere-se o seguinte problema de otimização, onde o despacho econômico com 
restrições é formulado:
minpG,Qsy,e C(PG) (Custo de geração)
s. a. (3.78)
PG- P L +P(V ,0) = 0
Qg - Q l +Q(V,0) = 0 
L(V ,0)<  0 
Vmin < V <  Vmax
■^Gmin — P — Pcmax
Qg min — Q  — Qg max
onde, os vetores Pq e Qg denotam a geração de potência ativa e reativa, PL e Qi a carga 
ativa e reativa, e Ve 0são a magnitude e o ângulo da tensão nas barras.
As restrições de fluxo nas linhas (L(V ,ff)<  0) podem tomar várias formas, tais 
como limites de corrente nas linhas, limites de potência aparente, etc. As restrições de 
fluxo nas linhas somadas aos limites de tensão formam as restrições de congestionamento, 
as quais quando ativas impedem o despacho de menor custo.
Reformulando o problema anterior como 
min^ g y e C(PG) (Custo de geração)
5. a. (3.79)
F(Pg , Qc , V, 0) = 0 : À (Balanço de potência)
G(Pg , Qg , V, ff) < 0 : / /  (Restr. de tensão e fluxo)
H(Pg,Qg) ^ 0  : k  (Restr. de geração)
onde, as igualdades representam as equações de balanço de carga que devem ser satisfeitas, 
H  < 0 representa o limites máximo e mínimo dos geradores para potência ativa e reativa,
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enquanto que as desigualdades G < 0 representam os limites de fluxo nas linhas e tensão 
nas barras e eventualmente outras limitações como aquelas relativas à estabilidade em 
regime permanente.
Os vetores À, ju e ;rsão os multiplicadores de Lagrange associados às restrições de 
igualdade e desigualdade. Na solução ótima, Ã é a relação entre a função de custo C e as 
equações das injeções de potência nas barras, isto é
õC ~8CT ÕCT~
T
ÕF * [ spl ÕQL_
A ultima equação indica que o vetor A contém o preço marginal ou spot de potência 
ativa e reativa adicional em cada barra do sistema. Similarmente, / /  e refletem os preços 
marginais em relação a mudanças nas restrições associadas. Os vetores A, /j. e 7r são 
disponíveis na saída do FPO. Para uma operação sob sistema “Pool”, é preciso decompor o 
preço spot em componentes para geração e perdas e componentes para congestionamento. 
Suponha-se que é selecionada uma barra como barra de folga, denotada com o sub-índice 
r. Então o problema anterior pode ser reformulado como 
m in^ .e^^  C(PG) (Custo de geração)
5. a (3.81).
f(PGr,QGr,K A )  = 0
F(Pg,Qg,V ,0 ) = 0 :A 
G(Pg,Qg,V ,0 )<  0 : / /
H(Pg,Qg)<  0 : *
Nesta formulação as variáveis sem subscritos (Pq, Qg, V, 9) não incluem as variáveis 
da barra de folga. O primeiro conjunto de equações f  = 0 identifica explicitamente as 
equações de injeção de potência associadas com a barra de folga. Assumindo condições de 
regularidade (ver referência [29]), a solução deste problema consiste na solução de um 
problema de programação linear (PL). A solução do dual do PL fornece os multiplicadores 
de Lagrange do problema (3.76). As restrições de igualdade do problema dual, gerado 
pelas variáveis V e d , tem como multiplicadores de Lagrange a V e d , tal que é possível 
escrever
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(V vf r)r Ãr + (VvF )TÃ + (V ,G )T/u = 0 :V  (3.82)
(V&f r)TÃr + (V ,F Y Ã  + (VâG)T/u = 0 -B 
onde todos os gradientes são calculados na solução ótima.
Os multiplicadores Ã são calculados resolvendo-se a equação
Ã =
( y vF f
-1
* <yvfr)T *Ár +
( y vF f * (V,G)r
(V ,F )r r ( y eF f (V,G)r
(3.83)
onde a matriz a ser invertida é a matriz Jacobiana do Fluxo de Potência via Newton 
Raphson. Se a barra de referência r tem preço Ár para as potências ativa e reativa, o qual 
inclui geração e perdas e não congestionamento, então é possível identificar os 
componentes de geração e perdas e componentes de congestionamento dos preços spot 
para todas as barras:
(3.84)
^ G L  —
Ãc —
(yvF)T -1 * ( v , / r)r
(V,F)r (V*/r)r
-Á.
( y vF )T * (VKG)r
( y 0F )T (V ,G )r
(3.85)
(3.86)
Os componentes do preço para potência (ativa ou reativa ) podem ser interpretados 
como o produto da sensibilidade das restrições de congestionamento pelo preço marginal 
da restrição. Quando as restrições de congestionamento não são ativas ju = 0 e o preço 
spot da barra é estritamente devido a geração e perdas.
Como foi mencionado, é importante que o custo para potência ativa e reativa na 
barra de folga não tenha componentes de congestionamento, o que implica em que a 
seleção da barra de folga é essencial.
V. Multiplicadores de Lagrange
Conforme visto no caso anterior, o custo da transmissão unitário de uma dada 
transação é a diferença entre os custos marginais do comprador e o vendedor. O preço da 
transmissão considera o custo incrementai em que o sistema suporte da transação incorreria 
em seus próprios geradores. Este valor visa recuperar a perda incrementai na transmissão e, 
eventualmente, aqueles efeitos que advêm dos limites atingidos nas variáveis do sistema 
[13].
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Se o preço marginal na barra do comprador é menor que o preço marginal na barra 
do vendedor, o Preço Marginal de Transmissão é negativo. Isto implica que a transação 
reduz os fluxos de potência na rede [5,6,13], diminuindo o risco de congestionamento do 
sistema.
3.10. Conclusões.
A inclusão das transações de energia na formulação no problema de Fluxo de 
Potência Ótimo (FPO) pode ser realizada modificando-se os limites de geração de potência 
ativa. Essa formulação requer modificações mínimas nos algoritmos de otimização, sendo 
portanto de fácil implementação.
Duas versões do algoritmo de pontos interiores Não-Linear; o Primal-Dual 
Convencional e o algoritmo de Máximo Passo na Direção do Caminho Central, podem ser 
utilizadas para resolver o problema de FPO, sendo esta última a versão conveniente para 
superar as dificuldades de convergência resultantes do estreitamento dos limites dos 
geradores.
Diferentes métodos são encontrados na literatura para a alocação de perdas às 
transações em vigor no sistema, podendo-se diferenciar três tipos: os baseados nos 
multiplicadores de Lagrange, baseados em relações de sensibilidade e o método 
linearizado. Os métodos baseados em relações de sensibilidade correspondem à primeira 
integração do método de Cuervo e Galiana. O método de Finney, Othman e Rutz utiliza 
também relações de sensibilidade para realizar a separação entre os valores associados às 
perdas e os associados ao congestionamento dentro dos multiplicadores de Lagrange.
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Capítulo 4
Resultados Numéricos
4.1. Introdução
Os resultados numéricos da implementação são descritos em três etapas. Na 
primeira, são apresentados os resultados da inclusão das transações de energia no FPO, 
enfatizando-se a aplicação e a comparação com outras abordagens. Na segunda parte, são 
mostrados os resultados da aplicação do algoritmo de Máximo Passo na Direção do 
Caminho Central de Pontos Interiores ao FPO, com a modelagem da inclusão das 
transações. Neste aspecto, é feita ainda uma comparação do desempenho com respeito ao 
algoritmo Primal-Dual Convencional. Finalmente, são apresentados os resultados da 
alocação das perdas para os sistemas-teste IEEE de 14 e 30 barras (IEEE14 e IEEE30). São 
apresentados também os tempos de processamento para os casos dos sistemas IEEE de 30 
e 118 barras (IEEE30 e IEEE118) e para um sistema realístico de 352 barras (SSB352). 
Detalhes da alocação de perdas nos sistemas de 118 e 352 barras são apresentados no 
Anexo I.
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4.2.Variação dos Custos de Geração e Perdas no Sistema com as 
Transações.
Para ilustrar a aplicação da metodologia proposta para a inclusão das transações no 
problema do FPO, considere-se o sistema do IEEE 6 barras, cujos dados são mostrados no 
ANEXO B e o diagrama unifilar na figura 6:
Figura 6 : Sistema IEEE de 6 Barras.
No presente caso, supõe-se em vigor uma transação firme entre as barras 2 e 3, de 
valor T, sendo na barra 2 a geração e na barra 3 a carga correspondente à transação pré- 
contratada. A demanda em cada barra do sistema é fixa, portanto o carregamento do 
sistema permanece constante. Na barra 3, a potência não atendida pela transação em vigor 
será comprada ao mercado “spot”. Nestas condições, minimiza-se o custo de geração do 
sistema, respeitando-se o valor da transação pré-contratada.
Nas Figura 7 (a) e (b) são representados o custo de geração e as perdas totais do 
sistema, para valores da transação pré-contratada T variando no intervalo entre 0 e 70 MW.
Cu.
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/ 144.6
I 11 / III Per . . . .144.4
/ das 144.2
1 144
/ 143.8
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143.4 L
>0 30 40 50 ' 60
Transação [MW] 
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40 50
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Figura 7: Variação do Custo de Geração e as Perdas com a Transação 2-3.
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Nas Figura 7, com relação ao valor pré-contratado da transação, três regiões são 
distinguíveis. Na primeira (Região I) o valor mínimo a ser gerado para suprir a transação 
pela unidade 2 é inferior àquele correspondente ao despacho ótimo, indicando que a 
transação não influencia a solução de mínimo custo. Por conseguinte, o FPO convencional 
é capaz de determinar os valores ótimos de geração do sistema, pois os mesmos não são 
afetados pela transação. Na Região II, o valor contratado de transferência de potência entre 
as barras 2 e 3 é superior ao valor ótimo na barra de geração (determinado no despacho de 
mínimo custo convencional como 30 MW). Nesta região, a imposição do valor contratado 
de potência impede a operação do sistema na solução determinada pelo FPO para a Região 
I, incrementando os custos e as perdas do sistema. O ponto de operação neste caso é 
determinado minimizando-se os custos de geração dos intercâmbios de energia restantes, 
satisfazendo a transação pré-contratada. Quando a potência contratada é superior à 
demanda na barra 3 (Região III), o algoritmo indica valores constantes de custo de geração 
e perdas no sistema. A transição entre as Regiões II e III é devida ao valor da potência 
demandada na barra de carga ou aos limites de geração e/ou transmissão atingidos.
Desde que a demanda é fixa, as transações afetam exclusivamente o limite inferior 
de potência ativa gerada na barra. O valor total das perdas do sistema independe da barra 
destino da transação. Por exemplo, no caso de uma transação de 50 MW entre as barras 2 e 
3, o valor do incremento nas perdas totais do sistema é similar àquele correspondente a 
uma transação de 50 MW entre as barras 2 e 6. O mesmo não acontece com a alocação das 
perdas entre as transações. Neste mesmo exemplo, utilizando-se para o cálculo das perdas 
os fatores de preços nodais, são atribuídas às transações quantidades distintas de perdas. A 
Tabela 1 mostra os Fatores de Preços Nodais (FPN) das barras para uma transação de 50 
MW
Tabela 1 : Fatores de Preços Nodais para uma Transação de 50 MW.
Barra FPN
1 2,7083
2 2,4122
3 2,9976
4 2,9674
5 2,9810
6 3,0156
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Se esta transferência de potência fosse contratada entre as barras 2 e 3, o custo das 
perdas, calculado como a diferença entre os custos nodais das barras envolvidas na 
transação [13], correspondentes a esta transação seria de 29.27 unidades monetárias/hora. 
No entanto, se esta transação fosse entre as barras 2 e 6, o custo das perdas atribuídas a esta 
transação assumiria um valor de 30.17 unidades monetárias/hora, correspondente a uma 
percentagem maior das perdas totais no sistema.
4.3.Comparação com resultados da bibliografia
Galiana e Ilic [2,3] propõem minimizar os desvios em relação a uma matriz de 
transações pré-contratada, respeitando as restrições da rede. Nessa formulação, como 
anteriormente expresso, as transações constituem variáveis de otimização e é utilizado umr 
Fluxo de Potência Ótimo CC. A função objetivo é representada na equação (4.1):
ni in - Z 2 > ‘/h /~ ' ' / |  {4A)
i j
onde, ty e ty são os valores da transação efetiva e pré-contratada entre barras i e j, 
respetivamente e by é o fator de peso da transação ty.
Se a matriz de transações é factível e segura [2,3], a solução do problema de 
otimização não deverá mostrar mudanças nos valores das transações pré-contratadas. 
Entretanto, se os valores pré-contratados ocasionam alguma violação nas restrições de 
operação, a solução deverá gerar um conjunto de transações factíveis e seguras próximas 
ao limite da região de convergência.
Visando comparar os resultados obtidos com a metodologia proposta com aqueles 
apresentados na referência [2], as seguintes considerações são feitas:
• Uma única classe de transações é considerada. Desde que na referência [2] somente 
um tipo de transação é incluído no problema de otimização, na presente abordagem 
apenas as Transações Firmes são levadas em conta.
• O limite mínimo de potência ativa gerada numa barra é calculado como a somatória das 
transações pré-contratadas na referida barra, sem considerar os fatores horários.
• A função objetivo utilizada é o Mínimo Desvio do Limite Inferior de Potência Ativa 
Gerada.
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A função quadrática que representa o mínimo desvio do limite inferior de potência 
ativa gerada é obtida modificando-se os fatores da curva de custo de geração de potência 
ativa (equações (4.2) a (4.4) ).
C i = l  (4.2)
bi--2*PIimin (4.3)
al=(PIl min) 2 (4.4)
Na referência [2] é proposta uma matriz de transações não factível, o que requer a 
modificação dos contratos envolvendo as duas barras consideradas em cada transação. Os 
dados das barras e das linhas de transmissão do sistema de três barras utilizado como 
exemplo são mostrados no anexo B. A matriz de transações proposta em [2] é transcrita na 
Tabela 2. O diagrama unifilar do sistema é mostrado na figura 8.
Figura 8: Sistema de 3 barras apresentado na referência [3], 
Tabela 2 : matriz de transações proposta na referência [2].
Matriz de transações Geração
[P -u ]
Geração
[ % P g m a x ]
Fluxos nas 
linhas [%  
Plinemax]
Proposta 0,25 0,24 0,41 0,9 90 112
0,12 0,02 0,09 0,23 15 201
0,13 2,24 0,00 2,37 95 33
Otimizada OK OK OK M 90 67
0,25 0,96 OK 1.30 87 100
0,00 1,30 OK 1,30 52 0
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As transações a serem modificadas são as que envolvem as barras 1 e 2, enquanto 
que as fixas são relativas ao gerador da barra 1 e à carga da barra 3. Para reproduzir essas 
modificações na metodologia proposta, o limite inferior das barras 1 e 2 são fixados em 0.9 
e 0.09 respetivamente, valores de geração mínimo que representam as transações não 
modificadas da matriz proposta (aquelas que figuram OK na matriz otimizada). Isto 
assegura que as transações que não atingem os limites de transmissão não precisam ser 
modificadas. Os limites inferior e superior de tensão são fixados em 1 p.u.. Os resultados 
obtidos são mostrados na Tabela 3.
Tabela 3 : resultados utilizando a metodologia proposta.
Barra Tensão Geração Carga
Mag(pu) Ang(deg) P(MW) Q (MVAR) P (MW) Q (MVAR)
1 1,000 0,001 0,90 0,02 0,50 0,00
2 1,000 -4,585 1,30 0,05 2,50 0,00
3 1,000 0,000 1,30 0,03 0,50 0,00
Total: 3,50 0,10 3,50 0,00
Da comparação entre os valores que assume a geração nas Tabelas 2 e 3, verifica-se 
que a metodologia proposta apresenta os mesmos resultados que a referência [2] em 
relação às potências geradas. A forma de tratar as transações na presença de 
congestionamento é um tema que não faz parte dos objetivos do presente trabalho.
É interessante observar que os resultados obtidos com o FPO não-linear, 
considerando a tensão como variável, permitem um melhor aproveitamento da rede de 
transmissão, como pode ser constatado na Tabela 4 . Neste caso, os limites de tensão foram 
colocados em 0,9 e 1,1 pu, permitindo desta forma que os desvios nas transações pré- 
especificadas sejam menores do que no caso anterior.
Tabela 4 : resultados obtidos ao se modificarem os limites de tensão.
Barra Tensão Geração Carga
Mag(pu) Ang(deg) P (MW) Q (MVAR) P (MW) Q (MVAR)
1 0,981 -0,155 0,90 1,22 0.50 0.00
2 0,900 -5,661 1,28 -0,31 2.50 0.00
3 0,900 0,000 1,32 -0,69 0.50 0.00
Total: 3,50 0,22 3,50 0,00
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4.4.Mínimo desvio de uma Matriz de Transações Proposta
Nesta seção, analisa-se o efeito de uma demanda efetiva inferior à estimada nas 
transações pré-contratadas. Os valores dessas transações são determinados em função de 
uma estimativa de carga que pode não se verificar efetivamente. Diferentes fatores podem 
afetar a carga num determinado instante, afastando-a dos valores estimados.
Conforme anteriormente exposto, o efeito da inclusão das transações pode ser 
representado pela elevação no valor mínimo de geração de potência ativa na barra. Ao se 
considerar o mínimo desvio da potência gerada pré-contratada, visa-se respeitar as 
transações existentes, calculadas em função das cargas estimadas. Os desvios não nulos 
expressam a impossibilidade de efetuar a transação num regime factível e seguro com os 
valores pré-contratados.
A Tabela 5 mostra as transações propostas para o sistema teste IEEE 6 barras.
Na Tabela 6 pode-se observar que os consumos nas cargas são inferiores aos 
valores pré-contratados. As considerações feitas no item anterior permanecem em vigor 
ainda neste caso.
Tabela 5 : Transações propostas para o sistema IEEE 6 barras.
Transação Barra Origem Barra Final Valor Pré- 
contratado [MW]
Tipo de 
Transação
1 1 3 170 1
2 1 6 80 1
3 2 5 80 1
Tabela 6 : Valores de Carga e Pré-contratados nas Barras de Carga.
Barra Valores Pré- 
contratados [MW]
Carga [MW]
3 170 55
4 0 0
5 80 30
6 80 50
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Tabela 7 : Limites Máximos de Geração
Barra Geração Máxima 
[MW]
1 300
2 80
A Tabela 8 apresenta a potência gerada em cada barra. Observa-se que a solução 
encontrada minimizando-se os desvios, impondo assim que a geração se mantenha o mais 
próximo possível dos valores pré-contratados, pertence à fronteira da região factível (na 
barra 2 o limite máximo de potência ativa gerada é atingido, ver Tabela 7). A solução 
obtida através da metodologia proposta, ao levar em conta o valor efetivo de carga, 
coincide com a solução ótima do caso sem transações. Os limites de geração de potência 
ativa não são atingidos, tal que o sistema opera com custo de geração mínimo, como pode 
ser verificado na Tabela 7.
Tabela 8 : Potências Fornecidas pelas Barras de Geração.
Gerador Sem transações Método do Mínimo 
Desvio
Metodologia Proposta
1 111,862 70,685 111,868
2 31,620 79,999 31,614
Tabela 9 : Custos de Operação do Sistema.
Sem Transações. Método do Mínimo 
Desvio
Metodologia Proposta
Custo Total 343,480 412,101 343,480
Perdas 143,482 150,683 143,482
Na Tabela 9, verifica-se que, sob o ponto de vista econômico, a solução de mínimo 
desvio das transações pré-especificadas é 20% mais dispendiosa do que aquela obtida com 
a metodologia proposta.
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4.5. Efeito da Redução dos Intervalos de Potência Ativa Gerada.
A metodologia utilizada para modelar as transações requer uma diminuição efetiva 
dos intervalos de variação da potência ativa gerada. O algoritmo utilizado para a solução 
do FPO deve ser robusto no tratamento de intervalos de variação estreitos.
O método de Pontos Interiores utiliza a informação contida nas segundas derivadas 
das funções envolvidas no problema de FPO para a determinação de uma trajetória central 
até a convergência [21].
A Tabela 10 mostra, para o método convencional de Pontos Interiores, o número de 
iterações até a convergência para os sistemas utilizados nos testes, para os casos a) 
desconsiderando as transações e b) com 100% da potência ativa demandada do sistema 
pré-contratada. Para avaliar o desempenho da metodologia proposta foram utilizados os 
sistemas IEEE30, IEEE57, IEEE118 e dois equivalentes do sistema Sul-Sudeste brasileiro 
(SSB352 e SSB750). Verifica-se que em geral o número de Iterações é ligeiramente 
incrementado.
Tabela 10 : Número de Iterações até a Convergência 
Sem Transações e com 100% da Potência Pré-Contratada.
Sistema
Caso Considerado IEEE30 IEEE57 IEEE118 SSB352 SSB750
Sem transações 9 10 14 14 24
100% Potência Pré-contratada 10 10 14 15 24
Dependendo da condição de operação do sistema, a redefinição dos limites 
mínimos de potência ativa gerada (requeridos nesta forma de inclusão das transações no 
FPO) pode modificar consideravelmente em alguns casos o número de iterações até a 
convergência. A redução na faixa dos limites pode elevar substancialmente o número de 
iterações para convergência no método primal-dual convencional de Pontos Interiores. Por 
exemplo, no sistema SSB de 352 barras a alteração na especificação das transações 
modifica o número de iterações para a convergência, conforme se observa na Tabela 11. 
Nos três casos mostrados, os diferentes conjuntos de transações especificadas requerem a 
modificação do limite inferior de potência ativa gerada na barra 277. Observa-se que a 
diminuição do intervalo definido pelos limites de geração resulta num aumento do número 
de iterações do método convencional de forma mais acentuada que no caso do algoritmo 
do máximo passo na direção do caminho central. Neste caso, a aplicação deste último
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algoritmo é mais adequada. Na seção seguinte, são mostrados resultados adicionais que 
ilustram o desempenho do Algoritmo de Máximo Passo na Direção do Caminho Central.
Tabela 11 : Dependência do número de iterações até a convergência em relação à distribuição das transações
para o sistema SSB de 352 barras.
Parâmetro de Variação Valor da transação Lim iteMáximodogerador[MW]
N° de Iterações até a convergênciaPré-contratada[MW]
Real[MW] Convencio­nal MáximoPasso
Sem transações 0 0 500 14 12
Geração Barra 277 280 246.9 500 19 16
Geração Barra 277 380 346.9 500 19 17
Geração Barra 277 480 446.9 500 25 17
4.6. Desempenho do Algoritmo do Máximo Passo na Direção do Caminho 
Central
Para testar o desempenho do algoritmo de máximo passo, foram utilizados os - 
sistemas de 6 e 118 barras (IEEE6 e IEEE118) e o Sistema Sul-Sudeste Brasileiro de 352 ; 
barras (SSB 352). A Tabela 12 mostra o número de linhas de transmissão e de unidades • 
geradoras dos sistemas mencionados.
Tabela 12 : Caraterísticas dos Sistemas
IEEE 6 IEEE 118 SSB 352
Geradores 2 179 385
Linhas 7 34 30
Nos testes efetuados foram considerados os conjuntos de transações apresentados 
no ANEXO B, os quais resultaram nas modificações dos limites inferiores de potência 
ativa gerada mostradas nas Tabela 13 (IEEE6), 14 (IEEE118) e 15 (SSB352).
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Tabela 13 : Limites de potência ativa gerada (IEEE6).
Barra Tipo Potência Ativa 
Mínima [MW]
Potência
Máxima
[MW]Fixada
pelas
transações
Original
1 1 80 0 300
2 1 55 0 80
Tabela 14 : Limites de potência ativa gerada (IEEE 118).
Barra Tipo Potência Ativa 
Mínima [MW]
Potência
Máxima
[MW]Fixada
pelas
transações
Original
4 1 192 0 200
8 1 296 0 300
10 1 490 0 500
12 1 99 0 100
24 1 97 0 100
25 1 229 0 300
26 1 382 0 400
27 1 148 0 150
31 1 82 0 100
40 1 91 0 100
42 1 97 0 100
46 1 145 0 150
49 1 221 0 250
54 1 0 0 150
59 1 0 0 200
61 1 114 0 200
65 1 252 0 450
66 1 356 0 450
69 324 0 450
72 1 0 0 40
73 1 0 0 100
80 1 497 0 550
87 1 0 0 150
89 1 0 0 700
90 1 0 0 100
91 1 0 0 100
99 1 0 0 150
100 1 0 0 350
103 1 0 0 150
107 1 0 0 150
111 1 0 0 150
112 1 0 0 100
113 1 0 0 100
116 1 0 0 150
Tabela IS : Limites de potência ativa gerada (SSB352).
Barra Tipo Potênci.
Mínima
i  Ativa 
[MW]
Potência
Máxima
[MW]Fixada pelas 
transações
Original
91 1 110,0 0 500
165 1 29,7 0 500
226 1 47,6 0 500
257 1 133,7 0 500
261 1 186,1 0 500
262 1 128,5 0 500
269 1 38,6 0 500
270 1 49,0 0 500
271 1 102,9 0 500
272 1 127,1 0 500
274 1 89,7 0 500
275 1 120,5 0 500
276 1 209,0 0 500
277 1 246,9 0 500
296 1 34,0 0 500
304 1 134,3 0 500
305 1 50,9 0 500
307 1 97,5 0 500
309 1 174,5 0 500
311 1 92,9 0 500
312 1 50,1 0 500
313 1 31,4 0 500
314 1 155,4 0 500
315 1 182,4 0 500
317 1 137,9 0 500
318 1 80,8 0 500
320 1 35,9 0 500
323 199,6 0 500
342 1 61,0 0 500
343 1 17,3 0 500
Visando observar o desempenho dos algoritmos de otimização com relação ao 
número de iterações para a convergência, testes adicionais foram realizados. A carga 
reativa de cada barra foi alterada até se atingir uma condição na qual o método iterativo 
não alcançasse a convergência. Desta forma, uma seqüência de soluções foi obtida através 
de cada algoritmo de otimização. As Tabela 16, 17 e 18 mostram o número de iterações 
para a convergência (sistema IEEE6, IEEE118 e SSB352, respectivamente) requerido por 
cada algoritmo e para cada condição de carga.
Com relação aos parâmetros que representam a distância primal-dual (o) e a 
distância ao caminho central (s) referidos no capítulo 3, adotou-se para o algoritmo de
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pontos interiores convencional cr= 0.1 e para o algoritmo do máximo passo na direção do 
caminho central e=  3.0.
Tabela 16 : Número de Iterações até a convergência para o sistema IEEE 6
Fator de 
“ Stress”  da 
Potência Reativa
Iterações até a convergência
Convencional Máximo Passo
1 8 7
1,1 8 5
1,2 não converge não converge
Tabela 17 : Número de Iterações até a convergência para o sistema IEEE 118
Fator de 
“ Stress”  da 
Potência Reativa
Iterações até a convergência
Convencional Máximo
Passo
1,00 16 17
1,10 17 17
1,20 16 16
1,30 16 16
1,40 16 16
1,50 16 16
1,60 16 16
1,70 16 16
1,80 27 20
1,85 22 19
1,86 não converge não converge
Tabela 18 : Número de Iterações até a convergência para o sistema IEEE 352
Fator de 
“ Stress”  da 
Potência Reativa
Iterações até a convergência
Convencional Máximo
Passo
1,00 23 17
1,20 24 17
1,40 24 19
1,60 19 19
1,80 22 21
2,00 21 20
2,20 21 19
2,40 21 21
2,60 22 21
2,80 19 21
3,00 19 20
3,20 20 19
3,40 20 19
3,60 18 18
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Tabela 18 : Número de Iterações até a convergência
_____ para o sistema IEEE 352 (Continuação)_____
Fator de 
“ Stress”  da 
Potência Reativa
Iterações até a convergência
Convencional Máximo
Passo
3,80 18 17
4,00 16 16
4,20 17 16
4,40 17 16
4,50 não converge não converge
Nas Tabelas 16, 17 e 18, observa-se que nem sempre o algoritmo de máximo passo 
tem um desempenho melhor em termos do número de iterações para a convergência. 
Entretanto, este número de iterações se mantém mais estável ao longo dos diferentes níveis 
de carga reativa aplicados.
4.7. Alocação das perdas de potência ativa na transmissão
A presente seção visa comparar, em termos da qualidade dos resultados, a alocação 
de perdas estabelecida pelos métodos implementados neste trabalho com aquela 
apresentada em [31], obtida através da metodologia aplicada pelo Mercado Atacadista de 
Energia (MAE).
A formulação utilizada pelo MAE é baseada na divisão proporcional das perdas 
entre as barras, tomando como base a variação no valor total das perdas resultante do 
aumento marginal da injeção de potência em cada barra. Para isso, a solução de um fluxo 
de potência AC é obtida, a qual fornece o valor da perda de potência ativa em cada linha. 
Este valor é alocado como carga nas barras interligadas pela linha de transmissão, sob a 
suposição de que a cada barra corresponde a metade da perda da linha. Posteriormente a 
sensibilidade da perda com relação à injeção marginal de cada barra é calculada, e 
corrigida para dividir a perda entre o gerador e a carga.
Para ilustrar o efeito das transações sobre a alocação das perdas, dois conjuntos de 
transações são utilizados no sistema teste IEEE 14 (dados apresentados no Anexo B). Os 
valores de transações pré-contratados são determinados visando satisfazer a distribuição de 
potência apresentada no exemplo da referência [31]. Na Tabela 19 é efetuada uma 
distribuição de transações, de maneira que apenas a barra 3 compra potência da barra 2. Na 
Tabela 20, a potência gerada na barra 2 é distribuída de maneira uniforme entre todas as
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barras de carga. Nos casos apresentados nesta tabela, as perdas são alocadas nas barras de 
carga, de maneira a possibilitar a comparação com os resultados do exemplo citado.
Nas Tabelas 21 e 22 são apresentados os resultados obtidos através das diferentes 
metodologias. Nas colunas 2 e 3 são mostrados a magnitude e o ângulo da tensão em cada 
barra, os quais são invariantes para os diferentes conjuntos de transações considerados. As 
colunas 4 a 8 apresentam os resultados obtidos via metodologias do MAE, Sensibilidade, 
Finney, Othman e Rutz ; Gross e Tao ;e Cuervo e Galiana.
Observa-se que, ainda que os dois conjuntos de transações sejam muito diferentes, 
o valor total das perdas alocadas pelos diferentes métodos não tem variação significativa. 
A razão disto é que os limites mínimos de geração de potência ativa e a demanda de 
potência em cada barra permanecem constantes em ambos os casos.
Apenas os valores de perda alocados via metodologias MAE, Sensibilidade, Gross 
e Tao e Cuervo e Galiana podem ser comparados. Em todos estes casos os valores de 
perda alocados a cada barra variam, indicando que os mesmos são dependentes do 
conjunto de transações implementado. A análise dos fatores de alocação (colunas 4, 5, 7 e 
8) revela que, em virtude do critério de proporcionalidade utilizado, em geral a 
metodologia utilizada pelo MAE penaliza mais acentuadamente a barra com maior valor de 
demanda.
Tabela 19 : Valores pré-contratados e reais das transações
B a r ra s Valorcontratado[MW]
Valor real [MW] Tipo de TransaçãoVendedor Comprador
1 3 99,00 75,88 2
2 3 18,32 18,32 1
1 4 48,80 47,80 1
1 5 10,00 7,60 1
1 6 20,00 11,20 1
1 9 30,00 29,50 1
1 10 10,00 9,00 1
1 11 5,00 3,50 1
1 12 7,00 6,10 1
1 13 20,00 13,50 1
1 14 20,00 14,90 1
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Tabela 20 : JValores pré-contratados e reais das transações
Barras Valorcontratado[MW]
Valor real [MW] Tipo de TransaçãoVendedor Comprador
1 3 99,0 86,9 2
1 4 48,8 44,1 2
1 5 10,0 7,0 3
1 6 20,0 10,3 2
1 9 30,0 27,2 2
1 10 10,0 8,3 2
1 11 5,0 3,2 2
1 12 7,0 5,6 2
1 13 20,0 12,5 2
1 14 20,0 13,7 2
2 3 7,3 7,3 1
2 4 3,7 3,7 1
2 5 0,6 0,6 1
2 6 0,9 0,9 1
2 9 2,3 2,3 1
2 10 0,7 0,7 1
2 11 0,3 0,3 1
2 12 0,5 0,5 1
2 13 1,0 1,0 1
2 14 1.2 1,2 1
Tabela 21 : Valores da alocação de Perdas para as transações apresentadas na Tabela 19
Barra Tensão
[pu ]
Angulo[graus] MAE[MW] Sensibilida de [MW] Finney Othman e Rutz í$ /h l
Gross e Tao [MW] Cuervo e Galiana (100 interv.) [MW]
1 1,0600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 1,0450 -4,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 1,0100 -12,62 6,50 5,6643 0,446772 5,17360 5,2803
4 1,0290 -10,42 2,24 2,5745 0,182299 2,35170 2,5181
5 1,0341 -8,95 0,24 0,3455 0,023768 0,31660 0,3405
6 1,0700 -14,67 0,36 0,5202 0,036058 0,47530 0,5172
7 1,0557 -13,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 1,0900 -13,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 1,0495 -15,17 1,36 1,5846 0,112055 1,43290 1,5312
10 1,0457 -15,36 0,44 0,5009 0,035535 0,45100 0,4868
11 1,0542 -15,14 0,16 0,1851 0,013029 0,16710 0,1816
12 1,0547 -15,51 0,30 0,3383 0,023881 0,30510 0,3364
13 1,0495 -15,57 0,72 0,7861 0,055822 0,69510 0,7796
14 1,0314 -16,35 1,04 1,008 0,072588 0,87400 0,9877
Total 13,36 13,5075 12,2424 12,9594
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Tabela 22 : Valores da alocação de Perdas para as transações apresentadas na Tabela 20
Barra Tensão
[PU]
Angulo[graus] MAE[MW] Sensibilida de [MW] Finney Othman e Rutz í$/h1
G ro sse Tao [MW] Cuervo e Galiana (100 interv.) [MW]
1 1,0600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 1,0450 -4,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 1,0100 -12,62 6,50 5,9507 0,446322 5,44020 5,5551
4 1,0290 -10,42 2,24 2,4766 0,182119 2,26070 2,4239
5 1,0341 -8,95 0,24 0,3297 0,023726 0,30190 0,3252
6 1,0700 -14,67 0,36 0,4964 0,035947 0,45320 0,4943
7 1,0557 -13,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 1,0900 -13,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 1,0495 -15,17 1,36 1,5238 0,111918 1,37640 1,4727
10 1,0457 -15,36 0,44 0,4824 0,035486 0,43380 0,4689
11 1,0542 -15,14 0,16 0,1771 0,012960 0,15970 0,1740
12 1,0547 -15,51 0,30 0,325 0,023803 0,29280 0,3237
13 1,0495 -15,57 0,72 0,7596 0,055852 0,67050 0,7542
14 1,0314 -16,35 1,04 0,9762 0,072435 0,84460 0,9572
Total 13,36 13,497602 12,23380 12,9492
4.8.Resultados da alocação de perdas para o sistema IEEE de 30 barras
Neste caso, é suposto que o sistema opera segundo o modelo bilateral e as 
diferentes transações compram as perdas do mercado “spot”. A perda de potência ativa no 
sistema de transmissão deve ser alocada entre as diferentes transações presentes na rede. 
Para atingir esse objetivo foi utilizado um programa de Fluxo de Potência Ótimo, no qual 
foram liberadas as restrições de fluxo nas linhas de transmissão, sendo consideradas apenas 
as restrições de magnitude de tensão nas barras e limites de capacidade dos geradores. As 
transações foram modeladas como mostrado no Capítulo 3, considerando que cada barra 
estabelece diferentes transações para suprir sua carga. O índice de desempenho otimizado 
foi o Custo de Geração de Potência Ativa. Entretanto, desde que as transações são pré- 
especificadas para suprir a demanda total, a minimização desta função objetivo implica na 
minimização do custo das perdas de potência ativa no sistema de transmissão. As 
transações consideradas neste caso são apresentadas nas figuras do Anexo I. Para facilitar a 
comparação entre os diferentes métodos, os resultados são apresentados por barra de carga. 
A coluna 2 da Tabela 23 mostra o custo de transmissão atribuído à barra através do método 
proposto em [13]. Observe-se que esta metodologia também inclui na alocação realizada o 
efeito do congestionamento pelos limites de tensão atingidos nas barras 1 e 11. Nas
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colunas 3 a 7 são mostrados os resultados correspondentes aos métodos de Finney, Othman 
e Rutz; Sensibilidade com barras de folga múltiplas; Sensibilidade com barra de folga 
simples; Gross e Tao; e Cuervo e Galiana. A modificação na alocação de perdas resultante 
da solução do FPO correspondente à minimização do custo das perdas de transmissão, 
pode ser visualizada nas diferenças existentes entre os métodos de Sensibilidade; e Finney, 
Othman e Rutz em relação ao método de Gross e Tao. Neste último método, as 
aproximações consideradas são as mesmas do fluxo de potência CC. A estratégia proposta 
por Cuervo e Galiana, é aplicada na saída do FPO. No caso analisado, devido à falta de 
melhores informações, o número de intervalos tomados para se efetuar a integração foi 
100. Nos testes realizados com os sistemas IEEE de 14, 30 e 118 barras e com o sistema 
SSB de 352 barras, o erro na somatória das perdas foi inferior a 4%. A especificação do 
número de intervalos de integração implica num compromisso entre a precisão dos 
resultados e a utilização de recursos computacionais.
Tabela 23 : Resultados dos diferentes métodos para o sistema IEEE de 30 barras
Barra # Custo de transmissão via Multiplicadores  [$/h]
Finney Othman e Rutz [$/h]
Sensibilidade G rosse  Tao
[pu ]
Cuervo e Galiana (100 interv.) 
[PU]
Múltiplas barras de folga 
[PU]
Simplesbarra
[Pul
1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 0,02462 0,024073 0,004809 0,004503 0,005005 0,004391
3 0,00335 0,003218 0,000658 0,000602 0,000675 0,000605
4 0,00495 0,004854 0,000936 0,000908 0,000936 0,000906
5 0,26596 0,262401 0,048878 0,04909 0,052467 0,046887
6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 0,04126 0,041188 0,007707 0,007705 0,008072 0,007445
8 0,06708 0,065555 0,0126 0,012264 0,01322 0,011751
9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0,00327 0,003448 0,000604 0,000645 0,000559 0,00059
11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0,01572 0,015413 0,003074 0,002883 0,003192 0,002844
13 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
14 0,00596 0,006088 0,001134 0,001139 0,001131 0,001123
15 -0,00438 -0,00407 -0,00066 -0,00076 -0,00102 -0,00065
16 -0,00064 -0,0005 -8.5E-05 -9.4E-05 -0,00014 -6.9E-05
17 0,00088 0,001063 0,000185 0,000199 0,000119 0,000191
18 0,00322 0,003396 0,000587 0,000635 0,000507 0,000605
19 0,02623 0,026398 0,004946 0,004938 0,004834 0,004788
20 0,00332 0,003401 0,000613 0,000636 0,000576 0,000613
21 0,0366 0,036759 0,006993 0,006877 0,006877 0,00666
22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 0,00138 0,001496 0,000255 0,00028 0,000178 0,000277
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Tabela 23: Resultados dos diferentes métodos para o sistema IEEE de 30 barras
(Continuação)
Barra # Custo de transmissão via Multiplicadores [$/h]
Finney Othman e Rutz [$/h]
Sensibilidade Gross e Tao 
[PU]
Cuervo e Galiana (100 interv.) 
[pu ]
Múltiplas barras de folga 
[pu ]
Simplesbarra
[pu ]
24 0,01015 0,010613 0,001824 0,001985 0,00156 0,001878
25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0,00739 0,007547 0,001323 0,001412 0,001159 0,001352
27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 0,00251 0,002629 0,000437 0,000492 0,00034 0,000464
30 0,02231 0,023119 0,003844 0,004325 0,003223 0,004061
Totais 0,100662 0,100663 0,103473 0,096708
Tabela 24 : Valores do Sistema IEEE de 30 barras.
Barra # Pg[pu ] Qg[pu ]
Pd
[pu ]
Qd
[ P U ]
Tensão
[pu ]
Angulo[graus] % das perdas assumidas pela barra
1 1,98E+00 -1,71E-01 0.00E+00 0.00E+00 1,1 0 0%
2 2.57E-01 2.92E-01 2.17E-01 1.27E-01 1,08578 -3,919 62%
3 — — 2,40E-02 1,20E-02 1,07594 -5,375 0%
4 — — 7.60E-02 1.60E-02 1,06975 -6,455 0%
5 1.46E-01 2.98E-01 9,42 E-01 1,90 E-01 1,05903 -10,388 38%
6 — — O.OOE+OO 0.00E+00 1,06519 -7,634 0%
7 — — 2,28 E-01 1.09E-01 1,05542 -9,244 0%
8 1.25E-01 4.19E-01 3,00E-01 3,00E-01 1,06865 -8,116 0%
9 — — 0.00E+00 0.00E+00 1,06245 -9,063 0%
10 — — 5.80E-02 2.00E-02 1,04193 -10,668 0%
11 1.46E-01 2.00E-01 0,00E+00 0.00E+00 1,1 -7,574 0%
12 — — 1.12E-01 7.50E-02 1,06626 -9,358 0%
13 2.83E-01 2,41 E-01 0.00E+00 0.00E+00 1,09641 -7,416 0%
14 — — 6.20E-02 1.60E-02 1,04993 -10,324 0%
15 — — 8.20E-02 2.50E-02 1,04318 -10,467 0%
16 — — 3.50E-02 1.80E-02 1,04859 -10,169 0%
17 — — 9.00E-02 5.80E-02 1,03854 -10,722 0%
18 — — 3.20E-02 9.00E-03 1,03058 -11,228 0%
19 — — 9.50E-02 3.40E-02 1,02626 -11,491 0%
20 — — 2.20E-02 7.00E-03 1,02938 -11,342 0%
21 — — 1.75E-01 1,12E-01 1,02942 -11,102 0%
22 — — 0.00E+00 0.00E+00 1,02993 -11,084 0%
23 — — 3.20E-02 1.60E-02 1,02878 -11,012 0%
24 — — 8,70E-02 6.70E-02 1,01804 -11,405 0%
25 — — 0.00E+00 0.00E+00 1,02112 -11,607 0%
26 . . . . 3.50E-02 2.30E-02 1,00351 -12,024 0%
27 — — 0.00E+00 0,00E+00 1,03175 -11,465 0%
28 — — 0.00E+00 0.00E+00 1,06025 -8,058 0%
29 — — 2.40E-02 9,00E-03 1,0121 -12,675 0%
30 — — 1,06 E-01 1.90E-02 1,00073 -13,542 0%
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4.9.Tempos de Processamento para as implementações dos métodos de 
alocação de perdas
A Tabela 25 apresenta os tempos de processamento relativos à  alocação de perdas 
para os sistemas IEEE de 30 e 118 barras e SSB de 352 barras. Os testes foram realizados 
num computador Pentium MMX 233 MHz, com 32 MB de RAM. Na tabela mencionada 
são mostrados os tempos correspondentes aos módulos dos algoritmos, o que possibilita 
estabelecer uma comparação entre os esforços computacionais requeridos pelos diferentes 
métodos de alocação. A coluna Módulo corresponde exclusivamente ao algoritmo de 
alocação, a coluna Total processo corresponde ao tempo necessário para executar a 
totalidade dos módulos componentes do processo. O método de Gross e Tao não necessita 
da execução do FPO ou do fluxo de potência convencional para estabelecer a alocação das 
perdas, e por esta razão requer o menor tempo total de cpu. No outro extremo, o método de 
Cuervo e Galiana tem o tempo total de cpu maior, devido à necessidade da integração em 
um número de intervalos geralmente elevado após a execução do FPO. Observe-se que em 
cada intervalo a solução do fluxo de potência via Newton-Raphson deve ser obtida. O 
Fluxo de Potência Ótimo para o qual foram computados os tempos de processamento foi 
aquele baseado no método de pontos interiores convencional. A implementação dos 
algoritmos foi feita em Fortram 77 em uma plataforma MS Power Station 4.0. Foram 
utilizadas as Subrutinas DLSLRG para a resolução de sistemas lineares e DLINRG para a 
inversão de matrizes, as quais pertencem a biblioteca IMSL Math Library, da plataforma 
mencionada.
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Tabela 25 : Tempos de Processamento para diferentes Sistemas [segundos].
IEEE 30 barras IEEE 118 barras SSB 352 barras
Módulo TotalProcesso Módulo TotalProcesso Módulo TotalProcesso
Módulo de Transações 0,05 0,065 1,75
Gross e Tao 0,05 0,1 1,72 1,785 19,2 20,95
Fluxo de Potência Ótimo 1,42 9,06 16,4
Sensibilidade Múltiplas Barras de Folga 0,11 1,58 0,5 9,625 11,8 29,95
Sensibilidade Simples barras de folga 0,11 1,58 0,99 10,115 33,5 51,65
Finney Othman e Rutz [$ ] 0,06 1,53 0,83 9,955 23,3 41,45
Cuervo e Galiana (100 int.) 3,73 5,15 134,2 143,26 3149,8 3166,2
N° de Transações 25 152 217implementadas
Na Tabela 25 observa-se que o esforço computacional requerido pela abordagem 
baseada na Sensibilidade com múltiplas barras de folga é nitidamente menor do que aquele 
correspondente ao método baseado na Sensibilidade com uma simples barra de folga. O 
motivo dessa diferença é escolha da relação de sensibilidade (ver capitulo 3). Esta última 
abordagem precisa apenas da resolução de um sistema linear, enquanto a primeira necessita 
da inversão explícita da matriz Jacobiana e da multiplicação por um vetor para atingir o 
mesmo objetivo.
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Capítulo 5
Conclusões e Sugestões para futuros trabalhos
5.1.Conclusões
No presente trabalho foram abordados três tópicos. O primeiro foi a inclusão de 
transações de energia na formulação do problema de Fluxo de Potência Ótimo (FPO) com 
a introdução da mínima quantidade de variáveis. O segundo aspecto abordado foi aplicação 
do algoritmo do Máximo Passo no Caminho Central, o qual é uma variante do método 
convencional de Pontos Interiores, utilizado para superar as dificuldades de convergência 
do processo iterativo provenientes da alteração dos limites de geração. O terceiro tópico 
considerado foi a alocação das perdas de potência ativa entre transações.
Em relação à modelagem das transações no FPO, as seguinte vantagens podem 
serem citadas:
• a metodologia pode ser usada tanto no modelo “Pool”, Bilateral ou Misto;
• a modelagem permite a utilização dos algoritmos de FPO já desenvolvidos, sem a 
necessidade de modificações profundas nos mesmos;
• o uso dos coeficientes horários permite ajustar os intercâmbios econômicos 
realisticamente, de uma forma simples, facilitando a operação do sistema;
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• ao otimizar as perdas de potência ativa na transmissão, o operador independente do 
sistema influencia o aspecto econômico do sistema;
• as transações não são modeladas como variáveis de otimização e portanto o número 
destas permanece constante, mantendo-se a dimensão do problema;
• não é requerida a representação de limites máximo e mínimo nas transações, o que é de 
aplicação prática discutível e incrementa o número de restrições do sistema.
Com relação ao Algoritmo de Máximo Passo na Direção do Caminho Central, 
observa-se que o mesmo é numericamente robusto e apresenta um comportamento mais 
estável em relação ao número de iterações até a convergência, embora o algoritmo 
convencional apresente melhor desempenho em alguns intervalos.
No que se refere aos métodos de alocação de perdas, as seguintes observações 
podem ser feitas:
• os métodos fornecem resultados similares no que diz respeito à somatória das 
perdas totais do sistema;
• a diferença de tempos de execução esta diretamente ligada à precisão requerida na 
alocação de perdas;
• cada método tem uma aplicação em uma parte do processo de comercialização de 
energia. Por exemplo, a aproximação linear proposta por Gross e Tao permite ter 
uma idéia aproximada da distribuição das perdas, o qüe é apropriado para o 
planejamento da operação. Por outro lado, o método proposto por Cuervo e 
Galiana requer o estabelecimento de um ponto de operação para o sistema para 
efetuar a alocação.
5.2.Sugestões para Futuros Trabalhos
Para dar continuidade ao presente trabalho, sugere-se:
• incluir as restrições de fluxos nas linhas e taps de transformadores;
• modelar as transações de potência reativa;
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• estabelecer uma relação entre o número de iterações e a precisão no método de 
Cuervo e Galiana;
• determinar coeficientes mais precisos nos métodos de Sensibilidade;
• analisar com mais detalhes a convergência do algoritmo baseado na distância 
ótima ao caminho central.
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Anexo A
Alocação das Perdas às Transações
Neste anexo são mostrados os resultados por transação para os sistemas teste IEEE 
de 30 e 118 barras e realístico SSB de 352 barras.
Tabela 1 : Resultados da alocação de Perdas para o Sistema IEEE de 30 barras.
Barra # Valor [ MW] Custo de transmissão viaM ultip licador es [$/h]
Finney Othman e Rutz [$/h]
Sensibilidade Gross e Tao [MW]
Galiana(100interv.)[MW]
Inicio Fim Múltiplas barras de folga  [MW]
Simples barra de Folga [MW]
1 3 2,4 0,00335 0,003218 0,0658 0,060206 0,0675 0,0605
2 4 7,6 0,00495 0,004854 0,0936 0,090804 0,0936 0,0906
1 7 15 0,03862 0,038311 0,7226 0,716712 0,7572 0,6908
8 7 7,8 0,00264 0,002877 0,0481 0,053829 0,0500 0,0537
2 7 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00000 0,0000 0,0000
13 10 5,8 0,00327 0,003448 0,0604 0,064504 0,0559 0,0590
1 12 10,0 0,01643 0,016103 0,3195 0,301249 0,3322 0,2959
8 12 1,2 -0,00071 -0,00069 -0,0121 -0,01291 -0,0130 -0,0115
2 14 6,2 0,00596 0,006088 0,1134 0,113898 0,1131 0,1123
5 15 8,2 -0,00438 -0,00407 -0,0660 -0,07621 -0,1019 -0,0654
8 16 3,5 -0,00064 -0,0005 -0,0085 -0,00942 -0,0138 -0,0069
11 17 9,0 0,00088 0,001063 0,0185 0,019892 0,0119 0,0191
13 18 3,2 0,00322 0,003396 0,0587 0,06354 0,0507 0,0605
1 19 9,5 0,02623 0,026398 0,4946 0,493848 0,4834 0,4788
2 20 2,2 0,00332 0,003401 0,0613 0,063619 0,0576 0,0613
1 21 15,0 0,03742 0,037477 0,7106 0,701122 0,7088 0,6775
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Tabela 1 : Resultados da alocação de Perdas para o Sistema IEEE de 30 barras. Continuação
Barra # Valor[MW] Custo de transmissão viaM ultip licador es [$/h]
Finney Othman e Rutz [$/h]
Sensibilidade Gross e Tao [MW]
Galiana(100interv.)[MW]
Inicio Fim Múltiplas barras de folga  [MW]
Simples barra de Folga [MW]5 21 2,5 -0,00082 -0,00072 -0,0113 -0,01343 -0,0211 -0,0115
11 23 3,2 0,00138 0,001496 0,0255 0,027978 0,0178 0,0277
13 24 8,7 0,01015 0,010613 0,1824 0,198546 0,1560 0,1878
2 26 3,5 0,00739 0,007547 0,1323 0,141179 0,1159 0,1352
11 29 2,4 0,00251 0,002629 0,0437 0,049174 0,0340 0,0464
13 30 10,6 0,02231 0,023119 0,3844 0,432508 0,3223 0,4061
1 30 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
1 2 21,7 0,02462 0,024073 0,4809 0,450349 0,5005 0,4391
1 8 30,0 0,06708 0,065555 1,2600 1,226387 1,3220 1,1751
1 5 94,2 0,26596 0,262401 4,8878 4,908959 5,2467 4,6887
Totais 10,0662 10,06634 10,3473 9,6708
Tabela 2 : Resultados da alocação de Perdas para o Sistema IEEE de 118 barras.
Barras Valor[MW] Custo de transmissão viaM ultip licador es [$/h]
Finney Othman e Rutz [$/h]
Sensibilidade Gross e Tao [MW]
Galiana (100 int.) [MW]Inicio Fim Múltiplas barras de folga [MW]
Simplesbarra[MW]
4 36 31,00 0,07649 0,072675 3,1994 2,560132 2,776 2,1545
4 66 39,00 0,1415 0,137963 5,3935 4,860044 5,4114 4,0253
4 71 0,00 0 0 0 0 0 0
4 94 5,00 0,03932 0,033361 1,1479 1,175207 1,4359 1,1322
4 116 84,00 0,33833 0,35266 12,5719 12,42318 13,1064 9,7424
4 118 33,00 0,17147 0,12874 5,9201 4,535144 6,3134 4,9508
8 36 0,00 0 0 0 0 0 0
8 82 4,00 0,0271 0,022548 0,8244 0,794283 0,9891 0,7758
8 90 63,00 0,57199 0,486631 15,3412 17,14259 21,2622 16,5385
8 91 10,00 0,08753 0,074395 2,3873 2,620723 3,2901 2,5428
8 93 7,00 0,05678 0,048171 1,6018 1,696923 2,0774 1,6353
8 98 34,00 0,20521 0,173593 6,5117 6,115166 7,6655 5,8969
8 99 42,00 0,3009 0,255897 8,9481 9,014513 11,1518 8,7538
8 100 37,00 0,29765 0,253295 8,4272 8,922852 10,8557 8,5778
8 103 23,00 0,20305 0,17335 5,5154 6,106613 7,286 5,807
8 107 50,00 0,49264 0,422363 12,713 14,87863 17,2072 13,9147
8 113 6,00 0,00425 0,003714 0,1972 0,130832 0,1703 0,1302
8 117 20,00 0,0092 0,008249 0,4334 0,29059 0,3968 0,2772
10 28 0,00 0 0 0 0 0 0
10 33 0,00 0 0 0 0 0 0
10 34 25,00 0,06818 0,064429 2,9521 2,269648 2,6362 1,9588
10 35 33,00 0,09216 0,087077 3,9689 3,067469 3,5428 2,6425
10 38 0,00 0 0 0 0 0 0
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Tabela 2 : Resultados da alocação de Perdas para o Sistema IEEE de 118 barras. Continuação.
Barras Valor[MW] Custo de transmissão viaMultiplicado  res [$/h]
Finney Othman e Rutz [$/h]
Sensibilidade G rosse  Tao [MW]
Cuervo e Galiana (100 int.) [MW]
Inicio Fim Múltiplas barras de folga  [MW]
Simplesbarra[MW]
10 41 7,00 0,02413 0,022527 0,9862 0,793545 0,9284 0,69
10 43 18,00 0,06017 0,055848 2,48 1,967366 2,2839 1,7104
10 44 16,00 0,0619 0,056488 2,4501 1,9899 2,3708 1,7591
10 45 23,00 0,09047 0,082221 3,5645 2,896397 3,511 2,5792
10 47 9,00 0,03457 0,031347 1,397 1,10425 1,4126 1,0193
10 48 20,00 0,0784 0,071647 3,0922 2,523931 3,1174 2,2486
10 50 17,00 0,07691 0,071363 2,9088 2,513924 2,9846 2,1991
10 51 17,00 0,09023 0,084424 3,2361 2,974013 3,3829 2,5576
10 59 80,00 0,40811 0,393815 14,8071 13,87297 15,624 11,6794
10 77 50,00 0,27094 0,216929 9,6905 7,641786 10,6806 7,9474
10 77 11,00 0,05961 0,047724 2,1319 1,681193 2,3497 1,7484
10 78 30,00 0,16395 0,132429 5,8436 4,665082 6,4488 4,8042
10 79 39,00 0,21008 0,172262 7,5254 6,068289 8,3054 6,1618
10 82 50,00 0,36198 0,303299 11,5212 10,68435 13,5855 10,4769
10 85 24,00 0,21393 0,181602 6,2009 6,397308 7,9795 6,2188
10 86 21,00 0,19348 0,164465 5,5218 5,79364 7,1248 5,5983
12 33 23,00 0,03319 0,031749 1,4105 1,11844 1,181 0,9445
12 112 68,00 0,70827 0,607956 17,0267 21,41651 23,8079 19,6729
12 114 8,00 0,00001 -0,00061 0,007 -0,02133 -0,0001 -0,002
24 11 30,00 -0,01626 -0,00722 -0,7748 -0,25441 -0,7232 -0,4975
24 34 25,00 0,03648 0,041817 1,3832 1,473103 1,1458 0,9618
24 102 3,00 0,02272 0,020032 0,5856 0,705676 0,8259 0,6573
24 110 39,00 0,3603 0,317636 8,5176 11,18941 12,2433 10,1043
25 22 10,00 0,00975 0,009457 0,5038 0,333144 0,4573 0,3223
25 23 7,00 0,00386 0,003493 0,2189 0,123049 0,2036 0,1355
25 29 24,00 0,01368 0,013484 0,6983 0,475019 0,696 0,4269
25 67 28,00 0,11468 0,114672 4,2937 4,039569 4,4441 3,2884
25 70 50,00 0,19623 0,150895 7,5247 5,315581 7,7983 5,7929
25 88 33,00 0,29085 0,250447 8,1798 8,822525 10,9237 8,481
25 104 38,00 0,35876 0,311861 9,778 10,98595 12,8999 10,292
25 105 31,00 0,29904 0,260044 8,0662 9,160605 10,6939 8,5578
25 109 8,00 0,08045 0,069979 2,1258 2,465172 2,8483 2,2908
26 4 39,00 -0,00157 0,001086 -0,0762 0,03827 -0,0035 -0,0513
26 7 19,00 0,00627 0,007048 0,3149 0,248289 0,3142 0,2
26 8 28,00 0,00263 0,004452 0,1441 0,156824 0,1789 0,0999
26 12 47,00 0,0195 0,02074 0,951 0,730625 0,9397 0,6046
26 20 18,00 0,02227 0,021641 1,064 0,762345 0,9352 0,6907
26 24 13,00 0,01167 0,008247 0,5667 0,290505 0,5403 0,3621
26 28 17,00 0,00613 0,005503 0,3121 0,193841 0,3044 0,1804
26 39 12,00 0,03325 0,032067 1,3452 1,129637 1,2199 0,9292
26 62 12,00 0,05072 0,050569 1,843 1,781397 1,9275 1,442
26 70 16,00 0,06082 0,045997 2,3065 1,620324 2,3891 1,7833
26 78 40,00 0,2038 0,165767 7,0248 5,839499 7,8764 5,9245
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Tabela 2 : Resultados da alocação de Perdas para o Sistema IEEE de 118 barras. Continuação.
Barras Valor[MW] Custo de transmissão viaMultiplicado  res [$/h]
Finney Othman e Rutz [$/h]
Sensibilidade Gross e Tao [MW]
Cuervo e Galiana (100 int.) [MW]
Inicio Fim Múltiplas barras de folga 
[MW]
Simplesbarra[MW]
26 78 1,00 0,00509 0,004144 0,1756 0,145987 0,1969 0,1481
26 83 20,00 0,14829 0,125628 4,4169 4,425521 5,4409 4,2594
26 92 60,00 0,51066 0,439086 14,3392 15,46771 19,1359 14,8636
26 96 38,00 0,25535 0,217434 7,9144 7,659555 9,5117 7,3423
26 108 2,00 0,01964 0,017014 0,5158 0,59937 0,6927 0,5583
27 31 43,00 0,00968 0,009733 0,4596 0,342858 0,4636 0,288
27 56 50,00 0,25966 0,250771 8,5136 8,833926 9,2722 7,2405
27 57 12,00 0,0568 0,054617 1,9213 1,923981 2,0535 1,5926
27 106 43,00 0,4001 0,347053 10,4265 12,22566 14,0647 11,4241
31 27 71,00 -0,01598 -0,01607 -0,7588 -0,56611 -0,7655 -0,4756
31 58 0,00 0 0 0 0 0 0
31 60 0,00 0 0 0 0 0 0
31 84 11,00 0,0861 0,073084 2,3411 2,574538 3,0849 2,4815
40 40 66,00 0 0 0 0 0 0
40 62 25,00 0,03355 0,036109 0,9498 1,272016 1,3506 0,9861
40 63 0,00 0 0 0 0 0 0
42 11 25,00 -0,07258 -0,06751 -2,7293 -2,37805 -2,6452 -2,0058
42 13 24,00 -0,06209 -0,05769 -2,2603 -2,03234 -2,2298 -1,6884
42 46 28,00 -0,00475 -0,00757 -0,1417 -0,26657 -0,0561 -0,1359
42 72 12,00 -0,01111 -0,01673 -0,3468 -0,58951 -0,3254 -0,253
42 73 6,00 0,00176 -0,00282 0,0575 -0,09943 0,1091 0,0773
42 102 2,00 0,01042 0,008436 0,2237 0,297167 0,3872 0,3109
46 1 51,00 -0,12968 -0,11468 -4,8402 -4,03971 -4,8752 -3,519
46 2 20,00 -0,05151 -0,04572 -1,9353 -1,61065 -1,9397 -1,4074
46 6 52,00 -0,14674 -0,13037 -5,6243 -4,59241 -5,5835 -4,0534
46 101 22,00 0,11573 0,097568 2,5473 3,437052 4,1868 3,467
49 3 39,00 -0,12411 -0,11369 -4,5173 -4,0051 -4,6509 -3,442
49 5 0,00 0 0 0 0 0 0
49 32 9,00 -0,02806 -0,02649 -1,0114 -0,9331 -1,0502 -0,7829
49 42 96,00 -0,03227 -0,0264 -0,9332 -0,93006 -1,558 -0,9812
49 54 15,00 0,02755 0,027563 0,6802 0,970978 0,8639 0,7395
49 58 12,00 0,01932 0,019187 0,4864 0,675919 0,5966 0,5246
49 74 50,00 0,05661 0,008609 1,5577 0,303285 1,9276 1,7697
61 13 10,00 -0,03532 -0,0351 -1,2009 -1,23633 -1,294 -0,982
61 14 14,00 -0,04965 -0,04938 -1,6932 -1,73965 -1,8156 -1,3837
61 15 90,00 -0,26883 -0,26975 -8,6389 -9,5025 -9,8477 -7,4136
65 16 25,00 -0,07901 -0,0813 -2,7869 -2,86388 -2,9164 -2,1997
65 17 11,00 -0,03239 -0,03355 -1,114 -1,18186 -1,2003 -0,8983
65 19 20,00 -0,04919 -0,0517 -1,6038 -1,82129 -1,8215 -1,3464
65 34 9,00 -0,01283 -0,01422 -0,3845 -0,50076 -0,52 -0,3695
65 41 30,00 -0,02117 -0,02816 -0,5977 -0,99187 -0,918 -0,6252
65 47 25,00 -0,0078 -0,01684 -0,1396 -0,59328 -0,1567 -0,1538
65 55 50,00 0,08343 0,067319 2,0417 2,371465 2,622 2,2289
65 56 15,00 0,0246 0,019725 0,6031 0,694862 0,7723 0,6551
65 83 0,00 0 0 0 0 0 0
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Tabela 2 : Resultados da alocação de Perdas para o Sistema IEEE de 118 barras. Continuação.
Barras Valor [ MW] Custo de transmissão viaMultiplicado  res [$/h]
Finney Othman e Rutz [$/h]
Sensibilidade G rosse  Tao [MW]
Cuervo e Galiana (100 int.) [MW]
Inicio Fim Múltiplas barras de folga  [MW]
Simplesbarra[MW]
65 94 25,00 0,10104 0,070338 2,1495 2,477803 3,548 2,9438
65 95 42,00 0,15534 0,105255 3,3671 3,707821 5,4064 4,5034
66 18 60,00 -0,14476 -0,14439 -4,8692 -5,08625 -5,39 -3,9661
66 19 25,00 -0,05662 -0,0566 -1,8722 -1,99379 -2,114 -1,546
66 21 14,00 -0,035 -0,03526 -1,158 -1,24215 -1,2798 -0,9437
66 52 18,00 0,0291 0,024947 0,7363 0,878805 0,8997 0,7852
66 53 23,00 0,04335 0,03815 1,0733 1,343913 1,3499 1,1617
66 55 13,00 0,02422 0,021678 0,5997 0,763647 0,7664 0,6508
66 56 19,00 0,03486 0,031087 0,8646 1,095101 1,102 0,934
66 57 0,00 0 0 0 0 0 0
66 75 29,40 0,03355 -0,00234 0,9233 -0,08257 1,1906 1,0396
66 76 50,00 0,09329 0,034536 2,3667 1,216588 3,0605 2,7344
66 93 5,00 0,02309 0,017376 0,4882 0,612103 0,8225 0,6764
66 116 100,00 0,03996 0,066081 1,1369 2,327845 1,7276 1,2769
69 11 15,00 -0,05092 -0,06682 -1,8631 -2,35398 -1,9758 -1,4645
69 32 50,00 -0,1637 -0,22114 -5,8844 -7,79 -6,3188 -4,7084
69 39 15,00 -0,01471 -0,03264 -0,4481 -1,14993 -0,7128 -0,472
69 45 30,00 -0,00562 -0,04631 -0,1849 -1,63149 -0,4372 -0,2637
69 60 78,00 0,0415 -0,04493 1,0149 -1,58257 1,0433 0,9986
69 62 40,00 0,01902 -0,02538 0,4646 -0,89394 0,4579 0,4506
69 74 18,00 0,01758 -0,02353 0,4651 -0,82901 0,5197 0,5079
69 75 17,60 0,01725 -0,02402 0,4547 -0,8462 0,5291 0,5003
69 76 18,00 0,03064 -0,01066 0,7507 -0,37563 0,9126 0,8583
69 83 0,00 0 0 0 0 0 0
69 88 15,00 0,07409 0,038966 1,4935 1,372646 2,628 2,1555
69 92 5,00 0,0238 0,012348 0,4851 0,434985 0,8488 0,6941
69 115 22,00 -0,07368 -0,09893 -2,6748 -3,48493 -2,8566 -2,1292
80 9 0,00 0 0 0 0 0 0
80 49 87,00 -0,0878 -0,0537 -2,3867 -1,89167 -3,8154 -2,8674
80 54 98,00 0,08111 0,119592 1,7556 4,21288 1,3467 1,6012
80 59 197,00 0,02502 0,131291 0,3609 4,625006 -1,2014 -0,1409
80 80 13,00 0 0 0 0 0 0
80 90 100,00 0,45687 0,389717 8,4568 13,72858 16,0539 13,1404
80 97 15,00 0,01624 0,013276 0,359 0,467658 0,5354 0,4539
Totais 292,0913 292,0907 364,9425 290,8551
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Tabela 3 : Resultados da alocação de Perdas para o Sistema IEEE de 352 barras.
Barras Valorreal[MW]
Custo de transmissã o via M ultip licad  ores [$/h]
Finney Othman e Rutz [$/h]
Sensibilidade Gross e Tao [MW]
Cuervo e Galiana (100 int.) [MW]
Inicio Fim Múltiplas barras de folga [MW]
Simples barra de folga [MW]
91 62 5,0 0,01188 0,01212 0,21150 0,22014 0,18930 0,18700
91 123 2,2 0,00437 0,00446 0,07880 0,08093 0,06700 0,06660
91 152 10,5 0,02025 0,02068 0,36640 0,37567 0,31350 0,30830
91 182 12,8 0,02621 0,02679 0,47250 0,48659 0,40950 0,40470
91 242 5,5 0,01313 0,01346 0,23440 0,24438 0,20080 0,20790
91 278 12,0 0,02335 0,02380 0,42150 0,43232 0,36080 0,35510
91 282 52,0 0,08785 0,08945 1,59920 1,62470 1,29620 1,29230
91 291 10,0 0,02186 0,02221 0,39040 0,40344 0,34820 0,33820
165 1 6,3 0,00380 0,00404 0,06770 0,07344 0,03070 0,05880
165 119 15,8 0,01870 0,01962 0,32210 0,35637 0,22580 0,31420
165 165 0,3 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
165 238 7,6 0,00725 0,00758 0,12550 0,13762 0,08700 0,11800
226 35 18,2 0,01276 0,01326 0,21590 0,24088 0,22230 0,22920
226 124 4,0 0,00111 0,00117 0,01930 0,02130 0,02030 0,01980
226 153 3,5 0,00055 0,00059 0,00970 0,01067 0,00980 0,00930
226 183 4,5 0,00062 0,00067 0,01110 0,01215 0,01010 0,01010
226 212 4,8 0,00240 0,00246 0,04040 0,04463 0,04380 0,04180
226 283 11,0 0,00106 0,00112 0,01850 0,02026 0,01630 0,01580
226 326 1,6 0,00028 0,00030 0,00490 0,00536 0,00500 0,00470
257 2 8,7 0,02388 0,02414 0,43860 0,43846 0,37380 0,38680
257 89 13,1 0,03551 0,03589 0,65300 0,65181 0,55500 0,57230
257 179 11,5 0,03170 0,03206 0,58210 0,58221 0,49830 0,51340
257 208 11,0 0,03364 0,03400 0,61110 0,61746 0,53750 0,54950
257 239 6,9 0,02112 0,02135 0,38370 0,38769 0,33660 0,34500
257 257 0,1 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
257 279 80,0 0,21090 0,21291 3,88420 3,86701 3,27500 3,38800
257 321 2,5 0,00672 0,00678 0,12340 0,12308 0,10500 0,10800
261 32 11,0 0,03950 0,04008 0,74910 0,72794 0,64730 0,71170
261 90 0,9 0,00135 0,00136 0,02760 0,02474 0,02480 0,02920
261 180 14,2 0,04995 0,05068 0,94970 0,92041 0,83760 0,89940
261 240 5,6 0,01939 0,01965 0,36910 0,35694 0,32370 0,34820
261 280 150,0 0,51669 0,52310 9,83130 9,50066 8,63110 9,27680
261 322 4,4 0,01516 0,01535 0,28840 0,27876 0,25330 0,27220
262 4 3,4 0,01296 0,01304 0,24130 0,23682 0,21790 0,23250
262 62 15,0 0,05775 0,05817 1,07490 1,05652 0,97810 1,03730
262 62 1,3 0,00500 0,00504 0,09320 0,09157 0,08480 0,08990
262 122 13,0 0,04443 0,04469 0,83850 0,81173 0,74790 0,79830
262 181 8,8 0,03099 0,03121 0,58330 0,56687 0,52230 0,55770
262 281 27,0 0,09446 0,09499 1,77760 1,72517 1,59260 1,69620
262 287 10,0 0,03562 0,03579 0,66890 0,65000 0,60250 0,63970
262 324 50,0 0,17201 0,17268 3,23770 3,13630 2,89210 3,08060
269 7 8,4 0,00293 0,00313 0,05100 0,05690 0,04350 0,05590
269 154 23,8 0,00124 0,00149 0,02470 0,02706 0,02610 0,02870
269 244 6,4 -0,00032 -0,00026 -0,00410 -0,00462 -0,00590 -0,00440
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Tabela 3 : Resultados da alocação de Perdas para o Sistema IEEE de 352 barras. Continuação.
Barras Valorreal[MW]
Custo de transmissã o via M ultip licad  ores [$/h]
Finney Othman e Rutz [$/h]
Sensibilidade G rosse  Tao [MW]
Cuervo e Galiana (100 int.) [MW]
Inicio Fim Múltiplas barras de folga 1MW]
Simples barra de folga  [MW]
270 66 17,3 0,00532 0,00547 0,08970 0,09935 0,09940 0,09710
270 155 8,2 0,00043 0,00051 0,00840 0,00923 0,00900 0,00980
270 185 6,8 0,00050 0,00057 0,00950 0,01041 0,00700 0,01010
270 245 11,4 -0,00057 -0,00045 -0,00720 -0,00809 -0,01060 -0,00780
270 285 5,3 0,00001 0,00001 0,00020 0,00019 0,00020 0,00020
271 38 7,0 0,00118 0,00129 0,02110 0,02335 0,01890 0,02360
271 127 15,5 0,00668 0,00699 0,11370 0,12690 0,11780 0,12440
271 186 10,0 0,00111 0,00122 0,02010 0,02220 0,02090 0,02230
271 215 0,4 0,00018 0,00019 0,00310 0,00342 0,00300 0,00340
271 271 5,7 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
271 286 50,0 0,00428 0,00460 0,07750 0,08359 0,08460 0,08570
271 297 20,0 0,00328 0,00328 0,05620 0,05952 0,06510 0,06140
272 39 11,7 0,00197 0,00215 0,03520 0,03901 0,03170 0,03950
272 68 10,0 0,00075 0,00085 0,01410 0,01549 0,01520 0,01610
272 81 1,2 -0,00018 -0,00017 -0,00270 -0,00299 -0,00360 -0,00300
272 98 2,5 0,00039 0,00043 0,00710 0,00783 0,00670 0,00770
272 187 6,0 0,00066 0,00073 0,01210 0,01333 0,01250 0,01340
272 247 28,7 -0,04268 -0,04304 -0,74790 -0,78177 -0,61710 -0,62650
272 272 5,7 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
272 287 50,0 0,00680 0,00700 0,11950 0,12717 0,13510 0,13140
272 297 17,0 0,00279 0,00279 0,04780 0,05063 0,05540 0,05220
274 11 8,0 0,00249 0,00258 0,04280 0,04691 0,04950 0,04710
274 99 3,5 0,00150 0,00156 0,02580 0,02833 0,02820 0,02780
274 158 5,1 0,00376 0,00386 0,06320 0,07018 0,07120 0,06890
274 248 15,1 0,00281 0,00308 0,05130 0,05591 0,05580 0,05440
274 279 9,0 0,00197 0,00203 0,03380 0,03689 0,03950 0,03660
274 286 10,0 0,00352 0,00361 0,06010 0,06559 0,07040 0,06520
274 331 39,0 0,01376 0,01418 0,23550 0,25748 0,27300 0,25110
275 70 26,0 0,00895 0,00927 0,15340 0,16841 0,17940 0,16780
275 100 5,2 0,00157 0,00162 0,02690 0,02944 0,03050 0,02890
275 218 8,8 0,00220 0,00229 0,03810 0,04166 0,04330 0,04480
275 249 11,5 0,00214 0,00234 0,03900 0,04252 0,04250 0,04140
275 280 30,0 0,00796 0,00813 0,13480 0,14759 0,16000 0,14610
275 289 20,0 0,00618 0,00632 0,10470 0,11479 0,12380 0,11340
275 332 19,0 0,00817 0,00837 0,13860 0,15201 0,16090 0,14880
276 42 4,4 0,00298 0,00308 0,05050 0,05596 0,05540 0,05490
276 131 10,5 -0,00089 -0,00080 -0,01350 -0,01459 0,00160 0,00180
276 160 5,8 0,00176 0,00183 0,03040 0,03323 0,03350 0,03260
276 190 3,8 0,00144 0,00150 0,02470 0,02718 0,02830 0,02690
276 219 16,0 0,00384 0,00401 0,06670 0,07291 0,07660 0,07760
276 250 7,5 0,00184 0,00193 0,03200 0,03496 0,03670 0,03720
276 300 61,0 0,02634 0,02650 0,44330 0,48125 0,52590 0,47910
276 333 100,0 0,02799 0,02847 0,47040 0,51713 0,56170 0,50680
277 14 1,2 0,00034 0,00035 0,00590 0,00641 0,00650 0,00630
277 72 11,1 0,00791 0,00812 0,13300 0,14753 0,14830 0,14460
76
Tabela 3 : Resultados da alocação de Perdas para o Sistema IEEE de 352 barras. Continuação.
Barras Valor real [ MW]
Custo de transmissã o via M ultiplicad  ores [$/h]
Finney  Othman e Rutz [$/h]
Sensibilidade Gross e Tao [MW]
Cuervo e Galiana (100 int.) [MW]
Inicio Fim Múltiplas barras de folga [MW]
Simples barra de folga [MW]
277 102 6,1 0,00414 0,00433 0,07080 0,07857 0,06920 0,07710
277 132 2,5 -0,00021 -0,00019 -0,00330 -0,00352 0,00040 0,00040
277 161 20,2 0,00740 0,00775 0,12810 0,14073 0,14670 0,13980
277 191 2,8 0,00147 0,00154 0,02530 0,02796 0,02620 0,02740
277 291 200,0 0,10026 0,10146 1,67890 1,84271 1,99600 1,81440
277 334 3,0 0,00081 0,00083 0,01360 0,01501 0,01630 0,01470
296 73 11,6 0,00521 0,00538 0,08760 0,09770 0,09360 0,09590
296 192 1,0 0,00002 0,00003 0,00050 0,00053 0,00040 0,00050
296 221 10,7 0,00125 0,00138 0,02280 0,02503 0,02370 0,02540
296 252 9,4 -0,00009 -0,00003 -0,00030 -0,00061 -0,00190 -0,00060
296 292 1,3 0,00021 0,00021 0,00340 0,00372 0,00410 0,00370
296 296 4,3 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
304 104 7,3 0,00099 0,00112 0,01810 0,02031 0,01330 0,02010
304 163 8,4 -0,00128 -0,00136 -0,02250 -0,02463 -0,00160 -0,01200
304 222 14,0 -0,00225 -0,00211 -0,03500 -0,03830 -0,04390 -0,03760
304 253 11,6 -0,00077 -0,00074 -0,01230 -0,01339 -0,01450 -0,01290
304 278 20,0 -0,00123 -0,00121 -0,02020 -0,02188 -0,02300 -0,01980
304 293 20,0 0,00314 0,00308 0,05050 0,05595 0,06160 0,05580
304 298 20,0 0,00106 0,00091 0,01710 0,01647 0,02290 0,02030
304 304 2,5 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
304 336 33,0 0,00438 0,00449 0,07320 0,08146 0,08470 0,08050
305 46 13,6 0,00169 0,00176 0,02880 0,03200 0,03230 0,03190
305 135 4,5 -0,00076 -0,00077 -0,01280 -0,01397 -0,01180 -0,01010
305 164 18,0 -0,00073 -0,00081 -0,01360 -0,01471 0,03170 0,01080
305 223 13,0 -0,00072 -0,00058 -0,00960 -0,01050 -0,01530 -0,01070
305 254 1,8 0,00012 0,00013 0,00210 0,00229 0,00190 0,00230
305 305 2,5 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
307 136 7,0 0,00137 0,00147 0,02410 0,02667 0,02340 0,02620
307 166 6,0 0,00076 0,00082 0,01340 0,01485 0,01540 0,01530
307 195 1,3 0,00061 0,00064 0,01040 0,01157 0,01040 0,01140
307 224 4,0 -0,00049 -0,00046 -0,00760 -0,00830 -0,00990 -0,00820
307 255 1,2 0,00093 0,00096 0,01550 0,01752 0,01390 0,01720
307 302 10,0 0,00136 0,00127 0,02260 0,02304 0,02690 0,02490
307 307 3,3 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
307 333 6,0 0,00039 0,00039 0,00630 0,00714 0,00770 0,00700
307 338 62,0 0,01369 0,01412 0,23210 0,25643 0,26260 0,25090
309 19 38,9 0,00360 0,00394 0,06430 0,07147 0,06860 0,07520
309 167 4,7 0,00060 0,00064 0,01050 0,01168 0,01210 0,01210
309 225 41,4 -0,00526 -0,00546 -0,09090 -0,09916 -0,08710 -0,08060
309 256 9,5 0,00103 0,00111 0,01820 0,02011 0,01740 0,01970
309 279 20,0 0,00009 0,00016 0,00250 0,00288 0,00140 0,00380
309 286 10,0 0,00138 0,00143 0,02380 0,02604 0,02720 0,02640
309 297 50,0 0,01082 0,01076 0,18180 0,19543 0,21420 0,19990
309 309 8,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
311 20 3,8 -0,00058 -0,00054 -0,00900 -0,00987 -0,01100 -0,00910
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Tabela 3 : Resultados da alocação de Perdas para o Sistema IEEE de 352 barras. Continuação.
Barras Valorreal[MW]
Custo de transmissã o via M ultip licad  ores [$/h]
Finney Othman e Rutz [$/h]
Sensibilidade Gross e Tao [MW]
Cuervo e Galiana (100 int.) [MW]
Inicio Fim Múltiplas barras de folga [MW]
Simples barra de folga [MW]
311 30 6,0 -0,00062 -0,00054 -0,00900 -0,00985 -0,01220 -0,00860
311 49 11,5 -0,00124 -0,00115 -0,01910 -0,02086 -0,02310 -0,01960
311 227 11,6 -0,00095 -0,00080 -0,01340 -0,01452 -0,01810 -0,01300
311 298 40,0 -0,00337 -0,00349 -0,05260 -0,06341 -0,05890 -0,05380
311 333 20,0 -0,00359 -0,00355 -0,05890 -0,06438 -0,06750 -0,06240
312 139 8,2 0,00188 0,00206 0,03310 0,03746 0,02760 0,03720
312 198 11,7 -0,00334 -0,00319 -0,05260 -0,05796 -0,06450 -0,05680
312 228 14,2 -0,00123 -0,00106 -0,01770 -0,01927 -0,02330 -0,01730
312 299 16,0 -0,00051 -0,00051 -0,00680 -0,00923 -0,00730 -0,00600
313 51 2,2 0,00098 0,00105 0,01670 0,01898 0,01300 0,01860
313 80 13,8 -0,00423 -0,00402 -0,06660 -0,07301 -0,08450 -0,07230
313 229 10,2 0,00509 0,00544 0,08670 0,09888 0,06170 0,09680
313 260 0,5 -0,00177 -0,00175 -0,03250 -0,03171 -0,03030 -0,03160
313 313 0,9 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
313 344 4,7 -0,00077 -0,00075 -0,01260 -0,01357 -0,01510 -0,01350
314 23 11,0 -0,00190 -0,00181 -0,03020 -0,03293 -0,03690 -0,03120
314 52 1,6 0,00071 0,00076 0,01210 0,01377 0,00950 0,01350
314 81 5,0 -0,00153 -0,00146 -0,02420 -0,02654 -0,03060 -0,02620
314 111 7,0 -0,00045 -0,00035 -0,00590 -0,00627 -0,00880 -0,00560
314 141 15,5 -0,00380 -0,00352 -0,05820 -0,06384 -0,07580 -0,06350
314 171 18,5 -0,00079 -0,00048 -0,00860 -0,00863 -0,01670 -0,00680
314 230 6,4 -0,00009 0,00003 0,00020 0,00059 -0,00200 0,00130
314 263 7,4 0,00139 0,00156 0,02500 0,02832 0,02120 0,02770
314 280 3,0 -0,00048 -0,00046 -0,00770 -0,00837 -0,00940 -0,00810
314 301 50,0 -0,00516 -0,00547 -0,08240 -0,09934 -0,10030 -0,08770
314 302 30,0 -0,00226 -0,00238 -0,03470 -0,04326 -0,04350 -0,03630
314 314 0,6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
315 24 9,0 -0,00004 -0,00001 0,00010 -0,00013 -0,00030 0,00120
315 53 4,0 0,00246 0,00256 0,04140 0,04648 0,03700 0,04570
315 82 7,5 -0,00103 -0,00095 -0,01540 -0,01719 -0,02090 -0,01690
315 142 21,5 -0,00165 -0,00132 -0,02100 -0,02394 -0,03360 -0,02390
315 172 15,2 0,00192 0,00212 0,03510 0,03847 0,03680 0,03970
315 201 6,2 0,00244 0,00251 0,04110 0,04559 0,04560 0,04490
315 264 19,0 0,00680 0,00719 0,11770 0,13057 0,11750 0,12860
315 302 100,0 0,00929 0,00848 0,16020 0,15398 0,18740 0,17590
315 315 0,6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
317 25 3,2 -0,00003 -0,00002 -0,00020 -0,00034 -0,00030 0,00010
317 113 4,7 0,00152 0,00156 0,02560 0,02828 0,02820 0,02780
317 173 38,0 0,00428 0,00471 0,07820 0,08549 0,08310 0,08860
317 232 6,0 0,00119 0,00128 0,02110 0,02319 0,02070 0,02290
317 265 21,0 0,01050 0,01094 0,17800 0,19875 0,18450 0,19560
317 301 20,0 0,00129 0,00108 0,02200 0,01966 0,02610 0,02410
317 303 45,0 0,00404 0,00433 0,07350 0,07872 0,07810 0,07660
317 317 0,6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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Barras Valorreal[MW]
Custo de transmissão viaMultiplicado  res [$/h]
Finney Othman e Rutz [$/h]
Sensibilidade Gross e Tao [MW]
Cuervo e Galiana (100 int.) [MW]
Inicio Fim Múltiplas barras de folga [MW]
Simples barra de folga  [MW]
318 55 0,6 0,00041 0,00043 0,00690 0,00773 0,00600 0,00760
318 84 13,0 0,00130 0,00146 0,02450 0,02656 0,02330 0,02630
318 144 3,1 -0,00020 -0,00015 -0,00240 -0,00274 -0,00420 -0,00270
318 203 12,0 0,00693 0,00725 0,11740 0,13169 0,09620 0,12980
318 266 12,8 0,00359 0,00366 0,06050 0,06652 0,06810 0,06540
318 287 6,0 0,00085 0,00087 0,01500 0,01588 0,01700 0,01650
318 306 1,3 -0,00006 -0,00006 -0,00090 -0,00105 -0,00110 -0,00100
318 318 0,6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
318 348 32,0 0,00699 0,00701 0,11650 0,12737 0,13170 0,12470
320 56 3,9 0,00023 0,00026 0,00440 0,00471 0,00480 0,00510
320 85 13,0 0,00130 0,00145 0,02430 0,02640 0,02320 0,02620
320 115 9,0 -0,00436 -0,00443 -0,07390 -0,08040 -0,06950 -0,06610
320 145 3,8 -0,00024 -0,00019 -0,00300 -0,00340 -0,00520 -0,00330
320 234 3,1 0,00120 0,00124 0,02020 0,02245 0,02240 0,02210
320 267 2,6 0,00073 0,00074 0,01230 0,01351 0,01380 0,01330
320 320 4,9 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
320 349 0,5 0,00011 0,00011 0,00180 0,00191 0,00200 0,00190
323 30 30,0 0,00231 0,00170 0,04440 0,03083 0,04090 0,05200
323 59 0,5 0,00004 0,00003 0,00080 0,00056 0,00070 0,00080
323 178 12,0 0,00072 0,00046 0,01420 0,00833 0,01430 0,01630
323 207 1,9 0,00021 0,00017 0,00390 0,00311 0,00280 0,00440
323 237 2,2 0,00089 0,00085 0,01500 0,01540 0,01640 0,01640
323 278 100,0 -0,00186 -0,00459 -0,01950 -0,08343 -0,03700 -0,01800
323 291 40,0 0,00888 0,00767 0,14890 0,13933 0,17520 0,16190
323 301 13,0 0,00056 0,00001 0,00980 0,00024 0,01130 0,01070
342 28 7,6 0,00074 0,00080 0,01310 0,01444 0,00930 0,01370
342 57 1,2 0,00020 0,00021 0,00350 0,00384 0,00340 0,00370
342 116 11,0 0,00182 0,00196 0,03210 0,03551 0,03110 0,03420
342 146 3,6 -0,00007 -0,00006 -0,00090 -0,00107 -0,00200 -0,00130
342 205 3,6 0,00068 0,00072 0,01180 0,01306 0,01250 0,01310
342 298 5,0 0,00072 0,00069 0,01190 0,01246 0,01350 0,01280
342 310 12,0 0,00284 0,00282 0,04640 0,05115 0,05240 0,04900
342 323 3,1 0,00015 0,00024 0,00220 0,00436 0,00240 0,00220
342 342 0,5 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
342 350 17,0 0,00351 0,00343 0,05690 0,06229 0,06650 0,06040
343 117 2,4 0,00038 0,00040 0,00660 0,00732 0,00590 0,00690
343 147 3,6 -0,00011 -0,00010 -0,00160 -0,00184 -0,00350 -0,00230
343 206 3,9 0,00057 0,00061 0,01000 0,01105 0,00710 0,01080
343 236 7,4 0,00326 0,00335 0,05450 0,06078 0,05780 0,05870
343 343 0,5 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Totais 38,09130 38,09064 34,92080 36,45310
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Anexo B
Dados dos Sistemas Teste
B. 1 Sistema de 3 Barras da referência [2]
Tabela B .l : Dados das barras do sistema exemplo.
Barra N° Lim ites de Geração 
pgmax (P.u.)
Carga Pd (p.u.)
1 1 0,5
2 1,5 2,5
3 2,5 0,5
Tabela B.2 : Dados das linhas do sistema teste.
De Barra A Barra Reatáncia de linha  
X  (p.u.)
Lim ite da linha 
Plinelimite (p.u.)
1 2 0,2 +/-0,6
2 3 0,1 +/-0,8
3 1 0,1 +/-0,8
8.2 Sistema IEEE de 6 Barras
Tabela B.3 : Dados das barras.
Barra # Multiplica  dor de Potência Ativa
Multiplica  dor de Potência Reativa
Pg [pu] Qg[pu ] Pd[P U ]
Qd
[P U ]
Tensão
[P U ]
1 -2.68E+00 — 9,01 E-01 4.14E-01 0.00E+00 0.00E+00 1,09998
2 -2,31 E+00 — 5.50E-01 1.64E-01 0.00E+00 0.00E+00 1,09997
3 -2.95E+00 -1.36E-01 — — 5.50E-01 1.30E-01 0,96779
4 -2.92E+00 -1,31E-01 — 0.00E+00 0.00E+00 0,98984
5 -2.92E+00 -1.88E-01 — — 3.00E-01 1.80E-01 0,93947
6 -2.96E+00 -1,63 E-01 — — 5.00E-01 5.00E-02 0,97337
Tabela B.4 : Dados das linhas.
Barras Linhas Shunt
from To R [pu] X [pu ] b [pu]
1 4 8 37 3
1 6 12,3 51,8 4,2
2 3 72,3 105 0
2 5 28,2 64 0
3 4 0 13,3 0
4 6 9,7 40,7 3
5 6 0 30 0
Tabela B.5 : Variáveis no limite
Pi Min Pi Max S Min S Max Lim ite
-4.03E-05 3.38E-01 2.00E-01 2.38E-05 Tensão barra 1
-4,01 E-05 3.18E-01 2.00E-01 2,63E-05 Tensão barra 2
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Tabela B.7 : Dados das linhas Continuação.
Barras Linhas Shunt
From To R [p u ] x  [pu ] b [pu ]
9 14 12,711 27,04 0
10 11 8,205 19,21 0
12 13 22,092 19,99 0
13 14 17,093 34,8 0
Tabela B.8 : Variáveis no limite
Pi Min P i Max S Min S Max Lim ite
-5.74E+00 1.27E-03 2.26E-07 1,00E-03 Pg barra 3
-5.89E+00 1.27E-03 2,20E-07 1,00E-03 Pg barra 6
-5.84E+00 1,27E-03 2.22E-07 1.00E-03 Pg barra 8
-1.16E-05 9.32E-01 1.10E-01 1,61E-06 V barra 1
-3.23E-02 2,55E-06 4.35E-04 5.00E-01 V barra 2
-1.23E-04 1,51E-01 9.99E-03 1,29E-05 V barra 3
-4,91 E+00 7.00E-06 1.77E-07 1.83E-01 V barra 6
-1,28E-05 4.82E+00 1.00E-01 1.99E-07 V barra 12
B.4 Sistema IEEE de 30 Barras
Tabela B.9 : Dados das barras.
Barra # M ultip licador de Potência Ativa
Multiplica  dor de Potência Reativa
Pg[pu] Qg[ p u ]
Pd
[P U ]
Qd
[ p u ]
Tensão
[P U ]
1 -2,54E+00 1.98E+00 -1,71 E-01 0.00E+00 0.00E+00 1,1
2 -2.65E+00 2.57E-01 2.92E-01 2.17E-01 1.27E-01 1,08578
3 -2.68E+00 -1.10E-02 2.40E-02 1.20E-02 1,07594
4 -2.72E+00 -9.85E-03 7.60E-02 1.60E-02 1,06975
5 -2.82E+00 1.46E-01 2.98E-01 9.42E-01 1.90E-01 1,05903
6 -2.75E+00 -9,91 E-03 0.00E+00 0.00E+00 1,06519
7 -2.79E+00 -1.50E-02 2.28E-01 1.09E-01 1,05542
8 -2,76E+00 1,25E-01 4.19E-01 3.00E-01 3.00E-01 1,06865
9 -2,75E+00 -1.15E-02 0.00E+00 0.00E+00 1,06245
10 -2.76E+00 -1.85E-02 5.80E-02 2.00E-02 1,04193
11 -2.75E+00 1,46E-01 2.00E-01 0.00E+00 0.00E+00 1.1
12 -2.70E+00 -4,71 E-05 1,12E-01 7.50E-02 1,06626
13 -2.70E+00 2.83E-01 2,41 E-01 0.00E+00 0.00E+00 1,09641
14 -2.75E+00 -1.51E-02 6.20E-02 1,60E-02 1,04993
15 -2.77E+00 -2.69E-02 8.20E-02 2.50E-02 1,04318
16 -2.74E+00 -1.83E-02 3,50E-02 1.80E-02 1,04859
17 -2.76E+00 -2.57E-02 9.00E-02 5.80E-02 1,03854
18 -2,80E+00 -3.77E-02 3.20E-02 9.00E-03 1,03058
19 -2,81 E+00 -4.08E-02 9.50E-02 3.40E-02 1,02626
20 -2.80E+00 -3,60E-02 2.20E-02 7.00E-03 1,02938
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Tabela B.9 : Dados das barras Continuação.
Barra # M ultip licador de Potência Ativa
Multiplica  dor de Potência Reativa
Pg[pu ] Qg[pu ]
Pd
[pu ]
Qd
[PU]
Tensão
[pu ]
21 -2.79E+00 -3.80E-02 1.75E-01 1,12E-01 1,02942
22 -2.78E+00 -3.75E-02 0.00E+00 0.00E+00 1,02993
23 -2.80E+00 -4.68E-02 3.20E-02 1.60E-02 1,02878
24 -2.82E+00 -6.15E-02 8.70E-02 6.70E-02 1,01804
25 -2,81 E+00 -5.20E-02 0.00E+00 0.00E+00 1,02112
26 -2.86E+00 -8.65E-02 3.50E-02 2.30E-02 1,00351
27 -2.78E+00 -3,15E-02 0,00E+00 0.00E+00 1,03175
28 -2.77E+00 -1.77E-02 0.00E+00 0.00E+00 1,06025
29 -2.86E+00 -5.28E-02 2.40E-02 9.00E-03 1,0121
30 -2,91 E+00 -6.15E-02 1.06E-01 1.90E-02 1,00073
Tabela B.10 : Dados das linhas.
Barras Linhas Shunt
from To R [pu ] x [p u ] b [pu ]
1 2 1,92 5,75 5,28
1 3 4,52 18,52 4,08
2 4 5,7 17,37 3,68
2 5 4,72 19,83 4,18
2 6 5,81 17,63 3,74
3 4 1,32 3,79 0,84
4 6 1,19 4,14 0,9
4 12 0 25,6 0
5 7 4,6 11,6 2,04
6 7 2,67 8,2 1,7
6 8 1,2 4,2 0,9
6 9 0 20,8 0
6 10 0 55,6 0
6 28 1,69 5,99 1,3
8 28 63,6 20 4,28
9 10 0 11 0
9 11 0 20,8 0
10 17 3,24 8,45 0
10 20 9,36 20,9 0
10 21 3,48 7,49 0
10 22 7,27 14,99 0
12 13 0 14 0
12 14 12,31 25,59 0
12 15 6,62 13,04 0
12 16 9,45 19,87 0
14 15 22,1 19,97 0
15 18 10,7 21,85 0
15 23 10 20,2 0
16 17 8,24 19,32 0
18 19 6,39 12,92 0
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Tabela B.12 : Dados das barras. Continuação.
Barra# Multiplica  dor de Potência Ativa
Multiplica  dor de Potência Reativa
pg[pu] Qg[pu ]
Pd
[pu ]
Qd
[pu ]
Tensão
[pu]
113 -1.15E+00 1.20E-07 1.33E+00 6.00E-02 0.00E+00 1,0776
114 -1,11E+00 -1,31E-03 8.00E-02 3.00E-02 1,0472
115 -1.11E+00 -1.46E-03 2.20E-01 7.00E-02 1,0474
116 -1.47E+00 1.10E-07 -2.00E+00 1.84E+00 0.00E+00 1,0358
117 -1.12E+00 -4.62E-03 2.00E-01 8.00E-02 1,0303
118 -1.58E+00 -8.03E-02 3.30E-01 1.50E-01 0,9734
Tabela B.13 : Distribuição dás perdas
Barra # % das perdas asumidas pela barra
54 3,484%
59 3,317%
89 45,575%
90 6,031%
91 7,399%
99 8,959%
100 10,982%
103 5,191%
107 3,347%
111 5,715%
Tabela B.14 : Dados das linhas.
Barras Linhas Shunt
from To r  [pu ] x [p u ] b [pu ]
1 2 3,03 9,99 2,54
1 3 1,29 4,24 1,08
4 5 0,176 0,8 0,21
3 5 2,41 10,8 2,84
5 6 1,19 5,4 1,43
6 7 0,459 2,08 0,55
8 9 0,244 3,05 116,2
5 8 0 2,67 0
9 10 0,258 3,22 123
4 11 2,09 6,88 1,75
5 11 2,03 6,82 1,74
11 12 0,595 1,96 0,5
2 12 1,87 6,16 1,57
3 12 4,84 16 4,06
7 12 0,862 3,4 0,87
11 13 2,225 7,31 1,88
12 14 2,15 7,07 1,82
Tabela B.14 : Dados das linhas. Continuação.
Barras Linhas Shunt
from To R [pu ] x [p u ] b [pu ]
13 15 7,44 24,44 6,27
14 15 5,95 19,5 5,02
12 16 2,12 8,34 2,14
15 17 1,32 4,37 4,44
16 17 4,54 18,01 4,66
17 18 1,23 5,05 1,3
18 19 1,119 4,93 1,14
19 20 2,52 11,7 2,98
15 19 1,2 3,94 1,01
20 21 1,83 8,49 2,16
21 22 2,09 9,7 2,46
22 23 3,42 15,9 4,04
23 24 1,35 4,92 4,98
23 25 1,56 8 8,64
25 26 0 3,82 0
25 27 3,18 16,3 17,64
27 28 1,913 8,55 2,16
28 29 2,37 9,43 2,38
17 30 0 3,88 0
26 30 0,799 8,6 91,8
8 30 0,431 5,04 51,4
17 31 4,74 15,63 3,99
29 31 1,08 3,31 0,83
23 32 3,17 11,53 11,73
31 32 2,98 9,85 2,51
27 32 2,29 7,55 1,93
15 33 3,8 12,44 3,19
19 34 7,52 24,7 6,32
35 36 0,224 1,02 0,27
35 37 1,1 4,97 1,32
33 37 4,15 14,2 3,66
34 36 0,871 2,68 0,57
34 37 0,256 0,94 0,99
37 38 0 3,75 0
37 39 3,21 10,6 2,7
37 40 5,93 16,8 4,2
30 38 0,464 5,4 42,2
39 40 1,84 6,05 1,55
40 41 1,45 4,87 1,22
40 42 5,55 18,3 4,66
41 42 4,1 13,5 3,44
43 44 6,08 24,54 6,07
34 43 4,13 16,81 4,23
44 45 2,24 9,01 2,24
45 46 4 13,56 3,32
46 47 3,8 12,7 3,16
46 48 6,01 18,9 4,72
47 49 1,91 6,25 1,6
Tabela B.14 : Dados das linhas. Continuação.
Barras Lin has Shunt
from To r  [pu ] x [p u ] à [pu ]
42 49 3,58 16,1 17,2
45 49 6,84 18,6 4,44
48 49 1,79 5,05 1,26
49 50 2,67 7,52 1,87
49 51 4,86 13,7 3,42
51 52 2,03 5,88 1,4
52 53 4,05 16,35 4,06
53 54 2,63 12,2 3,11
49 54 9,85 32,4 8,28
54 55 1,69 7,07 2,02
54 56 0,275 0,96 0,73
55 56 0,488 1,51 0,37
56 57 3,43 9,66 2,42
50 57 4,74 13,4 3,32
56 58 3,43 9,66 2,42
51 58 2,55 7,19 1,79
54 59 5,03 22,93 5,98
56 59 4,07 12 11,04
55 59 4,739 21,58 5,65
59 60 3,17 14,5 3,76
59 61 3,28 15 3,88
60 61 0,264 1,35 1,46
60 62 1,23 5,61 1,47
61 62 0,824 3,76 0,98
59 63 0 3,86 0
63 64 0,172 2 21,6
61 64 0 2,68 0
38 65 0,901 9,86 114,6
64 65 0,269 3,02 38
49 66 0,9 4,59 4,96
62 66 4,82 21,8 5,78
62 67 2,58 11,7 3,1
65 66 0 3,7 0
66 67 2,24 10,15 2,68
65 68 0,138 1,6 63,8
47 69 8,44 27,78 7,09
49 69 9,85 32,4 8,28
68 69 0 3,7 0
69 70 3 12,7 12,2
24 70 10,22 41,15 10,2
70 71 0,882 3,55 0,88
24 72 4,88 19,6 4,88
71 72 4,46 18 4,44
71 73 0,866 4,54 1,18
70 74 4,01 13,23 3,37
70 75 4,28 14,1 3,6
69 75 4,05 12,2 12,4
74 75 1,23 4,06 1,03
Tabela B.14 : Dados das linhas. Continuação.
Barras Linhas Shunt
from To r  [pu ] x [p u ] b [pu ]
76 77 4,44 14,8 3,68
69 77 3,09 10,1 10,38
75 77 6,01 19,99 4,98
77 78 0,376 1,24 1,26
78 79 0,546 2,44 0,65
77 80 1,08 3,31 7
79 80 1,56 7,04 1,87
68 81 0,175 2,02 80,8
80 81 0 3,7 0
77 82 2,98 8,53 8,17
82 83 1,12 3,66 3,8
83 84 6,25 13,2 2,58
83 85 4,3 14,8 3,48
84 85 3,02 6,41 1,23
85 86 3,5 12,3 2,76
86 87 2,828 20,74 4,45
85 88 2 10,2 2,76
85 89 2,39 17,3 4,7
88 89 1,39 7,12 1,93
89 90 1,58 6,53 15,88
90 91 2,54 8,36 2,14
89 92 0,79 3,8 9,62
91 92 3,87 12,72 3,27
92 93 2,58 8,48 2,18
92 94 4,81 15,8 4,06
93 94 2,23 7,32 1,88
94 95 1,32 4,34 1,11
80 96 3,56 18,2 4,94
82 96 1,62 5,3 5,44
94 96 2,69 8,69 2,3
80 97 1,83 9,34 2,54
80 98 2,38 10,8 2,86
80 99 4,54 20,6 5,46
92 100 6,48 29,5 7,72
94 100 1,78 5,8 6,04
95 96 1,71 5,47 1,47
96 97 1,73 8,85 2,4
98 100 3,97 17,9 4,76
99 100 1,8 8,13 2,16
100 101 2,77 12,62 3,28
92 102 1,23 5,59 1,46
101 102 2,46 11,2 2,84
100 103 1,6 5,25 5,36
100 104 4,51 20,4 5,41
103 104 4,66 15,84 4,07
103 105 5,35 16,25 4,08
100 106 6,05 22,9 6,2
104 105 0,994 3,78 0,99
Tabela B.14 : Dados das linhas. Continuação.
Barras Lin has Shunt
from To r  [pu ] x [p u ] b [pu ]
105 106 1,4 5,47 1,43
105 107 5,3 18,3 4,72
105 108 2,61 7,03 1,84
106 107 5,3 18,3 4,72
108 109 1,05 2,88 0,76
103 110 3,906 18,13 4,61
109 110 2,78 7,62 2,02
110 111 2,2 7,55 2
110 112 2,47 6,4 6,2
17 113 0,913 3,01 0,77
32 113 6,15 20,3 5,18
32 114 1,35 6,12 1,63
27 115 1,64 7,41 1,97
114 115 0,23 1,04 0,28
68 116 0,034 0,4 16,4
12 117 3,29 14 3,58
75 118 1,45 4,81 1,2
76 118 1,64 5,44 1,36
Tabela B.15 : Variáveis no limite
Pi Min Pi Max S Min S Max Lim ite
-6.97E-01 1,04E-07 6,04E-08 4.00E-01 Pg barra 72
-1,33E+00 4.18E-08 3.16E-08 1.00E+00 Pg barra 73
-5.46E-01 2.78E-08 7.70E-08 1.50E+00 Pg barra 87
-2.35E+00 4.18E-08 1,78E-08 1.00E+00 Pg barra 112
-3,51 E-01 4.18E-08 1.20E-07 1.00E+00 Pg barra 113
-3.82E-01 2.78E-08 1.10E-07 1,50E+00 Pg barra 116
-2.78E-07 8.38E-01 1.50E-01 4.96E-08 V barra 5
-2,78E-07 7.79E-01 1.50E-01 5,38E-08 V barra 9
-2.78E-07 1,11 E+00 1.50E-01 3.64E-08 V barra 23
-2.09E-07 5.16E-01 2.00E-01 8.09E-08 V barra 26
-2.76E-07 1.05E-02 1.50E-01 1,60E-04 V barra 28
-2.78E-07 1.82E-01 1.50E-01 2.07E-07 V barra 29
-2.78E-07 2.88E-02 1.50E-01 1,45E-06 V barra 41
-2.78E-07 8.66E-01 1,50E-01 4.82E-08 V barra 47
-2.78E-07 7.56E-02 1.50E-01 2.82E-07 V barra 60
-2.80E-07 1,59E-04 1.49E-01 7.72E-04 V barra 64
-2.78E-07 2.39E-01 1.50E-01 1.85E-07 V barra 71
-2.78E-07 4.09E+00 1.50E-01 1,01E-08 V barra 81
-2.07E-07 4.44E-03 2,00E-01 3.55E-04 V barra 99
-2.78E-07 4,71 E-01 1.50E-01 8.48E-08 V barra 101
-1,04E-08 3,21 E-03 4.00E+00 1,30E-05 Qg barra 8
-1,04E-08 2,74E-02 4.00E+00 1.56E-06 Qg barra 80
-1.59E-02 1.04E-08 2,59E-06 4.00E+00 Qg barra 116
B.6 Sistema SSB de 352 Barras
Tabela B.16 : Dados das barras.
Barra# M ultip lica  dor de Potência Ativa
Multiplica  dor de Potência Reativa
Pg[pu] QgÍPU]
Pd
[pu ]
Qd
[pu ]
Tensão
[pu]
1 -2.79E+00 -6.46E-03 6.30E-02 3.20E-02 1,06047
2 -2.79E+00 -6,37E-03 8.70E-02 4.80E-02 1,06053
3 -2,83E+00 -1.04E-02 0.00E+00 0.00E+00 1,05582
4 -2.83E+00 -1.04E-02 3.40E-02 1.70E-02 1,05391
5 -2.82E+00 -6.87E-03 0.00E+00 0.00E+00 1,05784
6 -2.82E+00 -2.58E-02 0,00E+00 0.00E+00 1,05115
7 -2.82E+00 -2.60E-02 8.40E-02 7.20E-02 1,04667
8 -2.82E+00 -2.58E-02 0.00E+00 0.00E+00 1,05096
9 -2.83E+00 -3.00E-02 0.00E+00 0.00E+00 1,04871
10 -2,81 E+00 -1.90E-02 0.00E+00 0.00E+00 1,05464
11 -2.79E+00 -5.56E-03 8.00E-02 4.50E-02 1,06107
12 -2.79E+00 -5.22E-03 O.OOE+OO 0.00E+00 1,06136
13 -2.79E+00 -3.87E-03 0.00E+00 0.00E+00 1,06162
14 -2.79E+00 -3.88E-03 1.20E-02 6.00E-03 1,06071
15 -2.79E+00 -2.60E-03 0.00E+00 0.00E+00 1,06241
16 -2.79E+00 -5.16E-03 0.00E+00 0.00E+00 1,06479
17 -2.80E+00 -7.65E-03 0.00E+00 0.00E+00 1,0626
18 -2.79E+00 -2.49E-03 ------ 0.00E+00 0.00E+00 1,06736
19 -2.79E+00 -5.26E-03 3.89E-01 1.90E-01 1,05772
20 -2,79E+00 -5.25E-03 3.80E-02 3.30E-02 1,0579
21 -2.79E+00 -2.50E-03 0.00E+00 0.00E+00 1,06739
22 -2.79E+00 -1.08E-03 0.00E+00 0.00E+00 1,06705
23 -2.79E+00 -2,51 E-03 1.10E-01 5.30E-02 1,06534
24 -2.79E+00 -2,51 E-03 9.00E-02 4,50 E-02 1,06559
25 -2.79E+00 -1.09E-03 3.20E-02 2.80E-02 1,06424
26 -2.77E+00 -3.04E-05 0.00E+00 0.00E+00 1,06981
27 -2.79E+00 -7,48 E-03 0.00E+00 O.OOE+OO 1,06418
28 -2.79E+00 -7.52E-03 7,60 E-02 5.00E-02 1,06165
29 -2.79E+00 -5.42E-03 0.00E+00 O.OOE+OO 1,06534
30 -2.80E+00 -7.74E-03 3.60E-01 1.78E-01 1,05756
31 -2.80E+00 -9,37E-03 0.00E+00 O.OOE+OO 1,07088
32 -2.80E+00 -9,43 E-03 1,10E-01 5.10E-02 1,06774
33 -2.79E+00 -2.09E-03 0.00E+00 O.OOE+OO 1,07499
34 -2.84E+00 -2,11E-02 0.00E+00 O.OOE+OO 1,05089
35 -2.84E+00 -2.13E-02 1.82E-01 1.10E-01 1,04586
36 -2.84E+00 -1.93E-02 0.00E+00 O.OOE+OO 1,05224
37 -2,81 E+00 -1,41 E-02 0.00E+00 O.OOE+OO 1,06751
38 -2,81 E+00 -1,42 E-02 7.00E-02 4.90E-02 1,0649
39 -2,81 E+00 -1,42E-02 1.17E-01 8.00E-02 1,06537
40 -2.79E+00 -6.08E-03 0.00E+00 O.OOE+OO 1,07194
41 -2.83E+00 -1,61 E-02 0.00E+00 O.OOE+OO 1,05515
42 -2,83E+00 -1,61 E-02 4.40E-02 1,50 E-02 1,05417
43 -2.83E+00 -1.59E-02 0.00E+00 O.OOE+OO 1,05482


Tabela B.16 : Dados das barras. Continuação.
Barra# Multiplica  dor de Potência Ativa
Multiplica  dor de Potência Reativa
Pg[pu] Qg[pu]
Pd
ÍPU]
Qd
[pu] Tensão[pu]
134 -2.79E+00 -6.54E-03 0.00E+00 0.00E+00 1,06302
135 -2.77E+00 -5.02E-03 4.50E-02 2,20 E-02 1,06844
136 -2.80E+00 -1.03E-02 7.00E-02 4.00E-02 1,05606
137 -2.78E+00 -3.39E-03 0.00E+00 0.00E+00 1,0678
138 -2.78E+00 -3.39E-03 0.00E+00 0.00E+00 1,0678
139 -2.83E+00 -2.09E-02 8.20E-02 5.80E-02 1,0521
140 -2.83E+00 -2.02E-02 0.00E+00 0.00E+00 1,05248
141 -2.78E+00 -9.69E-03 1.55E-01 7,50 E-02 1,05912
142 -2.78E+00 -9.72E-03 2.15E-01 1,01 E-01 1,0579
143 -2.78E+00 -1.10E-02 0.00E+00 0.00E+00 1,06159
144 -2.78E+00 -1,11 E-02 3.10E-02 2.50E-02 1,06019
145 -2.78E+00 -1,11 E-02 3.80E-02 3.00E-02 1,05992
146 -2.78E+00 -3,41 E-03 3.60E-02 3.40E-02 1,06568
147 -2.78E+00 -3.40E-03 3.60E-02 2.20E-02 1,06643
148 -2.78E+00 -4.06E-03 0.00E+00 0.00E+00 1,06735
149 -2.64E+00 -1.23E-02 0.00E+00 0.00E+00 1,0869
150 -2.77E+00 -3.60E-03 0.00E+00 0.00E+00 1,06882
151 -2.79E+00 -4.10E-03 0.00E+00 0.00E+00 1,06612
152 -2.79E+00 -4,12 E-03 1.05E-01 6,00 E-02 1,0638
153 -2.79E+00 -4.10E-03 3,50 E-02 1.00E-02 1,06556
154 -2.79E+00 -6.14E-03 2.38E-01 1.50E-01 1,06733
155 -2.79E+00 -6,12 E-03 8.20E-02 5.60E-02 1,06849
156 -2.80E+00 -9,34 E-03 0.00E+00 O.OOE+OO 1,07008
157 -2.84E+00 -1,76 E-02 0.00E+00 O.OOE+OO 1,0484
158 -2.84E+00 -1.77E-02 5.10E-02 3.40E-02 1,04662
159 -2.83E+00 -1.38E-02 0.00E+00 0.00E+00 1,05113
160 -2.79E+00 -5.00E-03 5,80 E-02 2.90E-02 1,06295
161 -2.80E+00 -7.83E-03 2.02E-01 1.08E-01 1,05593
162 -2.78E+00 -1.48E-02 0.00E+00 0.00E+00 1,06241
163 -2.78E+00 -1,57E-02 8.40E-02 7.00E-02 1,06556
164 -2.78E+00 -1.49E-02 1.80E-01 9.20E-02 1,05897
165 -2.73E+00 3.67E-01 1.33E-01 3.00E-03 1.00E-03 1,07802
166 -2.80E+00 -7.00E-03 6.00E-02 4,60 E-02 1,05825
167 -2.80E+00 -7.00E-03 4.70E-02 3.00E-02 1,05793
168 -2.80E+00 -7,91 E-03 0.00E+00 O.OOE+OO 1,06019
169 -2.80E+00 -1,11 E-02 0.00E+00 O.OOE+OO 1,05713
170 -2.80E+00 -6.92E-03 0.00E+00 O.OOE+OO 1,06085
171 -2.80E+00 -8.84E-03 1.85E-01 1.06E-01 1,05733
172 -2.80E+00 -8.85E-03 1.52E-01 7,00 E-02 1,05674
173 -2.80E+00 -8.00E-03 3.80E-01 1.90E-01 1,06025
174 -2.80E+00 -6,26 E-03 0.00E+00 O.OOE+OO 1,06175
175 -2.80E+00 -6.25E-03 0.00E+00 O.OOE+OO 1,06171
176 -2.80E+00 -6.25E-03 0.00E+00 O.OOE+OO 1,06167
177 -2.80E+00 -6.28E-03 0.00E+00 O.OOE+OO 1,06178
178 -2.80E+00 -6.29E-03 1.20E-01 8.10E-02 1,05932
96

Tabela B.16 : Dados das barras. Continuação.
Barra# Multiplica  d o r de Potência Ativa
Multiplica  dor de Potência Reativa
Pg[pu] Qg[pu ]
Pd
[pu ]
Qd
[PU]
Tensão
[PU]
225 -2.77E+00 -1.94E-05 4.14E-01 1,71 E-01 1,07446
226 -2.77E+00 4,76E-01 4.03E-01 0.00E+00 0.00E+00 1,0745
227 -2.80E+00 -7.43E-03 1,16E-01 6,50 E-02 1,05709
228 -2.80E+00 -7.40E-03 1.42E-01 9.00E-02 1,059
229 -2.85E+00 -3.43E-02 1.02E-01 5.80E-02 1,04201
230 -2.80E+00 -1.12E-02 6.40E-02 3.60E-02 1,05588
231 -2,81 E+00 -1.00E-02 0.00E+00 0.00E+00 1,06201
232 -2,81 E+00 -1.02E-02 6.00E-02 4.50E-02 1,05568
233 -2.78E+00 -4.30E-05 0.00E+00 0.00E+00 1,07092
234 -2.83E+00 -1.16E-02 3.10E-02 1,80 E-02 1,05472
235 -2.83E+00 -1.40E-02 0.00E+00 0.00E+00 1,05103
236 -2.83E+00 -1,41E-02 7.40E-02 5.80E-02 1,04754
237 -2.83E+00 -1,41 E-02 2.20E-02 1.90E-02 1,04899
238 -2.83E+00 -1,38 E-02 7.60E-02 3.70E-02 1,05191
239 -2.83E+00 -1.09E-02 6.90E-02 4,60 E-02 1,05231
240 -2.79E+00 -3.09E-03 5.60E-02 3.20E-02 1,06289
241 -2.79E+00 -5.18E-03 0.00E+00 0.00E+00 1,0638
242 -2.83E+00 -3.19E-02 5.50E-02 4.00E-02 1,04533
243 -2.78E+00 -6.45E-03 0.00E+00 0.00E+00 1,06446
244 -2.78E+00 -6.47E-03 6.40E-02 4.50E-02 1,06263
245 -2.78E+00 -6.49E-03 1.14E-01 8.00E-02 1,06128
246 -2.78E+00 -6.43E-03 0.00E+00 0.00E+00 1,06448
247 -2.64E+00 -1.24E-02 2.87E-01 1,92 E-01 1,08278
248 -2.78E+00 -1.02E-02 1,51 E-01 9.60E-02 1,05828
249 -2.78E+00 -1,01 E-02 1.15E-01 7.20E-02 1,05924
250 -2.79E+00 -7.12E-03 7.50E-02 5.50E-02 1,06135
251 -2.78E+00 -7.36E-04 0.00E+00 0.00E+00 1,068
252 -2.79E+00 -2.58E-03 9.40E-02 6,30 E-02 1,0642
253 -2.79E+00 -2.59E-03 1.16E-01 8.40E-02 1,06316
254 -2.79E+00 -3.93E-03 1.80E-02 1.00E-02 1,06515
255 -2.86E+00 -3.30E-02 1.20E-02 7.00E-03 1,0404
256 -2.79E+00 -5.20E-03 9,50 E-02 5.00E-02 1,06193
257 -2.52E+00 1,34E+00 -4,59 E-02 1.00E-03 1.00E-03 1.1
258 -2.59E+00 2.18E-03 0.00E+00 0.00E+00 1,08552
259 -2.45E+00 -2,81 E-02 0.00E+00 0.00E+00 1,1
260 -2.45E+00 -2,81 E-02 5.00E-03 2.00E-03 1,09963
261 -2.44E+00 1,86E+00 2.06E-01 0.00E+00 0.00E+00 1.1
262 -2.45E+00 1.29E+00 9,81 E-02 0.00E+00 0.00E+00 1.1
263 -2.82E+00 -1,58 E-02 7.40E-02 4,30 E-02 1,05399
264 -2.82E+00 -1,59 E-02 1.90E-01 1.07E-01 1,05051
265 -2.84E+00 -1.94E-02 2.10E-01 1.10E-01 1,0491
266 -2.82E+00 -4.82E-03 1.28E-01 9.40E-02 1,05746
267 -2.82E+00 -4.93E-03 2.60E-02 1.60E-02 1,05767
268 -2.79E+00 -1,39E-05 0.00E+00 0.00E+00 1,0756
269 -2.79E+00 3,94E-01 2.89E-01 0.00E+00 0.00E+00 1,07649
270 -2.79E+00 4.90E-01 2.89E-01 0.00E+00 0.00E+00 1,07649

Tabela B.16 : Dados das barras. Continuação.
Barra# M ultiplica  dor de Potência Ativa
Multiplica  dor de Potência Reativa
Pa[pu ] Qg[pu ]
Pd
[pu ]
Qd
[pu ]
Tensão
[PU]
317 -2.79E+00 1.39E+00 -1.22E-01 6.00E-03 0.00E+00 1,07546
318 -2.79E+00 8.14E-01 -1.28E-01 6.00E-03 0.00E+00 1,07541
319 -2.79E+00 1,88E-05 0.00E+00 0.00E+00 1,0759
320 -2.79E+00 4.08E-01 -1.29E-01 4,90E-02 0.00E+00 1,07539
321 -2.79E+00 3.66E-04 2.50E-02 0.00E+00 1,07649
322 -2.79E+00 -1,48E-03 4.40E-02 0.00E+00 1,07236
323 -2.79E+00 2.00E+00 -1,91E-01 3.10E-02 O.OOE+OO 1,07554
324 -2.79E+00 6.03E-05 5.00E-01 -3,00 E-02 1,07504
325 -2.79E+00 -2.42E-03 0.00E+00 0.00E+00 1,0692
326 -2.79E+00 -2.23E-03 1,60E-02 0.00E+00 1,07061
327 -2.79E+00 -4.23E-03 0.00E+00 0.00E+00 1,06753
328 -2.78E+00 -5.05E-03 0.00E+00 0.00E+00 1,06796
329 -2.79E+00 -2.38E-03 0.00E+00 0.00E+00 1,06738
330 -2.79E+00 -3.63E-03 0.00E+00 0.00E+00 1,06804
331 -2.80E+00 -1.09E-03 3.90E-01 1.60E-01 1,06906
332 -2.80E+00 -3,31 E-03 1.90E-01 1,10E-01 1,06761
333 -2.79E+00 4,09E-04 1.26E+00 4.60E-01 1,07645
334 -2.79E+00 4,05E-04 3.00E-02 0.00E+00 1,07663
335 -2,81 E+00 -3,41 E-03 0.00E+00 O.OOE+OO 1,06626
336 -2,81 E+00 -3.47E-03 3.30E-01 2.10E-01 1,06724
337 -2.79E+00 -1.86E-03 0.00E+00 0.00E+00 1,07032
338 -2,81 E+00 -3.49E-03 6.20E-01 2.50E-01 1,06626
339 -2,81 E+00 -3,41 E-03 0.00E+00 O.OOE+OO 1,06626
340 -2.79E+00 -1,83 E-03 0.00E+00 O.OOE+OO 1,07481
341 -2.79E+00 -1.79E-03 0.00E+00 O.OOE+OO 1,07465
342 -2.78E+00 6.46E-01 6.55E-01 5.00E-03 2.00E-03 1,08411
343 -2.79E+00 3.93E-01 6.63E-01 5.00E-03 2.00E-03 1,08495
344 -2.79E+00 4.39E-05 4.70E-02 O.OOE+OO 1,0759
345 -2.79E+00 -3.49E-06 0.00E+00 O.OOE+OO 1,07506
346 -2,81 E+00 -6.45E-04 0.00E+00 O.OOE+OO 1,07001
347 -2,81 E+00 -3.66E-03 0.00E+00 O.OOE+OO 1,0669
348 -2,81 E+00 -9.09E-04 3.20E-01 1.10E-01 1,06993
349 -2,81 E+00 -6,51 E-04 5.00E-03 2.00E-03 1,06999
350 -2,81 E+00 1.10E-04 1.70E-01 -2.00E-02 1,07277
351 -2.82E+00 -4,24 E-03 0.00E+00 O.OOE+OO 1,06244
352 -2.82E+00 -4.24E-03 0.00E+00 O.OOE+OO 1,06244
Tabela B.17 : Distribuição das Perdas.
Barra # % das perdas asumidas pela barra
165 17,6465%
269 2,1733%
296 2,9334%
313 20,7936%
343 56,4532%
Tabela B.18 : Dados das linhas.
Barras Linhas Shunt
from To r[p u ] x [p u ] b [pu ]
1 2 0,055 0,1 20
3 4 0,001 11,8 0
3 5 4,084 4,37 520
6 7 0,001 6,5 0
6 8 0,001 0,26 0
8 9 1,009 1,49 210
6 10 0,864 1,27 180
11 12 0,154 0,39 60
13 14 0,001 16,08 0
13 15 4,324 5,39 150
16 12 0,001 1,03 0
16 17 0,275 0,74 1680
16 18 0,1 0,32 3560
12 19 0,001 2,01 0
12 20 0,001 11,07 0
12 2 0,289 0,55 100
21 22 0,001 0,52 0
21 23 0,001 4,11 0
21 24 0,001 4,25 0
21 18 0,004 0,01 160
22 25 0,001 10,63 0
22 26 0,225 0,54 380
27 28 0,001 5,35 0
27 29 0,827 1,22 170
17 30 0,001 2,96 0
31 32 0,001 6,54 0
31 33 2,881 2,38 310
34 35 0,001 4,75 0
34 36 0,31 0,77 2060
37 38 0,001 5,65 0
37 39 0,001 2,84 0
37 40 1,252 1,84 270
41 42 0,001 6,86 0
41 43 0,414 1,02 2770
41 44 0,994 2,46 6640
45 46 0,001 5,95 0
45 47 0,001 6,73 0
45 48 0,325 0,8 8680
45 49 0,199 0,41 1020
50 51 0,001 10,31 0
50 52 0,001 12,72 0
50 53 0,001 10,64 0
50 54 3,473 3,05 350
51 55 7,347 10,5 25
56 40 0,015 0,01 5
57 58 0,046 0,07 10
59 60 0,333 0,49 70
61 62 0,001 3 0
61 63 0,001 3,85 0
Tabela B.18 : Dados das linhas. Continuação.
Barras Linhas Shunt
from to r  [pu ] x [p u ] b [pu ]
61 64 1,357 3,28 580
65 66 0,001 5,9 0
65 67 0,38 0,98 2430
68 69 0,004 0,01 40
70 69 0,016 0,05 160
71 72 0,001 3,92 0
71 73 0,058 0,05 10
71 74 0,58 1,39 1000
75 76 0,007 0,03 2960
75 77 0,047 0,17 8630
75 78 0,049 0,17 470
79 80 0,001 3,85 0
79 81 0,001 3,78 0
79 82 0,001 7,87 0
79 83 0,196 0,7 120
60 84 0,001 3,91 0
60 85 0,001 3,94 0
60 58 0,164 0,45 340
60 86 0,677 1 140
60 87 0,207 0,57 440
88 89 0,001 3,95 0
88 87 0,304 0,84 160
90 91 3,016 4,64 610
69 92 0,009 0,03 90
29 93 0,146 0,11 20
29 94 1,082 1,6 230
95 96 1,045 1,21 30
95 97 0,152 0,22 10
98 58 0,928 1,37 200
98 99 0,232 0,34 50
100 101 0,735 1,08 160
9 102 0,001 10,49 0
9 103 0,85 1,25 180
96 104 0,001 9,51 0
105 106 0,738 1,09 160
105 107 0,699 1,03 150
105 108 0,023 0,03 50
109 110 0,027 0,07 170
109 111 0,006 0,01 40
109 112 0,269 0,69 1720
5 113 0,001 10,12 0
5 114 1,402 1,52 180
5 64 0,95 1,96 300
115 26 0,475 0,76 90
115 91 2,152 3,34 430
58 116 0,001 3,96 0
58 10 1,099 1,62 230
58 117 0,294 0,43 60
118 119 0,001 5,31 0
118 120 1,778 2,62 380

Tabela B.18 : Dados das linhas. Continuação.
Barras Lin has Shunt
from to r  [pu ] x [p u ] S [pu ]
126 171 0,001 2,17 0
126 172 0,001 4,17 0
126 173 0,177 0,43 80
92 174 0,001 1,04 0
92 175 0,001 1,07 0
92 176 0,001 0,93 0
92 112 0,025 0,06 680
177 174 0,001 -0,05 0
178 174 0,001 3,17 0
177 175 0,001 -0,08 0
179 175 0,001 3,14 0
177 176 0,001 -0,09 0
180 176 0,001 3,26 0
177 173 0,124 0,31 200
168 181 0,001 7,06 0
168 182 0,001 5,29 0
148 183 0,001 8,85 0
184 185 0,001 10,37 0
184 101 1,694 2,5 360
48 186 0,001 8,3 0
48 187 0,001 8,25 0
48 188 0,27 0,67 1800
48 189 0,441 1,09 2940
190 187 0,001 8,74 0
10 191 0,001 14,76 0
192 101 1,051 1,55 220
193 140 0,001 2,4 0
193 194 0,001 2,4 0
193 44 0,667 1,08 2030
140 195 0,001 24,72 0
194 196 0,555 1.4 920
197 198 0,001 6,02 0
197 199 0,045 0,12 290
200 201 0,001 5,82 0
200 202 0,324 0,83 2090
203 204 3,631 3,19 370
205 169 0,398 1,2 200
156 206 0,001 6,68 0
156 207 0,001 10,4 0
202 208 0,001 5,66 0
202 209 0,541 1,38 3500
202 210 0,339 1,16 3280
202 67 0,456 1,57 4420
211 212 0,001 6,46 0
211 64 1,826 6,26 1110
213 214 0,001 5,95 0
196 215 0,001 24,76 0
196 216 3,883 3,41 390
217 218 0,001 5,41 0
217 134 0,126 0,28 40
Tabela B.18 : Dados das linhas. Continuação.
Barras Linhas Shunt
from To r  [pu ] x [p u ] b [pu ]
129 134 0,001 1,6 0
129 219 0,001 4,22 0
129 220 0,163 0,58 1520
188 221 0,001 5,97 0
188 189 0,171 0,42 1140
78 222 0,001 5,22 0
78 223 0,001 4,26 0
83 224 0,001 10,91 0
26 225 0,001 2,15 0
225 226 0,001 0,01 1
189 227 0,001 8,97 0
189 228 0,001 4,28 0
189 112 0,302 0,75 8060
216 229 0,001 6,3 0
169 230 0,001 3,65 0
231 232 0,001 14,77 0
231 44 0,72 1,78 4800
231 233 0,979 2,42 6540
209 234 0,001 9,6 0
235 236 0,001 6,3 0
235 237 0,001 11,29 0
235 159 0,041 0,08 10
210 159 0,001 3,08 0
210 238 0,001 7,03 0
74 239 0,001 5,68 0
74 64 0,672 1,61 1160
101 240 0,001 7,47 0
101 241 0,845 1,25 180
101 87 0,069 0,1 60
103 242 0,001 6,4 0
243 244 0,001 4,3 0
243 245 0,001 4,2 0
243 246 0,003 0,01 20
149 247 0,001 2,31 0
149 91 1,037 2,63 420
77 248 0,001 4,19 0
77 249 0,001 4,2 0
220 250 0,001 5,91 0
94 251 0,373 0,55 80
107 252 0,001 4,08 0
107 253 0,001 4,08 0
107 251 0,193 0,46 80
15 253 0,001 13,7 0
108 254 0,001 6,3 0
55 255 7,347 10,5 25
241 256 0,001 3,97 0
257 258 1,278 1,88 10
259 260 0,001 20,12 0
259 261 0,001 14,25 0
259 262 0,001 14,3 0
Tabela B.18 : Dados das linhas. Continuação.
Barras Lin has Shunt
from to r [p u ] x [p u ] b [p u ]
259 83 2,187 4,2 750
91 258 0,001 10,43 0
44 204 0,001 3,1 0
44 263 0,001 6,37 0
44 264 0,001 5,92 0
44 233 1,899 4,27 11190
36 120 0,001 3,1 0
36 265 0,001 2,97 0
67 64 0,001 0,88 0
67 266 0,001 5,75 0
64 267 0,001 10,89 0
268 269 0,001 0,33 0
268 270 0,001 0,33 0
268 271 0,001 0,33 0
268 272 0,001 0,32 0
273 274 0,001 1,92 0
273 275 0,001 1,93 0
273 276 0,001 1,93 0
273 277 0,001 1,94 0
278 279 0,035 0,17 3060
278 280 0,051 0,26 4540
278 281 0,179 0,92 16100
282 273 0,001 0,01 13520
282 279 0,126 0,64 11200
282 283 0,145 0,74 12930
283 280 0,069 0,34 6470
280 284 0,001 0,01 0
268 285 0,001 0,01 30590
286 281 0,042 0,21 3820
286 287 0,259 1,35 22610
286 288 0,344 1,78 30650
289 290 0,001 0,01 0
291 292 0,061 0,38 27620
293 294 0,001 0,01 0
295 296 0,001 0,14 0
297 298 0,11 0,57 9790
297 299 0,001 0,01 0
298 287 0,218 1,13 19050
298 300 0,217 1,12 19330
298 301 0,034 0,41 13160
302 301 0,041 0,23 7390
303 304 0,039 2,44 0
233 305 0,001 1,74 0
306 307 0,001 1,43 0
308 309 0,001 0,89 0
310 311 0,02 0,92 0
310 312 0,02 0,93 0
292 313 0,001 0,23 0
292 314 0,001 0,35 0
315 316 0,003 0,44 0
Tabela B.18 : Dados das linhas. Continuação.
Barras Lin has Shunt
from to r [p u ] x [p u ] b [p u ]
317 316 0,003 0,44 0
318 319 0,003 0,43 0
320 319 0,003 0,43 0
288 285 0,003 0,12 0
285 321 0,016 0,2 250170
285 322 0,011 0,14 697230
285 323 0,016 0,2 45770
285 295 0,005 0,06 80493
288 324 0,029 1,06 0
288 292 0,152 0,79 54212
288 290 0,246 1,27 21706
325 326 0,003 0,12 0
326 322 0,013 0,16 195900
18 121 0,29 0,8 2140
18 325 0,014 0,21 0
325 308 0,374 1,94 32277
325 327 0,064 0,33 22732
325 328 0,253 1,31 22551
18 329 0,406 1,05 2580
45 330 0,033 0,62 0
330 290 0,091 0,47 8077
303 331 0,029 1,2 0
303 332 0,337 1,25 22840
300 299 0,151 0,78 13486
300 292 0,172 0,89 61160
321 333 0,024 0,31 377740
321 334 0,01 0,12 150458
284 322 0,002 0,06 0
284 327 0,095 0,49 33874
284 290 0,221 1,15 19687
332 335 0,015 1,09 0
332 336 0,122 0,62 10984
332 310 0,46 2,38 40945
332 337 0,385 1,99 34319
332 338 0,029 1,1 0
339 335 0,047 1,11 0
338 335 0,014 -0,03 0
78 151 0,593 2,14 5410
78 83 0,049 0,99 0
78 199 0,029 0,12 1300
78 246 0,246 1,05 2500
333 334 0,032 0,4 485720
329 121 0,081 0,26 680
329 151 0,157 0,57 1440
329 213 0,163 0,62 1890
329 340 0,032 1,82 0
329 341 0,032 1,83 0
329 112 0,461 1,87 5090
329 246 0,269 1,18 2740
33 340 0,027 -0,16 0
Tabela B.18 : Dados das linhas. Continuação.
Barras Lin has Shunt
from to r  [pu ] x [p u ] b [p u ]
33 341 0,028 -0,19 0
342 340 0,059 1,49 0
343 341 0,057 1,66 0
334 344 0,017 0,22 265160
323 345 0,011 0,14 170340
323 344 0,015 0,19 236970
233 138 0,278 1,13 3060
233 306 0,042 0,59 0
306 308 0,001 0,01 128
306 328 0,228 1,18 20312
233 251 0,052 1,12 0
233 199 0,66 2,68 7280
308 337 0,046 0,24 16327
112 213 0,452 1,79 4880
112 327 0,021 0,32 0
112 170 0,028 0,86 0
301 345 0,004 0,12 0
336 310 0,374 1,9 33747
199 138 0,45 1,83 4970
199 328 0,063 0,62 0
310 346 0,02 0,46 0
310 347 0,075 0,39 26787
348 346 0,049 -0,06 0
349 346 0,067 1,11 0
292 350 0,139 4,89 0
292 294 0,163 0,83 14643
292 347 0,307 1,59 27375
294 347 0,151 0,77 13568
337 87 0,015 0,7 0
344 295 0,005 0,07 85746
344 316 0,002 0,01 0
344 319 0,002 0,01 0
67 347 0,019 0,41 0
67 351 0,037 -0,1 0
347 351 0,014 1,45 0
352 351 0,06 2,25 0
Tabela B.19 : Variáveis no limite
Variáveis no limite
Pi Min Pi Max S Min S Max Lim ite
-1.30E-08 6.48E-06 2.00E-01 4.00E-04 V barra 90
-1,30E-08 6,58E-01 2.00E-01 3.94E-09 V barra 91
-1,30E-08 1,12E-01 2.00E-01 2,32E-08 V barra 257
-1.30E-08 7.70E-01 2.00E-01 3.35E-09 V barra 259
-1,30E-08 7.08E-06 2.00E-01 3.66E-04 V barra 260
-1,30E-08 2.22E-01 2,00E-01 1.17E-08 V barra 261
-1.30E-08 2.18E-01 2.00E-01 1.19E-08 V barra 262
Anexo C
Variáveis no limite e multiplicadores associados para 
os casos apresentados no Capítulo 4.6
Sistema IEEE 118
Caso: Stress de Potência Reativa = 1,0
A l g o r i t m o  C o n v e n c i o n a l
Tabela C .l : Resultados do FPO.
Custo Perdas
28932,04490 2853,55448
Tabela C.2 : Variáveis no limite.
n  Mínimo 71 Máximo Variáveis 
de Folga 
Mínima
Variáveis 
de Folga 
Máxima
Limite
atingido
-.66059E+00 .10174E-06 .62002E-07 .40000E+00 Pg barra 72
-,12852E+01 .40696E-07 .31765E-07 ,10000E+01 Pg barra 73
-,50074E+00 .27130E-07 ,81771E-07 .15000E+01 Pg barra 87
-,22973E+01 ,40696E-07 .17753E-07 .10000E+01 Pg barra 112
-.31807E+00 ,40695E-07 .12857E-06 .10000E+01 Pg barra 113
-,34062E+00 ,27130E-07 .12002E-06 .15000E+01 Pg barra 116
-.27130E-06 ,86198E+00 .15000E+00 ,47061 E-07 V barra 5
-,27130E-06 ,80150E+00 .15000E+00 .50935E-07 V barra 9
-,27130E-06 ,11449E+01 .15000E+00 .34604E-07 V barra 23
-,20347E-06 .53083E+00 .20000E+00 ,76653E-07 V barra 26
-.26876E-06 .10638E-01 .14984E+00 .15557E-03 V barra 28
-.27130E-06 .18762E+00 .15000E+00 .20244E-06 V barra 29
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Caso Stress de Potência Reativa = 1,8
A l g o r i t m o  C o n v e n c i o n a l
Tabela C.5 : Resultados do FPO.
Custo Perdas
28986,94691 2876,68680
Tabela C.6 : Variáveis no limite.
71 Mínimo 71 Máximo Variáveis 
de Folga 
Mínima
Variáveis 
de Folga 
Máxima
Limite
atingido
-.12284E+01 .76036E-07 ,24773E-07 .40000E+00 Pg barra 72
-,19034E+01 .30415E-07 .15983E-07 .10000E+01 Pg barra 73
-.27298E+00 .20276E-07 ,11146E-06 .15000E+01 Pg barra 87
-.21432E+01 .30415E-07 .14194E-07 .10000E+01 Pg barra 112
-.72267E+00 ,30415E-07 .42120E-07 .10000E+01 Pg barra 113
-.70679E+00 .20276E-07 .43036E-07 .15000E+01 Pg barra 116
-.20276E-06 .72728E+00 .15000E+00 .41946E-07 V barra 5
-.20276E-06 .65946E+00 .15000E+00 .46273E-07 V barra 9
-.20276E-06 .28252E+01 .15000E+00 .10747E-07 V barra 23
-.20273E-06 .13917E+00 .15000E+00 .21844E-06 V barra 41
-.20276E-06 .43180E+01 .15000E+00 .70413E-08 V barra 47
-.20276E-06 .33128E+00 .15000E+00 .91583E-07 V barra 64
-.20276E-06 .33007E+02 .15000E+00 .92151E-09 V barra 68
-.20276E-06 ,17899E+02 .15000E+00 .16992E-08 V barra 71
-.15188E-06 .30867E-01 .20000E+00 ,12461E-05 V barra 72
-.49338E+02 .20276E-06 .61643E-09 .15000E+00 V barra 76
-.15207E-06 .71203E+00 .20000E+00 .42713E-07 V barra 87
-.20276E-06 .84168E+01 .15000E+00 .36124E-08 V barra 92
-,15207E-06 .55754E+01 .20000E+00 .54548E-08 V barra 99
-.15207E-06 .15822E+01 .20000E+00 .19257E-07 V barra 103
-.20364E-06 .47022E-04 .14935E+00 .65354E-03 V barra 104
-.20275E-06 .43046E+00 .15000E+00 ,70119E-07 V barra 105
-.20300E-06 .16474E-03 .14982E+00 .18285E-03 V barra 106
-.20274E-06 .14788E+00 .15000E+00 .20558E-06 V barra 110
-.76029E-08 .63895E-02 .40000E+01 .48359E-05 Qg barra 8
-.76027E-08 .58965E-02 .40000E+01 .53035E-05 Qg barra 12
-.18218E-01 .76034E-08 .16570E-05 .40000E+01 Qg barra 25
-,76032E-08 ,26167E-02 ,40000E+01 ,11495E-04 Qg barra 26
-.75991E-08 .29079E-02 .40000E+01 .10776E-04 Qg barra 49
-,76018E-08 .25714E-02 .40000E+01 ,11908E-04 Qg barra 59
-.76036E-08 .53698E+00 .40000E+01 .56640E-07 Qg barra 69
-.76036E-08 .82563E+00 .40000E+01 .36837E-07 Qg barra 80
-.76028E-08 .80618E-02 .40000E+01 .37826E-05 Qg barra 89
-.76036E-08 ,11130E+00 .40000E+01 .27322E-06 Qg barra 100
-.13871E-01 .76033E-08 .21980E-05 .40000E+01 Qg barra 116
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Sistema SSB 354
A l g o r i t m o  C o n v e n c i o n a l
Caso Stress de Potência Reativa = 1,0
Tabela C.9 : Resultados do FPO.
Custo Perdas
10977,35832 3193,34702
Tabela C.10 : Variáveis no limite.
7i Mínimo 71 Máximo Variáveis de 
Folga 
Mínima
Variáveis 
de Folga 
Máxima
Limite
atingido
-.18108E-07 .90443E-05 .19960E+00 .40012E-03 V barra 90
-.18072E-07 .69037E+00 .20000E+00 .52289E-08 V barra 91
-.18072E-07 ,11634E+00 .20000E+00 .31066E-07 V barra 257
-.18072E-07 .80173E+00 .20000E+00 .44798E-08 V barra 259
-.18105E-07 .98754E-05 .19963E+00 .36637E-03 V barra 260
-.18072E-07 .23225E+00 .20000E+00 .15655E-07 V barra 261
-.18072E-07 .22842E+00 .20000E+00 .15918E-07 V barra 262
A l g o r i t m o  M á x i m o  P a s s o  N a  D i r e ç ã o  D o  C a m i n h o  C e n t r a l
Tabela C .l l  : Resultados do FPO.
Custo Perdas
10977,35905 3193,34700
Tabela C.12 : Variáveis no limite.
7i Mínimo 7i Máximo Variáveis de 
Folga 
Mínima
Variáveis 
de Folga 
Máxima
Limite
atingido
-.38174E-06 .61919E-03 .19960E+00 .40135E-03 V barra 90
-.38098E-06 .69003E+00 .20000E+00 .12298E-05 V barra 91
-.38026E-06 ,11634E+00 .20000E+00 .26010E-05 V barra 257
-.37983E-06 .79922E+00 .20000E+00 .15968E-07 V barra 259
-.38052E-06 .70694E-03 .19963E+00 .36638E-03 V barra 260
-.38124E-06 .23270E+00 .20000E+00 .25068E-05 V barra 261
-.38123E-06 .22886E+00 .20000E+00 .25252E-05 V barra 262
113
Algoritmo Convencional
Caso Stress de Potência Reativa = 3,0
Tabela C.13 : Resultados do FPO.
Custo Perdas
11014,23027 3205,96463
Tabela C.14 : Variáveis no limite.
7i Mínimo n  Máximo Variáveis de 
Folga 
Mínima
Variáveis 
de Folga 
Máxima
Limite
atingido
-.50739E-08 .13703E-05 .19926E+00 .73790E-03 V barra 90
-.50552E-08 .91072E+00 .20000E+00 ,11086E-08 V barra 91
-.50552E-08 ,11787E+00 .20000E+00 .85773E-08 V barra 257
-, 50552 E-08 .48282E+00 .20000E+00 .20938E-08 V barra 261
-.50552E-08 .47480E+00 .20000E+00 .21292E-08 V barra 262
-.50552E-08 .47858E-01 .20000E+00 ,21095E-07 V barra 274
-.50552E-08 .47639E-01 .20000E+00 ,21191E-07 V barra 275
-.50552E-08 .47725E-01 .20000E+00 ,21154E-07 V barra 276
-,50552E-08 .47540E-01 .20000E+00 .21237E-07 V barra 277
-,50552E-08 .26366E+00 .20000E+00 .38308E-08 V barra 304
-.50552E-08 .25657E+00 .20000E+00 ,39422E-08 V barra 342
-.50552E-08 ,29053E+00 .20000E+00 .34816E-08 V barra 343
-.25276E-09 .15028E-01 .40000E+01 .67320E-07 Qg barra 305
-.25276E-09 .13384E-01 .40000E+01 .75599E-07 Qg barra 307
-.25276E-09 .13644E-01 .40000E+01 .74160E-07 Qg barra 309
-.25276E-09 ,11993E-02 .40000E+01 .84327E-06 Qg barra 311
-.25276E-09 ,11943E-02 .40000E+01 .84675E-06 Qg barra 312
A l g o r i t m o  M á x i m o  P a s s o  N a  D i r e ç ã o  D o  C a m i n h o  C e n t r a l
Tabela C.15 : Resultados do FPO.
Custo Perdas
11014,23045 3205,96465
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Tabela C.18 : Variáveis no limite Continuação.
t i  Mínimo n  Máximo Variáveis de 
Folga 
Mínima
Variáveis 
de Folga 
Máxima
Limite
atingido
-.65245E-08 .44306E-01 .40000E+01 ,58811E-06 Qg barra 269
-.65245E-08 ,44306E-01 .40000E+01 ,58811E-06 Qg barra 270
-.65245E-08 .44306E-01 .40000E+01 .58810E-06 Qg barra 271
-.65245E-08 ,44321 E-01 .40000E+01 .58790E-06 Qg barra 272
-.65245E-08 .42954E-01 .40000E+01 .60656E-06 Qg barra 296
-.65245E-08 .10624E+00 .40000E+01 ,24551 E-06 Qg barra 304
-.65245E-08 ,11313E+00 .40000E+01 .23059E-06 Qg barra 305
-.65245E-08 .10863E+00 .40000E+01 .24014E-06 Qg barra 307
-,65245E-08 ,11088E+00 .40000E+01 .23526E-06 Qg barra 309
-,65245E-08 .95476E-01 .40000E+01 .27317E-06 Qg barra 311
-.65245E-08 .95429E-01 .40000E+01 .27330E-06 Qg barra 312
-.65245E-08 .60203E-01 .40000E+01 ,43301 E-06 Qg barra 313
-.65245E-08 .59957E-01 .40000E+01 .43479E-06 Qg barra 314
-.65245E-08 .40427E-01 .40000E+01 .64428E-06 Qg barra 315
-.65245E-08 .40425E-01 ,40000E+01 ,64431 E-06 Qg barra 317
-.65245E-08 .40434E-01 .40000E+01 ,64419E-06 Qg barra 318
-.65245E-08 .40433E-01 .40000E+01 .64420E-06 Qg barra 320
-,65245E-08 .43012E-01 .40000E+01 .60573E-06 Qg barra 323
-,65245E-08 .77708E-01 .40000E+01 .33557E-06 Qg barra 342
-.65245E-08 .77455E-01 .40000E+01 .33667E-06 Qg barra 343
A l g o r i t m o  M á x i m o  P a s s o  N a  D i r e ç ã o  D o  C a m i n h o  C e n t r a l
Tabela C .19 : Resultados do FPO.
Custo Perdas
28986,94718 2876,68682
Tabela C.20 : Variáveis no limite.
7i Mínimo n  Máximo Variáveis de 
Folga 
Mínima
Variáveis 
de Folga 
Máxima
Limite
atingido
-.32314E-05 ,24780E-02 ,19902E+00 .97637E-03 V barra 90
-,32161E-05 .23633E+00 ,20000E+00 .18812E-05 V barra 91
-.32652E-05 .12086E+00 .19999E+00 .10304E-04 V barra 257
-.33052E-05 .75065E+00 .20000E+00 .42184E-06 V barra 261
-,33051 E-05 .73764E+00 .20000E+00 ,42942E-06 V barra 262
-.33088E-05 ,11038E+01 .20000E+00 .25864E-06 V barra 274
-.33088E-05 .10982E+01 .20000E+00 .25994E-06 V barra 275
-.33089E-05 .10987E+01 .20000E+00 .25996E-06 V barra 276
-.33089E-05 .10934E+01 .20000E+00 .26126E-06 V barra 277
-.16536E-06 ,57811 E-01 .40000E+01 .62958E-05 Qg barra 226
-.16530E-06 .44264E-01 .40000E+01 .56945E-05 Qg barra 269
-.16530E-06 .44264E-01 .40000E+01 .56945E-05 Qg barra 270
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Tabela C.20 : Variáveis no limite Continuação.
7t Mínimo 7i Máximo Variáveis de 
Folga 
Mínima
Variáveis 
de Folga 
Máxima
Limite
atingido
-,16530E-06 .44265E-01 .40000E+01 .56945E-05 Qg barra 271
-,16530E-06 .44280E-01 .40000E+01 ,56931E-05 Qg barra 272
-.16529E-06 ,42911E-01 .40000E+01 .57356E-05 Qg barra 296
-.16542E-06 .10620E+00 .40000E+01 .28216E-05 Qg barra 304
-.16543E-06 ,11309E+00 .40000E+01 ,27171 E-05 Qg barra 305
-.16542E-06 ,10858E+00 .40000E+01 .28253E-05 Qg barra 307
-.16543E-06 ,11084E+00 .40000E+01 .27685E-05 Qg barra 309
-.16540E-06 .95433E-01 .40000E+01 .30782E-05 Qg barra 311
-.16540E-06 .95386E-01 .40000E+01 .30797E-05 Qg barra 312
-.16532E-06 .60161E-01 .40000E+01 .44727E-05 Qg barra 313
-.16532E-06 ,59915E-01 .40000E+01 .44904E-05 Qg barra 314
-.16529E-06 ,40380E-01 .40000E+01 .55933E-05 Qg barra 315
-.16529E-06 .40378E-01 .40000E+01 .55940E-05 Qg barra 317
-.16529E-06 .40387E-01 .40000E+01 ,56411 E-05 Qg barra 318
-.16529E-06 .40387E-01 .40000E+01 .56422E-05 Qg barra 320
-.16529E-06 .42970E-01 .40000E+01 .57209E-05 Qg barra 323
-.16540E-06 ,77671E-01 .40000E+01 .39026E-05 Qg barra 342
-.16540E-06 .77418E-01 .40000E+01 .39132E-05 Qg barra 343
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